
  

       

КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

(РУФТОПЫ)

CLIMA CREATOR

www.aircon.kz
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.
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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве-

с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му ис хо ду.

ОС ТО РОЖ НО!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве-

с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по вреж де-

нию обо ру до ва ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. Ес ли по вреж ден ка бель пи та ния, он дол жен быть 

за ме нен про из во ди те лем или ав то ри зо ван ной сер-

вис ной служ бой или дру гим ква ли фи ци ро ванным 

спе ци а ли с том во из бе жа ние се рь ез ных травм.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен с со блю де-

ни ем су ще с т ву ю щих ме ст ных норм и пра вил экс-

плу а та ции элек три че с ких се тей.

3. Пос ле ус та нов ки кон ди ци о не ра элек три че с кая вил-

ка долж на на хо дить ся в до ступ ном ме с те.

       

ВНИ МА НИЕ!

•  Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в-

лять ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та-

ми офи ци аль но го ди ле ра.

•  Пе ред ус та нов кой кон ди ци о не ра убе ди тесь, 

что па ра ме т ры ме ст ной элек три че с кой се ти 

со от вет ству ют па ра ме т рам, ука зан ным на 

таб лич ке с тех ни че с ки ми дан ны ми при бо ра.

•  Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон ди ци о не ра в 

ме с тах воз мож но го скоп ле ния лег ко во спла-

ме ня ю щих ся га зов и по ме ще ни ях с по вы-

шен ной влаж но с тью (ван ные ком на ты, зим-

ние са ды).

•  Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер вбли зи ис-

точ ни ков теп ла.

•  Что бы из бе жать силь ной кор ро зии кон ди ци-

о не ра, не ус та нав ли вай те на руж ный блок в 

ме с тах воз мож но го по па да ния на не го со ле-

ной мор ской во ды. 

1. Все ка бе ли и ро зет ки долж ны со от вет ство-

вать тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам при бо ра 

и элек три че с кой се ти.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть на деж но за зем лен.

ВНИ МА НИЕ!

• Вни ма тель но про чи тай те эту ин струк цию пе-

ред ус та нов кой и экс плу а та ци ей кон ди ци о не-

ра, ес ли у вас воз ник нут во про сы об ра щай-

тесь к офи ци аль но му ди ле ру про из во ди те ля.

• Ис поль зуй те при бор толь ко по на зна че нию 

ука зан но му в дан ной ин струк ции.

• Не хра ни те бен зин и дру гие ле ту чие и лег ко-

во спла ме ня ю щи е ся жид ко с ти вбли зи кон ди-

ци о не ра 8 это очень опас но!

ОС ТО РОЖ НО!

• Не за со вы вай те по сто рон ние пред ме ты в 

воз ду хо за бор ные ре шет ки кон ди ци о не ра. 

Это опас но, т.к. вен ти ля тор вра ща ет ся с вы-

со кой ско ро с тью.

• Не ох лаж дай те и не на гре вай те воз дух в по-

ме ще нии очень силь но ес ли в нем на хо дят-

ся де ти или ин ва ли ды.

Рекомендации по экономии 
электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций обес-

печит экономию эле к т ро энер гии:

• Не на прав ляй те по ток об ра бо тан но го воз ду-

ха не по сред ст вен но на лю дей.

• Под дер жи вай те ком форт ную тем пе ра ту ру 

воз ду ха, из бе гай те пе ре ох лаж де ния и пе ре-

гре ва по ме ще ния.

• В ре жи ме ох лаж де ния не до пу с кай те по па да-

ния пря мых сол неч ных лу чей в по ме ще ние, 

за кры вай те ок на што ра ми.

• Во из бе жа ние утеч ки ох лаж ден но го или на-

гре то го воз ду ха из по ме ще ния не от кры вай-

те без не об хо ди мо с ти две ри и ок на.

• Для вклю че ния и от клю че ния кон ди ци о не ра 

в за дан ное вре мя поль зуй тесь тай ме ром.

• Во из бе жа ние сни же ния эф фек тив но с ти 

или вы хо да кон ди ци о не ра из строя не за го-

ра жи вай те по сто рон ни ми пред ме та ми воз ду-

хо за бор ную и воз ду хо вы пу ск ную ре шет ки.

• При дли тель ном пе ре ры ве в ра бо те от клю чи те 

кон ди ци о нер от се ти эле к т ро пи та ния и из вле ки-

те эле мен ты пи та ния из пуль та уп рав ле ния. Ког-

да кон ди ци о нер под клю чен к се ти эле к т ро пи та-

ния, эле к т ро энер гия по треб ля ет ся, да же ес ли 

кон ди ци о нер не ра бо та ет. При во зоб нов ле нии 

экс плу а та ции под клю чи те кон ди ци о нер к се ти 

эле к т ро пи та ния за 12 ча сов до на ча ла ра бо ты.

• За гряз нен ный воз душ ный фильтр сни жа ет 

эф фек тив ность ох лаж де ния и на гре ва, по-

это му чи с ти те его каж дые две не де ли.

ТОО "Everest climate", Р. К., г.Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz



       

   

 

    

   
   

   
    

  
  

 
   

 
 

     

  

   

 

Габариты

6.2&7.5

1459
111

5

8
4
0

60
63

280

6681475

42
189

857

1130

                  

60

306

1028 - 1 5 x 2 0

Внимание!

В комплекте крышного кондиционера нет фильтра. Обратитесь
к диструбутору для заказа фильтра, или получения данных о 
возможной замене. Работа без фильтра запрещена.

Данная серия крышных кондиционеров рассчитана на работу
только с рециркуляционным воздухом. Запрщенеа работа со 100%
уличным воздухом.

Внимание!
Невыполнение данного требования может при-
вести к повреждению оборудования или травме.

Осторожно!
Невыполнение данного требования может при-
вести к серьезной травме вплоть до смертель-
ного исхода.

Внимание!

Монтаж оборудования должны выполнять только квалифицированные 
специалисты. Неправильный монтаж может стать причиной пожара или 
поражения электрическим током.

Неукоснительно следуйте указаниям, приведенным в данном докумен-
те. Неправильный монтаж может стать причиной пожара или поражения 
электрическим током.

Повторный монтаж оборудования должны выполнять только квалифи-
цированные специалисты. Неправильный монтаж может стать причи-
ной пожара или поражения электрическим током.

Демонтаж оборудования должны выполнять только квалифицированные 
специалисты. Неправильный демонтаж может стать причиной наруше-
ния нормальной работы, перегрева или возгорания кондиционера.
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R
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TO THE WIRE CONTROLLER

L1L2L3 N

BLU
E

(  )

CN36

GR
EE
N

FAN_O-PRO2

B L U E

21

6

22A2
2 4

5

A
1

1 3

U

W
V

FAN_OUT2

B
L
U
E

KM4

Y / G

B
ROWN

B
LACK
GREY

WHITE

B

BL
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B
R
OW
N

B
R
OW
N

BROWN
BROWN

CN28

CN29

BLUE

BLUE

BLUE

BLUE

B
LU

E

BLUE

4-WAY(A)

4-WAY(B)
CN9

XS3

TO BE CONNECTED KJR-12B/KJR-29B

BL
UE

RED

NC  

R S  T  

COM NO  

COMPRESSOR

OUTDOOR FAN

HIGH PRESSURE SWITCH

T1,T2

K1,K2

H-PRO

XT2

RT3_1,RT3_2

FAN_IN

COMP_A,COMP_B

KM1-KM5

XT1

CT1-CT4

RT2

L-PRO

FAN_OUT1、2

RT1

FAN_O-PRO1、2

C O N T A C T O R

I N D O O R F A N

T R A N S F O R M E R

CONNECTORS

CONNECTORS

PIPE TEMP.SENSOR OF UNIT AB

 4-WAY TERMINAL

SMALL 5-WAY TERMINAL

LOW PRESSURE SWITCH

TEMP PROTECTION SWITCH 

INDOOR PIPE TEMP.SENSOR

INDOOR ROOM TEMP.SENSOR

OUTDOOR FAN PROTECTION SWITCH 

CODE TITLE

K1,K2

H-PRO

XP1-2

XS1-3

RT4

RT2_1、RT2_2

L-PRO

RT1

CONNECTORS

CONNECTORS

OUTDOOR TEMP.SENSOR 

TEMP PROTECTION SWITCH 

INDOOR PIPE TEMP.SENSOR

INDOOR ROOM TEMP.SENSOR

OUTDOOR FAN PROTECTION SWITCH 

C U R R E N T I N D U C T O R

RED

RED

RED

WHITE
BLUE

BLUE

B R O W N

G R E Y

RED

BLUE

RED

B
LUE

SW3

SW3 KJR-12B/KJR-29B

MODE
KJR-25B

T3(W)

T1(U)

T2(V)

BLUE

BLACK

B L U E

B R O W N

G R E Y

B L A C K

B L U E

B R O W N

G R E Y

B L A C K

B L U E

B R O W N

G R E Y

B L A C K

B L U E

B R O W N

G R E Y

A B

NOTE:IF ELECTRICAL SOURCE PROTECTION RELAY IS NOT PRESENT,
      WIRE A IS CONNECTED TO WIRE B.

NOTE

CN22

Ｘ
Ｙ
Ｅ Ｃ

Ｎ1NIM01

NET CONTROL MODULE 

MDRC-300HWN1
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 Номинальная мощность двигателя (кВт)

STC: Максимальный пусковой ток (А)
RNC: Ток номинальной нагрузки. (А)

Максимальная разница между фазами не более 2%.

MCA TOCA MFA STC RNC IPT Qty RNC IPT
RNC* IPT*

23.5 28.9 33.2 75 9.7 5.65 1 7.22 1.62 1 3.65 0.83 1

29.4 36.5 43.7 121.2 14.3 8.08 1 7.18 1.61 1 3.93 0.88 1

29.6 36.3 47.2 62 8.8 5.13 2 2.90 1.39 1 3.93 0.88 1

28.4 34.9 45 139 16.7 9.19 1 2.9 1.39 1 3.93 0.88 1

30.2 37.3 49.4 66 9.6 5.7 2 3.50 1.84 1 2.51 0.98 1

29.6 37.6 48.3 144 18.7 10.8 1 3.50 1.84 1 2.51 0.98 1

41.5 52.9 66.4 64+139 8.3+16.6 4.75+9.16 1+1 4.84 2.03 1 3.66 0.83 1

45.4 58.1 72.4 64+144 8.3+18.7 4.75+10.8 1+1 7.50 3.97 1 2.80 1.27 1

57.4 68.1 90.6 139 16.6 9.16 2 6.60 3.03 1 3.53 0.80 2

64.1 77.9 101.5 144 18.7 10.8 2 8.90 4.35 1 2.84 1.29 2

74.7 93.4 116.0 158 20.66 12.1 2 9.70 4.4 1 3.71 2.07 2

84.3 104.6 133.4 197 24.52 13.7 2 13.6 7.4 1 3.71 2.07 2

MCA TOCA MFA STC RNC IPT Qty RNC IPT
RNC* IPT*

23.5 28.9 33.2 75 9.7 5.65 1 7.22 1.62 1 3.65 0.83 1

29.4 36.5 43.7 121.2 14.3 8.08 1 7.18 1.61 1 3.93 0.88 1

29.6 36.3 47.2 62 8.8 5.13 2 2.90 1.39 1 3.93 0.88 1

30.2 37.3 49.4 66 9.6 5.7 2 3.50 1.84 1 2.51 0.98 1

41.5 52.9 66.4 64+139 8.3+16.6 4.75+9.16 1+1 4.84 2.03 1 3.66 0.83 1

45.4 58.1 72.4 64+144 8.3+18.7 4.75+10.8 1+1 7.50 3.97 1 2.80 1.27 1

57.4 68.1 90.6 139 16.6 9.16 2 6.60 3.03 1 3.53 0.80 2

64.1 77.9 101.5 144 18.7 10.8 2 8.90 4.35 1 2.84 1.29 2

74.7 93.4 116.0 158 20.66 12.1 2 9.70 4.40 1 3.71 2.07 2

84.3 104.6 133.4 197 24.52 13.7 2 13.60 7.40 1 3.71 2.07 2

                              

                                 

  IPT:

MDRC

MDRC

MDRC

MDRC

MDRC

MDRC

MDRC

MDRC

MDRC

MDRC

MDRCT

MDRCT

MDRCT

MDRCT

MDRCT

MDRCT

MDRCT

MDRCT

MDR

MDRCT

MDRCT

MDRCT-062CWN1

-075CWN1

-085CWN1

CT-085CWN1 (D)

-100CWN1

-100CWN1 (D)

-125CWN1

-150CWN1

-175CWN1

-200CWN1

-250CWN1

-300CWN1

-062HWN1

-075HWN1

-085HWN1

-100HWN1

-125HWN1

-150HWN1

-175HWN1

-200HWN1

-250HWN1

-300HWN1

Обозначения:
• MCA: Мин. ток цепи (А)
• TOCA: Полный ток (А)
• MFA: Макс. ток предохранителя. (А)
•
•
• OFM: Двигатель вентилятора наружного блока.
•

Кабель питания выбирается на основании значений MCA или TOCA.
Автоматический выключатель и УЗО выбирается на основании значения MFA.

Основные электрические характеристики

Модель
Питание Компрессор

Модель
Питание Компрессор

Кол-во

Мотор испарителя

Мотор конденсатора

Мотор конденсатора

Мотор испарителя

Кол-во

Кол-во Кол-во

*Значения RNC и IPT для моторов конденсатора даны на 1 мотор.
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Условия эксплуатации кондиционера
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Коды ошибок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

содержание

ожидание
ожидание охлаждение

ошибки электропитания

ошибка датчика Т1
защита по Рвысокое
защита мотора вентилятора

ошибка датчика Т2

ошибка датчика Т3
ошибка датчика Т4

защита по Т2 (низкая Ткипения)

защита по Т2 (высокая Ткипения)

защита по Т3 (высокая Тконденсации)

нет связи с пультом
перегрузка по току компрессора

защита по Р низкое

режим оттайки

LED1 (красный) LED2 (желтый) LED3 (зеленый)

выкл вкл

мигает

выкл

вкл вкл вкл

вклвкл

вкл

вкл

вкл

выкл

выклвыкл

выкл

выкл

выкл

выкл

выкл
вкл

мигает мигает

мигает мигает мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает
мигает

мигает

мигает

мигает

Модели 6,2 и 7,5 Тон
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Тип Содержание Код

Норма Режим ожидания - -

Норма Непрерывное охлаждение on

Норма Работа 10.

Ошибка Ошибка элетропитания E0

Ошибка Ошибка датчика Т3, контур А E1

Ошибка Ошибка датчика Т3, контур В E2

Ошибка Перегрузка по току контур А, 3 раза/час E3

Ошибка Перегрузка по току контур В, 3 раза/час E4

Ошибка Ошибка датчика Т2, контур А E5

Ошибка Ошибка датчика Т2, контур В E6

Ошибка Ошибки: Рвыс, Рнизк., высокая Тнагнетания, контур А, 3 раза/час E7

Ошибка Ошибки: Рвыс, Рнизк., высокая Тнагнетания, контур В, 3 раза/час E8

Ошибка Ошибка датчика Т1 E9

Ошибка Ошибка датчика Т4 EA

Ошибка нет связи с пультом Eb

Защита Перегрузка по току, контур А P0

Защита Перегрузка по току, контур В P1

Защита Перегрузка по току, мотор вентилятора внутр.воздух P2

Защита Перегрузка по току, мотор вентилятора наружн.воздух P3

Защита Ошибки: Рвыс, Рнизк., высокая Тнагнетания, контур А P4

Защита Ошибки: Рвыс, Рнизк., высокая Тнагнетания, контур В P5

Защита Высокая температура испарителя (по Т2) остановка вентилятора НБ P6

Защита Высокая температура испарителя (по Т2) остановка вентилятора НБ и компрессора P7

Защита Защита высокая Тконденсации, контур А P8

Защита Защита высокая Тконденсации, контур В P9

Защита Обмерзание испарителя, контур А Pc

Защита Обмерзание испарителя, контур В Pd

Норма Разморозка dF

Защита Защита по наружной температуре РА

Модели от 8,5 Тон
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исплей режима FOLLOW ME:

основные рабочие условия проводного пульта следующие:
1. напряжение источника питания: напряжение на входе 54в постоянного тока.
2. температура окружающего воздуха: от -150с до +430с
3. влажность окружающего воздуха: RH40%-RH90%
4. сертификат безопасности должен соответствовать GB4706.32-2004, GB/T7725-

2004.

кРаткаЯ иНФоРМациЯ по пРоводНоМу пулЬту

Функции проводного пульта:
1. соединение с внутренними блоками при помощи пяти выводов A, B, C, D, E.
2. настройка режима при помощи кнопок.
3. ЖК-дисплей.
4. отображение оставшегося времени.

кРаткиЕ свЕдЕНиЯ о ФуНкциЯХ

НаЗваНиЯ и ФуНкции LCD пРоводНоГо пулЬта

режим

блокировка

вЫКл./вКл

дисплей 
температуры

1. выбор режима (MODE):
нажмите эту кнопку для выбора режима COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY (функция 
HEAT недействительная для проводного пульта COOL ONLY).

3. д

4. дисплей LOCK
нажмите кнопку LOCK, появится иконка LOCK. снова нажмите кнопку, иконка 
исчезнет. в режиме LOCK все кнопки будут заблокированы, за исключением кнопки 
LOCK.

 

1 2 

1 12 1 12 

1 
3 

6

5
7 

4

режим Follow me

таймер

При активации режима отображается иконка на дисплее 

отображаться  значени.
ля настройки температуры нажимайте кнопки  

5. дисплей таймера вкл./вЫкл.
в режиме настройки таймера вКл. или после его настройки, на дисплее появляется 
надпись ON; в режиме настройки таймера вЫКл. или после его настройки, на дисплее 
появляется надпись OFF; при одновременной настройке таймера вКл./вЫКл., на 
дисплее появляется ON/OFF.

7. дисплей температуры:
д
на дисплее не будет 

  и   

6. 

вкл./ Ыкл.

вкл./вЫкл.вкл./ Ыкл.
Показывает состояние включено/выключено
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нопка FOLLOW ME

нопка MODE BUTTON1. к
используется для выбора режима. нажмите кнопку 1 раз, рабочие режимы будут 
меняться в следующем порядке:

примечание: если проводной пульт настроен на режим COOLING ONLY, то в режиме 
обогрева он работать не будет.

2. кнопка TIMER ON
нажмите эту кнопку для настройки времени включения таймера. Каждый раз при 
нажатии этой кнопки время меняется в сторону увеличения с шагом 5 часов. Когда 
настроенное время превысит 10 часов, то каждый раз при нажатии кнопки время 
будет меняться в сторону увеличения с шагом в 1 час. для отмены таймера включения 
настройте его на 0.0.

3. кнопка TIMER OFF
нажмите эту кнопку для настройки времени выключения таймера. Каждый раз 
при нажатии этой кнопки время меняется в сторону увеличения с шагом 5 часов. 
Когда настроенное время превысит 10 часов, то каждый раз при нажатии кнопки 
время будет меняться в сторону увеличения с шагом в 1 час. для отмены таймера 
выключения настройте его на 0.0.

4. к

НаЗваНиЯ и ФуНкции кНопок пРоводНоГо пулЬта 

MODE BUTTON 

TIMER ON BUTTON 

FOLLOW ME BUTTON 

TIMER OFF BUTTON 

ELECTRICAL  
HEATER BUTTON  

RESET BUTTON 

ON / OFF BUTTON

ADJUST BUTTON ▲

ADJUST BUTTON ▼

SWING BUTTON

ECONOMY BUTTON

LOCK BUTTON

TIMER 
ON 

TIMER 
OFF 

FOLLOW 
ME 

AUXIL 
HEATER MODE 

RESET LOCK 

FAN SPEED 

ECO 

SWING TEMP 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

 

13 

11 

При нажатии этой кнопки включается режим FOLLOW ME. В этом режиме показания 

Температуры считываются с датчика установленного в пульте ДУ KJR-12.
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нопка ELECTRICAL HEATING 5. к

6. кнопка RESET (скрытая)
для нажатия этой кнопки воспользуйтесь небольшой палочкой диаметром 1мм. Эта 
кнопка отменяет текущие настройки и обеспечивает возврат в исходный режим.

7. кнопка ON/OFF
в режиме вЫКл. нажмите кнопку, загорится индикатор OPERATION, проводной 
пульт будет переведён в режим вКл., одновременно произойдёт передача данных 
по рабочему режиму, температуре, скорости вентилятора, таймеру… нажмите 
кнопку в режиме вКл., индикатор OPERATION погаснет, одновременно произойдёт 
отключение. При настройке таймера вКл./вЫКл. проводной пульт отменит эти 
настройки до перехода в режим вЫКл., далее погаснет индикатор, произойдёт 
отключение.
8. кнопка ADJUSTMENT
нажмите кнопку для увеличения температуры в помещении. несколько раз нажмите 
кнопку, температура будет увеличиваться на 10с каждые 0,5секунд.

9. кнопка ADJUSTMENT
нажмите кнопку для уменьшения температуры в помещении. несколько раз нажмите 
кнопку, температура будет уменьшаться на 10с каждые 0,5секунд.

10. кнопка SWING
в рабочем режиме нажмите эту кнопку 1 раз, произойдёт включения режима качания. 
ещё раз нажмите кнопку для отмены режима качания. (Функция действительна для 
определённых блоков).

11. кнопка ECONOMICAL
нажмите кнопку для установки режима экономии кондиционера, ещё раз нажмите 
кнопку для отмены. рабочий режим подходит для ночного режима таймера…

13. кнопка LOCK (скрытая)
воспользуйтесь небольшой палочкой диаметром 1мм для нажатия этой кнопки. тем 
самым вы сможете заблокировать текущую настройку. для отмены настройки ещё 
раз нажмите эту кнопку.

При нажатии этой кнопки включается дополнительный электрический нагреватель.

При повторном нажатии этой кнопки он выключается. Только для оборудования с 

установленным электрическим нагревателем.

ТОО "Everest climate", Р. К., г.Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz



кондиционер начнёт работать в автоматическом режиме

Работа в автоматическом режиме
включите питание, загорится индикатор работы внутреннего блока.
1. нажмите кнопку MODE, выберите AUTO
2. настройте нужную температуру. стандартный температурный диапазон от 17 до 

30 с.
3. нажмите кнопку ON/OFF, загорится индикатор работы внутреннего блока, 

нажмите кнопку ON/OFF ещё раз, кондиционер останавливается.

4. в режиме AUTO действительна кнопка ECONOMICAL.
5. режим COOL/HEAT (блок COOL ONLY этой функции не имеет)/FAN
1) нажмите кнопку MODE, выберите один из режимов COOL, DRY, HEAT, FAN 

ONLY.
2) выберите нужную температуру. стандартный температурный диапазон от 17 до 

30 с.
3) нажмите кнопку ON/OFF, загорится индикатор работы внутреннего блока, 

кондиционер начнёт работать в выбранном режиме. ещё раз нажмите кнопку ON/
OFF, кондиционер остановится.

примечание: в режиме FAN нельзя настроить температуру, выполните шаги 1, 3, 4. 
в режиме FAN кнопка ECONOMICAL не работает.

осушка
1) нажмите кнопку MODE для выбора режима DEHUMIDIFY.
2) выберите нужную температуру. стандартный температурный диапазон от 17 до 

30 с.
3) нажмите кнопку ON/OFF, загорится индикатор работы внутреннего блока, 

кондиционер начнёт работать в режиме осушки. нажмите кнопку ON/OFF ещё 
раз, кондиционер останавливается.

4) в режиме DEHUMIDIFY(осуШение) кнопки FAN SPEED и ECONOMICAL не 
работают.

Настройка таймера
Кнопка TIMER ON устанавливает время включения.
Кнопка TIMER OFF устанавливает время выключения.

Настройка таймера включения
1) нажмите кнопку TIMER ON, на дисплее проводного пульта появится надпись 

SETTING, в области настройки таймера появятся иконки HOUR и ON. Проводной 
пульт переходит в режим настройки таймера вКл.

2) ещё раз нажмите кнопку TIMER ON, настройте время включения таймера по 
своему усмотрению.

3) несколько раз нажмите кнопку, время таймера будет увеличиваться с шагом 
0,5часов. По достижению 10 часов, время каждый раз будет увеличиваться на 1 
час.

эксплуатациЯ пРоводНоГо пулЬта
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4) спустя 0,5сек., по завершению настройки, проводной пульт высылает кондиционеру 
информацию по таймеру включения. настройка завершена.

Настройка таймера выключения
1) нажмите кнопку TIMER OFF, на дисплее проводного пульта появится надпись 

SETTING, в области настройки таймера появятся иконки HOUR и OFF. Проводной 
пульт переходит в режим настройки таймера вЫКл.

2) ещё раз нажмите кнопку TIMER OFF, настройте время выключения таймера по 
своему усмотрению.

3) несколько раз нажмите кнопку, время таймера будет увеличиваться с шагом 
0,5часов. По достижению 10 часов, время каждый раз будет увеличиваться на 1 
час.

4) спустя 0,5сек., по завершению настройки, проводной пульт высылает кондиционеру 
информацию по таймеру выключения. настройка завершена.

одновременная настройка таймера включения и выключения
1) см.шаги 1 и 2 настройки таймера вКл. для настройки таймера  вКл.
2) см.шаги 1 и 2 настройки таймера вЫКл. для настройки таймера  вЫКл.
3) При одновременной настройки таймера вКл. и вЫКл. (если таймер вКл./вЫКл. 

превышают 10часов) таймер вЫКл. всегда должен быть на 1 час позже таймера 
вКл.

4) спустя 0,5сек., по завершению настройки, проводной пульт посылает к 
кондиционеру информацию по таймеру вКл. и вЫКл. настройка завершена.

5) для изменения времени таймера вКл. и вЫКл. нажмите кнопку таймера для 
подтверждения.

примечание: время таймера вКл. является относительным; оно соответствует 
стандартному времени работы проводного пульта. После настройки таймера вКл. и 
вЫКл. часы настроить нельзя.

тЕХНиЧЕскаЯ спЕциФикациЯ и тРЕБоваНиЯ 

1) EMC и EMI должны соответствовать требованиям сертификации се.
2) надёжность электрооборудования должна соответствовать требованиям 

GB4706.32-2004, GB/T7725-2004.
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Особенности работы кондиционера, не свя-

занные с его неисправностью

1. Из вну т рен не го бло ка вы хо дит хо лод ный 

бе лый ту ман

Воз мож ные при чи ны:

• Вы со кая влаж ность воз ду ха в ох лаж да е мом 

по ме ще нии (осо бен но в зо нах с вы со кой 

кон цен т ра ци ей пы ли и па ров мас ла);

• Ес ли кон ди ци о нер вклю чил ся в ре жи ме 

ОБОГРЕВА сра зу пос ле за вер ше ния цик ла от-

та и ва ния, из не го мо гут вы хо дить па ры во ды.

2. Не обыч ный шум

•  Во вре мя ра бо ты мо жет раз да вать ся про дол-

жи тель ный низ кий ши пя щий звук. Он вы зван 

те че ни ем хла да ген та в тру бо п ро во дах, со еди-

ня ю щих вну т рен ний и на руж ный бло ки.

•  Во вре мя от та и ва ния или сра зу пос ле от клю-

че ния кон ди ци о не ра мо жет раз да вать ся ши пя-

щий звук, свя зан ный с из ме не ни ем рас хо да 

хла да ген та или пре кра ще ни ем его те че ния.

•  При вклю че нии и от клю че нии мо жет быть 

слыш но по тре с ки ва ние, ко то рое вы зва но 

теп ло вым рас ши ре ни ем плас т мас со вых де-

та лей при из ме не нии их тем пе ра ту ры.

3. Из вну т рен не го бло ка вы ле та ет пыль

Это мо жет про изой ти при пер вом вклю че нии 

пос ле дли тель но го пе ре ры ва в экс плу а та ции.

4. Из вну т рен не го бло ка ис хо дит не при ят-

ный за пах

За пах, ис хо дя щий от стен, ме бе ли или воз ни-

ка ю щий при ку ре нии, мо жет на кап ли вать ся в 

кон ди ци о не ре и за тем вы хо дить в по ме ще ние.

5. Пе ре ход в ре жим ВЕНТИЛЯЦИИ при вклю-

че нии ре жи ма ОХЛАЖДЕНИЯ

• Пе ре ход в ре жим вен ти ля ции про ис хо дит ав-

то ма ти че с ки для пред от вра ще ния об мер за-

ния теп ло об мен ни ка. Че рез не ко то рое вре-

мя ре жим ох лаж де ния воз об но вит ся.

• При до сти же нии за дан но го зна че ния тем пе-

ра ту ры воз ду ха ком прес сор от клю ча ет ся, 

и кон ди ци о нер ра бо та ет в ре жи ме вен ти ля-

ции. То же про ис хо дит в ре жи ме обо г ре ва.

Ремонт

Ес ли воз ник ли на ру ше ния нор маль ной ра бо ты 

кон ди ци о не ра, не мед лен но от клю чи те элек-

тро пи та ние и об ра ти тесь в тор го вую ор га ни-

за цию, у ко то рой Вы при об ре ли кон ди ци о нер. 

На зо ви те мо дель, опи ши те ус ло вия экс плу а та-

ции и не ис прав ность.

Не пы тай тесь ре мон ти ро вать кон ди ци о нер са-

мо с то я тель но, об ра ти тесь к спе ци а листу.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет 

при условии соблюдения соответствующих 

правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен 

подвергаться утилизации в соответствии с 

нормами, правилами и способами, действую-

щими в месте утилизации.

       

Изготовитель

Изготовлено в Китае

ДжиДи МИДЕЯ ЭЙР-КОНДИШЭНИНГ ЭКВИПМЕНТ КО.,ЛТД
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≥ 3000

Такелажные работы
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Примеры установки

   

   

X
 

m
m

Подключение дренажа

Для моделей 300 = 0, для других моделей 20мм.

Выход дренажа

Внешний диаметр 28мм

Внутренний диаметр 21 мм

Дренажная трубка

Дренажный патрубок

Уплотнительное
кольцо 
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Подключение электропитания

Подключение пульта управления

Максимальная длина кабеля пульта управления 40 метров.

Сечения кабеля при длине до, м:

15 м = 0,5мм2

30 м = 0,75мм2

40 м = 1,0мм2

CN9

SW3

ON

1

KJR-12B

B

A

C

D

E

BROW N

RED

YELLOW

BL ACK

WHITE

up

Плата управления
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Компрессор

Тип

Кол-во

ф труб

привод

кол-во моторов

модель

бренд

произв.

спиральный

модель

Кол-во

Тип

кол-во рядов

шаг оребрения

модель

типоразмер

макс.ток

макс. мощность

потр.мощность 1

потр.мощность 2

Произв 1

Произв 2

центробежный

ременный

(Ton) 6.2 7.5 8.5 10

V,Ph,Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz

Btu/h 75000 89000 103000 120000

kW 22.0 26.0 30.0 35.0

kW 6.5 7.7 9.0 10.5

EER (1) Btu/h/W 11.6 11.5 11.4 11.4

Btu/h 61400 69600 80700 100200

kW 18.0 20.4 23.7 29.4

kW 7.7 8.7 10.1 12.5

EER (2) Btu/h/W 8.0 8.0 8.0 8.0

kW 9.0 12.5 14.8 17.8

A 19.3 27.2 29.2 34.1

CFM 2800 2830 3500 4100

ESP Pa 80 80 80 90

4 3 4 4

mm 1.3 1.3 1.5 1.5

FPI 19 19 17 17

mm 7 7 7 7

inch 9/32 9/32 9/32 9/32

1 1 1 1

YDK750-4E YDK750-4E YE2-90L-4-1.5KW YE2-90L-4-1.5KW

1 1 1 1

1 1 2/*1 2/*1

Copeland Danfoss Hitachi/*Copland Hitachi/*Copland

ZP72KCE-TFD-522 HCJ106T4LC6
E604DH-59D2G×2/

* ZP122KCE-TFD-522
E654DH-65D2G×2/

* ZP144KCE-TFD-522

Btu/h 58345 89053 52784×2/*102000 58345×2/*120500

ml 1656 2400 1300x2/*2395 1300x2/*3134

2.5 3 2.5 2.5

mm 1.5 1.5 1.5 1.5

FPI 17 17 17 17

mm 7 7 7 7

inch 9/32 9/32 9/32 9/32

1 1 1 1

YDK450-6C YDK580-6C YDK580-6C YS1100-6P

1 1 1 1

R410A R410A R410A R410A

kg 4 3.7 2.25+2.25/*4.2 2.3+2.3/*4.2

kg 223 231 331/*302 335/*323

kg 228 236 342/*313 346/*335

WxHxD mm 1475x840x1130 1475x840x1130 1483x1138x1231 1483x1138x1231

WxHxD mm 1497x867x1152 1497x867x1152 1492x1248x1146 1492x1248x1146

MDRCT

MDRCT

MDR

MDRCT
MDRCTMDRCT-062CWN1 -075CWN1

-085CWN1

CT-085CWN1 (D)

-100CWN1

-100CWN1 (D)

центробежный центробежный центробежный

ременный

спиральный спиральный спиральный

Электропитание

параметры
по воздуху

воздух 
помещения

кол-во рядов

ф труб

шаг оребрения
Конденсатор

Вентилятор НБ

Хладагент

Вес нетто

Вес брутто

Габарит

Габарит

в упаковке

привод

кол-во моторов

модель

Кол-во

Тип

прямой прямой

прямой

кол-во масла

тип

кол-во

Спецификация

пропеллер
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Испаритель

В
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Компрессор

Тип

Кол-во

ф труб

привод

кол-во моторов

модель

бренд

произв.

модель

Кол-во

Тип

кол-во рядов

шаг оребрения

модель

типоразмер

макс.ток

макс. мощность

потр.мощность 1

потр.мощность 2

Произв 1

Произв 2

Электропитание

параметры
по воздуху

воздух помещения

кол-во рядов

ф труб

шаг оребренияКонденсатор

Вентилятор НБ

Хладагент

Вес нетто

Вес брутто

Габарит

Габарит
в упаковке

привод

кол-во моторов

модель

Кол-во

Тип

кол-во масла

тип

кол-во

(Ton) 12.5 15 17.5

V,Ph,Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz

Btu/h 150000 180000 208000

kW 43.0 53.0 61.0 

kW 13.0 15.9 18.6 

EER (1) Btu/h/W 11.5 11.3 11.2

Btu/h 125400 146000 184000

kW 36.8 42.8 53.9 

kW 15.9 18.5 22.8 

EER (2) Btu/h/W 7.9 7.9 8.1 

kW 21.0 25.0 28.6 

A 41.2 48 55

CFM 5500 7000 7600

ESP Pa 110 110 110

4 4 3

mm 1.3 1.3 1.3

FPI 19 19 19 

mm 7 7 7

inch 9/32 9/32 9/32

1 1 1

YE2-100L2-4-3KW YE2-112M-4-4KW YE2-112M-4-4KW

1 1 1

Sc

2 2 2

Copeland Copeland Copeland

ZP61KCE-TFD-522+
ZP122KCE-TFD-522

ZP61KCE-TFD-522+
ZP144KCE-TFD-522

ZP122KCE-TFD-522x2

Btu/h 49986+102018 49986+120500 102018×2

ml 1656+2513 1656+3253 2513x2

3 3.5 2.5

mm 1.5 1.6 1.5

FPI 17 16 17 

mm 7 8 7

inch 9/32 5/16 9/32

1 1 2

YDK550-6E YS1100-6 YDK550-6E

1 1 2

R410A R410A R410A

kg 1.7+2.8 2.25+3.9 3.7+3.7

kg 433 470 590

kg 453 490 620

WxHxD mm 1965x1230x1130 1965x1230x1130 2192x1247x1670

WxHxD mm 1990x1260x1140 1990x1260x1140 2212x1284x1695

MDRCTMDRCTMDRCT-125CWN1 -150CWN1 -175CWN1

ременный

центробежный

спиральный

прямой

пропеллер
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Компрессор

Тип

Кол-во

ф труб

привод

кол-во моторов

модель

бренд

произв.

модель

Кол-во

Тип

кол-во рядов

шаг оребрения

модель

типоразмер

макс.ток

макс. мощность

потр.мощность 1

потр.мощность 2

Произв 1

Произв 2

Электропитание

параметры
по воздуху

воздух помещения

кол-во рядов

ф труб

шаг оребрения
Конденсатор

Вентилятор НБ

Хладагент

Вес нетто

Вес брутто

Габарит

Габарит
в упаковке

привод

кол-во моторов

модель

Кол-во

Тип

кол-во масла

тип

кол-во

(Ton) 20 25 30

V,Ph,Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz

Btu/h 240000 300000 360000

kW 70.0 87.0 105.0 

kW 21.6 27.5 33.3 

EER (1) Btu/h/W 11.1 10.9 10.8

Btu/h 199800 251700 336300

kW 58.6 73.8 98.6 

kW 25.1 32.4 42.6 

EER (2) Btu/h/W 8.0 7.8 7.9 

kW 34.0 42.0 49.0 

A 66.9 77.4 94.1

CFM 8800 10000 12000

ESP Pa 120 130 270

4 4 4

mm 1.3 1.6 1.6

FPI 19 16 16 

mm 7 8 8

inch 9/32 5/16 5/16

1 1 1

YE2-132S-4-5.5KW YE2-132M-4-7.5KW YE2-132M-4-7.5KW

1 1 1

2 2 2

Copeland Danfoss Danfoss

ZP144KCE-TFD-522×2 SH161A4ALCx2 SH184A4ALCx2

Btu/h 120500×2 132386×2 152383×2

ml 3253x2 3300x2 3600x2

3 3+2 3+3

mm 1.5 1.5 1.5

FPI 17 17 17 

mm 7 7 7

inch 9/32 9/32 9/32

eller

2 2 2

YS1100-6-3 YS1500-6-2 YS1500-6-2

2 2 2

R410A R410A R410A

kg 5.65+5.65 6.0+6.0 7.6+7.6

kg 670 895 910

kg 700 925 940

WxHxD mm 2192x1247x1670 2220x1245x2320 2220x1245x2320

WxHxD mm 2212x1284x1695 2230x1275x2330 2230x1275x2330

MDRCTMDRCTMDRCT-200CWN1 -250CWN1 -300CWN1

ременный

центробежный

спиральный

прямой

пропеллер
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кол-во моторов

(Ton) 6.2 7.5 8.5 10

V,Ph,Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz

Btu/h 75000 89000 103000 120000

kW 22.0 26.0 30.0 35.0 

kW 6.6 7.9 9.3 10.7 

Btu/h 89000 103000 120000 137000

kW 26 30 35 40

kW 7.5 8.9 10.6 11.9 

kW 8.6 12.0 13.6 15.0

A 18.3 24.8 26.5 28.8

CFM 2800 2830 3500 4100

ESP Pa 80 80 80 90

EER Btu/h/W 11.4 11.3 11.1 11.2

COP Btu/h/W 11.8 11.6 11.3 11.5

4 3 4 4

mm 1.3 1.3 1.5 1.5

FPI 19 19 17 17 

mm 7 7 7 7

inch   9/32   9/32 9/32 9/32

1 1 1 1

1 1 1 1

YDK750-4E YDK750-4E YE2-90L-4-1.5KW YE2-90L-4-1.5KW

1 1 2 2

ZP72KCE-TFD-522 HCJ106T4LC6 E604DH-59D2G×2 E654DH-65D2G×2

Copeland Danfoss Hitachi Hitachi

Btu/h 58345 89053 52784×2 58345×2

ml 1656 2400 1300x2 1300x2

2.5 3 2.5 2.5

mm 1.5 1.5 1.5 1.5

FPI 17 17 17 17 

mm 7 7 7 7

inch   9/32   9/32 9/32 9/32

1 1 1 1

1 1 1 1

YDK450-6C YDK580-6C YDK580-6C YS1100-6P

R410A R410A R410A R410A

kg 5 4.8 2.5+2.5 2.6+2.6

kg 229 244 340 343

kg 234 249 350 354

WxHxD mm 1475x840x1130 1475x840x1130 1483x1138x1231 1483x1138x1231

WxHxD mm 1497x867x1152 1497x867x1152 1492x1248x1146 1492x1248x1146

MDRCMDRCMDRCMDRC-062HWN1 -075HWN1 -085HWN1 -100HWN1

Охлаждение

Испаритель

В
ен

ти
л

ят
о

р
 В

Б

Компрессор

Тип

Кол-во

ф труб

привод

модель

бренд

произв.

модель

Кол-во

Тип

кол-во рядов

шаг оребрения

модель

типоразмер

макс.ток

макс. мощность

потр.мощность

Производительность

Электропитание

параметры

воздух помещения

кол-во рядов

ф труб

шаг оребрения
Конденсатор

Вентилятор НБ

Хладагент

Вес нетто

Вес брутто

Габарит

Габарит
в упаковке

привод

кол-во моторов

модель

Кол-во

Тип

кол-во масла

тип

кол-во

Производительность

потр.мощность

Обогрев

ременный

центробежный

спиральный

прямой

пропеллер
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(Ton) 12.5 15 17.5

V,Ph,Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz

Btu/h 150000 180000 208000

kW 43.0 53.0 61.0 

kW 13.3 16.7 19.1 

Btu/h 154000 191000 218000

kW 45 56 64

kW 13.2 17.2 19.5 

      kW 19.7 25.0 27.0 

A 38.2 46.1 55.4

CFM 5500 7000 7600

ESP Pa 110 110 110

EER Btu/h/W 11.3 10.8 10.9

COP Btu/h/W 11.7 11.1 11.2

4 4 3

mm 1.3 1.3 1.3

FPI 19 19 20 

mm 7 7 7

inch 9/32 9/32 9/32

1 1 1

1 1 1

YE2-100L2-4-3KW YE2-112M-4-4KW YE2-112M-4-4KW

2 2 2

ZP61KCE-TFD-522+
ZP122KCE-TFD-522

ZP61KCE-TFD-522+
ZP144KCE-TFD-522

ZP122KCE-TFD-522x2

Copeland Copeland Copeland

Btu/h 49986+102018 49986+120500 102018×2

ml 1656+2513 1656+3253 2513x2

3 3.5 2.5

mm 1.5 1.6 1.5

FPI 17 16 17 

mm 7 8 7

inch 9/32 5/16 9/32

1 1 2

1 1 2

YDK550-6E YS1100-6 YDK550-6E

R410A R410A R410A

Kg 2.1+3.4 2.85+5.9 5.5+5.5

kg 451 492 615

kg 471 512 645

WxHxD mm 1965x1230x1130 1965x1230x1130 2192x1247x1670

WxHxD mm 1990x1260x1140 1990x1260x1140 2212x1284x1695

MDRCMDRCMDRC-125HWN1 -150HWN1 -175HWN1

кол-во моторов

Охлаждение

Испаритель

В
ен

ти
л

ят
о

р
 В

Б

Компрессор

Тип

Кол-во

ф труб

привод

модель

бренд

произв.

модель

Кол-во

Тип

кол-во рядов

шаг оребрения

модель

типоразмер

макс.ток

макс. мощность

потр.мощность

Производительность

Электропитание

параметры

воздух помещения

кол-во рядов

ф труб

шаг оребрения

Конденсатор

Вентилятор НБ

Хладагент

Вес нетто

Вес брутто

Габарит

Габарит
в упаковке

привод

кол-во моторов

модель

Кол-во

Тип

кол-во масла

тип

кол-во

Производительность

потр.мощность

Обогрев

ременный

центробежный

спиральный

прямой

пропеллер
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(Ton) 20 25 30

V,Ph,Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz 380~415V,3Ph,50Hz

Btu/h 240000 300000 360000

kW 70.0 87.0 105.0 

kW 22.6 28.85 35.29

Btu/h 260000 330000 380000

kW 75 97.0 111.5 

kW 23.6 30.28 35.19

kW 32.5 38.5 

A 63.2 74.3 

CFM 8800 10000 120000

ESP Pa 120 130 270

EER Btu/h/W 10.6 10.4 10.2 

COP Btu/h/W 11 10.9 10.8 

4 4 4

mm 1.3 1.6 1.6

FPI 20 16 16 

mm 7 8 8

inch 9/32 5/16 5/16

1 1 1

1 1 1

YE2-132S-4-5.5KW YE2-132M-4-7.5KW YE2-132M-4-7.5KW

2 2 2

ZP144KCE-TFD-522×2 SH161A4ALC*2 SH184A4ALC*2

Copeland Danfoss Danfoss

Btu/h 120500×2 132386×2 152383×2

ml 3253x2 3300x2 3600x2

3 3+2 3+3

mm 1.5 1.5 1.5

FPI 17 16 16 

mm 7 8 8

inch 9/32 5/16 5/16

2 2 2

2 2 2

YS1100-6-3 YS1500-6-2 YS1500-6-2

R410A R410A R410A

kg 6.7+6.7 6.0+6.0 7.6+7.6

kg 690 940 955

kg 720 970 985

WxHxD mm 2192x1247x1670 2220x1245x2320 2220x1245x2320

WxHxD mm 2212x1284x1695 2230x1275x2330 2230x1275x2330

MDRCMDRCMDRC-200HWN1 -250HWN1 -300HWN1

кол-во моторов

Охлаждение

Испаритель

В
ен

ти
л

ят
о

р
 В

Б

Компрессор

Тип

Кол-во

ф труб

привод

модель

бренд

произв.

модель

Кол-во

Тип

кол-во рядов

шаг оребрения

модель

типоразмер

макс.ток

макс. мощность

потр.мощность

Производительность

Электропитание

параметры

воздух помещения

кол-во рядов

ф труб

шаг оребрения

Конденсатор

Вентилятор НБ

Хладагент

Вес нетто

Вес брутто

Габарит

Габарит
в упаковке

привод

кол-во моторов

модель

Кол-во

Тип

кол-во масла

тип

кол-во

Производительность

потр.мощность

Обогрев

ременный

центробежный

спиральный

прямой

пропеллер
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20°C(68°F) DB/15°C(59°F) WB; 

26.7°C(80°F) DB / 19.4°C(67°F) WB; 46°C(11

7°

20'/40'/40'HQ

26.7°C(80°F) DB / 19.4°C(67°F) WB; - 35°C(95°F) DB.

- 4°F) DB.

- C(44.6°F) DB/6°C(42.8°F) DB

: 32°C(90°F) DB / 24°C(74°F) WB; - 52°C(125°F) DB

Примечание:

Все данные даны при условиях:

Охлаждение (1) 
Охлаждение(2)
Обогрев

Электр.данные

уличная темп.

Тпомещения уличная темп.

уличная темп.Тпомещения
уличная темп.Тпомещения

Тпомещения

Для моделей MDRCT

20°C(68°F) DB/15°C(59°F) WB; 7°

20'/40'/40'HQ

26.7°C(80°F) DB / 19.4°C(67°F) WB; - 35°C(95°F) DB.

- C(44.6°F) DB/6°C(42.8°F) DB

Все данные даны при условиях:

Охлаждение 

Обогрев уличная темп.

уличная темп.Тпомещения

Тпомещения

Для моделей MDRCT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

T1 T2_1 T2_2 T3_1 T3_2 T4





LED 

Алгоритм теста (цифра - нажатие кнопки по порядку)

нажмите кнопку Check  для получения данных о работе системы

на двойном 7-ми сегментном LED

если в системе есть ошибка или защита, то соответствующий код

будет на двойном 7-ми сегментном LED

если нет ошибок или защит, то можно получить данные

о работе системы

Кнопка CHECK

фазы питания

1- одна
3- три

адрес
код

ошибки

Примечание:

Т1 -  Твозд после испарителя

Т2_1 - Тиспарителя

Т3_1 -  Тконденсации (контур А)

Т3_2 - Тконденсации (контур В)

Т4 - Туличная
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