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(FIN) ENSTO ECO900 sulanapitojarjestelms
Asennus- ja kdyttoohje

1. Yleista

ECO900 on ohjauslaite ulkoalueiden, ajoluiskien, kattojen ja sadevesijarjestelmien sulanapitoldammityksen oh-
jaukseen. Laite on tarkoitettu asennettavaksi sahkokeskukseen. Laite on standardin EN60730 mukainen.

Voit liittaa laitteeseen erilaisia tunnistimia sovelluksesta riippuen.

Laitekokoonpano ulkoalueiden sulanapidossa (kuva 1):

. ECO900 sulanapito-ohjausyksikko (kuva 3)

. ECOA901 maahan asennettava lammitettdva lumi- ja jadtunnistin (kuva 4)
. ECOA902 maahan asennettava kosteus- ja lampdtilatunnistin (kuva 5)

Laitekokoonpano sadevesijarjestelmien sulanapidossa (kuva 2):

. ECO900 sulanapito-ohjausyksikko (kuva 3)

. ECOA903 raystaskouruun asennettava lammitettdva lumi- ja jadtunnistin (kuva 6)

. ECOA904 raystaskouruun asennettava lampétila-anturi ilman lampétilamittausta varten (kuva 7)

ECO900 sulanapito-ohjausyksikon mukana toimitetaan 82 kQ:n vastus. Vastuksen tilalle voit asentaa ilman
lampétilaa mittaava anturi ECOA904 (kuva 1 ja 2).

Jarjestelman tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi ota se kdyttéon ennen pakkasia ja lumen tuloa.
Suosittelemme, ettd jarjestelma on paalla koko lammityskauden ajan.

2. Turvallisuusohjeita

@ Sdhkoalan ammattihenkilo

. Asennuksen saa suorittaa vain sahkoalan ammattihenkil6, jolla on siihen riittéava patevyys.

. Noudata téta ohjetta ja varmista, etta asennus on kansallisten turvallisuusméaaraysten, asennustapo-
jen ja rajoitusten mukainen.

. Tassa ohjeessa olevat tiedot eivét vapauta asentajaa tai kdyttdjaa vastuusta noudattaa kaikkia sovel-
lettavia maarayksia ja turvallisuusstandardeja.

. Sailytd tama ohje tulevaa asennusta ja huoltoa varten.

A VAROITUS

Sahkoiskun vaara! Palovaara!

. Katkaise virransyottd ennen ohjauslaitteen ja siihen liittyvien komponenttien asennustyon tai huol-
totoimenpiteiden aloittamista.

. Ala kytke ohjauslaitetta verkkojannitteeseen ennen kuin asennustyé on valmis.

. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkil6- ja omaisuusvahinkoja.

. Ala kayta viallista sulanapitojérjestelmaa.

3. EC0900 sulanapito-ohjausyksikon kaytto

3.1 Kayttokytkimet

Voit selata ja muuttaa ohjausyksikén asetuksia kolmella painikkeella.

MENU Painikkeella siirryt valikosta toiseen
VALUE Painikkeella pddset selaamaan kunkin valikon asetusarvovaihtoehtoja
ENTER Painikkeella hyvaksyt ja otat kdyttoon ndytolla nakyvan asetusarvon

Naytto palaa perustilaan 20 sekunnin kuluttua painikkeen painamisesta.
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3.2 Nayton perustila

Perustilassa ndytolla nakyy laitteen mittaamat arvot. Naytossa vaihtuu 3 sekunnin valein MAA/KATTO ja ILMA
sekd KOSTEUS ja LAMMITYS.

Nayton teksti Selitys Asteikko / Vaihtoehdot
MAA/KATTO Maan pinnan tai sadevesikourun [ampétila -45...4+78°C

ILMA IIman lampétila * -45...4+78°C

KOSTEUS Kosteustaso 1...8,POIS

LAMMITYS Lammityksen tila PAALLA, POIS

*llman lampétila nakyy vain jos ulkoilman lampotilaa mittaava anturi ECOA904 on kytkettyna liittimiin 20 ja
21. Mikéli ilma-anturia ei kdytetd, on liittimissa oltava kytkettyna laitteen mukana toimitettu 82 kQ:n vastus.
Muutoin laite antaa hélytyksen vikatilanteesta.

3.3 Valikot

Menu-tilassa nayton ylarivilla nakyy valikko ja alarivilla asetettu arvo. MENU-painikkeella siirryt valikosta seu-
raavaan. Paina kerran VALUE-painiketta aktivoidaksesi halutun valikon. VALUE-painikkeella paaset selaamaan
asetusvaihtoehtoja. Kun suurin mahdollinen asetusarvo on saavutettu, ndytolle tulee jalleen pienin mahdolli-
nen asetusarvo. ENTER-painikkeella tallennat halutun asetusarvon. Ndyton ylarivilld ndkyy edelleen kyseessa
oleva valikko seka alarivilld vasemmalla puolella asetettu arvo ja oikealla puolella sana KAYTOS. Laite palaa
perustilaan 20 sekunnin kuluttua viimeisesta painikkeen painalluksesta.

KAYTTO

Vaihtoehdot: MAA, KATTO

Oletusarvo: MAA

Valikossa valitset toiminnon sen mukaan onko kdytdssasi maahan asennettava vai raystaskouruun asennetta-
va sulanapitojarjestelma. Valittu vaihtoehto sailyy, jos palautat oletusasetukset.

ALUE

Arvot: -20...-5 °C, POIS (-4..423 °F)

Oletusarvo: -10 °C

Valikossa maaritat jarjestelman toimintaldampétilan alin raja. Yldrajan kiintea tehdasasetus on +6 °C.

LAMPOTILA

Arvot: 0...+6 °C (32..42,8 °F)

Oletusarvo: +3 °C

Valikossa asetat lammitettavan alueen tavoitelampétilan. Jos kosteuden tunnistus on kdytossd, lammitys kyt-
keytyy paélle kun lampétila on alle asetusarvon ja kosteustaso on asetusarvoaan korkeampi. Jos kosteuden
tunnistus ei ole kaytossa, lammitys kytkeytyy paalle kun [ampétila laskee alle asetusarvon.

KOSTEUS

Arvot: 1...8, POIS

Oletusarvo:3

Valikossa asetat kosteustason asetusarvon tai otat kosteuden tunnistuksen pois pdalta. Kosteustaso 1 vastaa
melkein kuivaa ja 8 on erittdin kostea.

PERUSLAMPOTILA

Arvot: -15...-1 °C, POIS (5..32,2°F)

Oletusarvo: POIS

MAA-toiminnassa voit jattaa peruslampatilan asettamisen pois kadytosta tai madrittaa sille arvon. Jos lampo-
tila laskee alle asetetun peruslampétilan, kytkeytyy lammitys paalle kosteustasosta riippumatta. Valikko ei ole
kaytossa KATTO-toiminnassa.
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JALKILAMMITYS

Arvot: 10 MIN...24 TUNTIA, POIS

Oletusarvo: 20 MIN

Valikossa voit asettaa jalkilammityksen pituuden 10 minuutista 24 tuntiin. Limmitys on paalla asetetun ajan
sen jalkeen kun lampétilan ja/tai kosteuden asetusarvo on saavutettu. Voit myos ottaa jalkilammityksen pois
kaytosta.

JATKUVA LAMMITYS

Vaihtoehdot: POIS, PAALLA

Oletusarvo: POIS

Voit kytked lammityksen kdsin padlle lampétilasta tai kosteustasosta riippumatta. Lammitys pysyy pdalla myos
halytyksen aikana.

ANTURILAMMITYS

Vaihtoehdot: AUTOMAATTINEN, PAALLA

Oletusarvo: PAALLA

Automaattiasetuksessa tunnistimen lammitys on pois paalta, kun lammitysjarjestelma on kytketty paalle.
Tama on tarkoitettu erityisesti KATTO-sovelluksissa, joissa lampokaapelit ristedvat, mutta eivat saa koskettaa
toisiaan tai ne ovat raystaskourussa kaytettavan tunnistimen vieressi. PAALLA-asetuksessa tunnistimen lam-
mitys on kytketty paalle, kun lammitysjarjestelma on kytketty paalle.

VAKIO-OHJELMA

Vaihtoehdot: PAALLA, POIS

Oletusarvo: PAALLA

Valikossa voit palauttaa laitteen oletusarvot lukuun ottamatta seuraavia valikoita: KAYTTO, KIELI, NAYTTO ja
LASKURI. N&ihin halutut muutokset on tehtava kyseisissa valikoissa. Valikossa voit valita ainoastaan vaihtoeh-
to PAALLA, silla oletusarvojen muuttaminen palauttaa asetuksen arvoon POIS.

KIELI

Vaihtoehdot: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI,
ITALIANO

Oletusarvo: DEUTSCH

Valikossa valitset halutun kielen. Valittu vaihtoehto sailyy, jos palautat oletusasetukset.

NAYTTO °C/°F

Vaihtoehdot: °C, °F

Oletusarvo: °C

Valikossa voit valita lampotila-asteikoksi Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F). Valittu vaihtoehto sailyy, jos palautat
oletusasetukset.

LASKURI

Alue: 00000HOOM...65535H59M

Kayttotuntilaskuri laskee tunteina ja minuutteina ajan jonka lammitys on ollut paalla. Laskuri ei nollaannu, jos
palautat oletusasetukset. Voit nollata laskurin valitsemalla VALUE-painikkeella vaihtoehto PALAU ja painamal-
la ENTER.

3.4 Vikailmoitukset

Vikatilanteessa nayton teksti vilkkuu sekunnin véliajoin. Halytysrele sulkeutuu (liittimet 5 ja 6). Yldrivilla ndkyy
teksti HALYTYS ja alarivilla halytyksen syy. Vikailmoitus vuorottelee mitattujen arvojen kanssa siten, ett kukin
arvo ndkyy aina 3 sekuntia kerrallaan. Lammitysrele avautuu katkaisten lammityksen (liittimet 8 ja 9), jollei
jatkuva lammitys ole valittuna. Vikailmoitus nakyy ndytolla vield noin 5 sekuntia viankorjauksen jalkeen. Valik-
kojen asetuksia pystyy muuttamaan héalytyksen aikana.
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Halytys Vika Johtimen viri Liittimet

ANT LAMM OIKOS | Lammitettivin anturin ECOA901 tai ECOA903 vihred / ruskea 12/14
lammitysvastus oikosulussa

ANT LAMM POIKKI | Lammitettavan anturin ECOA901 tai ECOA903 vihred / ruskea 12/14
lammitysvastus poikki

LAMM ANT OIKOS | Lampétila-anturi ECOA902 tai ECOA904 oiko- keltainen /ruskeatai | 18/19
sulussa sininen / ruskea

LAMM ANT POIKKI | Lampétila-anturi ECOA902 tai ECOA904 poikki keltainen /ruskeatai | 18/19
sininen / ruskea

ILM ANT OIKOS llman ldmpétilaa mittaava anturi ECOA904 ruskea / sininen 20/21
oikosulussa
ILM ANT POIKKI llman lampétilaa mittaava anturi ECOA904 ruskea / sininen 20/21

poikki tai 82 kQ:n vastus puuttuu

KOST ANT OIKOS Lammitettavan anturin ECOA901 tai ECOA903 keltainen / ruskea 13/14
kosteustunnistimen lampétila-anturi oikosulussa

KOST ANT POIKKI Lammitettavan anturin ECOA901 tai ECOA903 keltainen / ruskea 13/14
kosteustunnistimen lampétila-anturi poikki

4, Sulanapidon toiminta

Lammitettavien tunnistimien ECOA901 ja ECOA903 lammitysvastus pitda tunnistimen pinnan jatkuvasti noin
+4 °C:n lampoétilassa, jolloin se sulattaa lumen ja jaan, joka havaitaan kosteutena. Laimmitys kytkeytyy paalle
kun tunnistimien ECOA902 tai ECOA904 mittaama lampétila laskee alle LAMPOTILA-valikossa asetetun arvon
ja asetettu kosteusraja ylitetaan. Tall6in lammityskuormaa ohjaava rele sulkeutuu (liittimet 8 ja 9). Limmitys on
paalla kunnes joko lampétilan asetusarvo saavutetaan tai kosteustaso laskee alle asetusarvonsa.

Mikali jalkilammitys on kaytossa, pysyy lammitys paalla viela maaritetyn ajan ehtojen tayttymisen jalkeen. Jal-
kilammitysta voidaan kayttaa jos esimerkiksi lammitettavan alueen reunoilla on vield lunta sen jalkeen kun
lammitys muuten kytkeytyisi pois paalta. Jalkilammitys toimii alle 0 °C:n lampétiloissa.

Lammityksen alaraja on asetettavissa vilille -20...-5 °C ALUE-valikossa. Ylarajan kiinted tehdasasetus on +6 °C.
Naiden lampétilarajojen ulkopuolella lammitys voidaan kytked paalle ainoastaan kayttamalla jatkuvaa lammi-
tysta. Talla voidaan estda turhaa energian kulutusta tapauksissa jolloin kylmasta pakkassaasta huolimatta ei
ole lunta tai jaata.

MAA-toiminnassa voidaan valita peruslampotila, jonka alle lammitettavan kohteen lampatila ei saa laskea.
Jos lampétila laskee alle peruslampotilan, lammitys kytkeytyy paalle kosteustasosta riippumatta. On kuitenkin
huomioitava, ettd ALUE-valikossa valittu alimman toimintalampétilan raja on maaraava verrattuna asetettuun
peruslampotilaan. Jos peruslampotila on asetettu alemmaksi kuin alin rajalampétila, peruslampétilaa ei voida
saavuttaa.

ECO900 ohjausyksikon mukana toimitetaan 82 kQ:n vastus joka on kytketty liittimiin 20 ja 21. Vastuksen tilalle
voidaan asentaa ilman lampdtilaa mittaava anturi ECOA904. TallSin laitteen perusndytdssa nakyy maan/rays-
taskourun lampétilan ja kosteuden lisdksi ilman lampatila. Jos ulkoilman lampétila laskee nopeasti, lammitys
kytkeytyy paalle alle +7 °C:n lampétiloilla tunniksi. Sen jalkeen lammitys katkeaa tai pysyy edelleen paalla riip-
puen asetetuista lampétila- ja kosteusarvoista. Télla tavalla ennakoidaan suurella todennédkoisyydella alkavaa
sadetta.

5. Antureiden asentaminen

5.1 Maahan asennettavat tunnistimet ECOA901 ja ECOA902

Kuvassa 8 nakyy tunnistimien minimi asennusetdisyydet. Asenna lammitettdva ECOA901 lumi- ja jaatunnistin
(5 johdinta) vdhintdan 200 mm lammitettdavan alueen ulkopuolelle. Asenna ECOA902 lampétila- ja kosteus-
tunnistin (4 johdinta) lammitettavalle alueelle, silld tunnistimella seurataan maan lampatilaa ja kosteutta lam-
mitettavalla alueella. Limmityskaapelien on oltava véhintdan 25 mm:n etéisyydella ECOA902 tunnistimesta.
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Aseta tunnistimet siten ettd ne ovat suoraan alttiina sddn vaikutukselle (lumi, sade, sulanut vesi). Ald asenna
tunnistinta paikkaan, jossa esim. aurattu lumi padsee peittamaan sen. Liséksi lika ja roskat tunnistimen paalla
heikentévat niiden toimintaa. Maa-anturien on oltava vaakatasossa my®s silloin kun ne asennetaan rinteeseen
(kuva 9).

Asenna tunnistimen mukana tuleva metallinen pohjalevy rakennusvaiheessa maahan ja aseta sen paalle mu-
kana toimitettu puukappale. Asenna liitdntakaapelia varten metalliputki puukappaleeseen saakka. Suojaa put-
ken paat siten ettd alueen paallystetta (esim. asfaltti, betoni) ei padse putken sisaan.

Kun alueen pééllyste on valmis, poista puukappale ja kiinnitd anturi terdslevyyn M6 x 35mm ruuvilla. Tayta
tunnistimen ympérilla olevat raot esim. silikonilla, laastilla tai vastaavalla massalla. Tayteaineen suurin sallittu
lampatila on 80 °C.

Voit tarvittaessa jatkaa liitintdkaapelia 1,5 mm?”n kaapelilla 50 metriin. Kayta kaapelia jossa on numeroidut
johtimet. Tastad on apua esim. héiridtilanteissa vian etsimisessa.

Tunnistimet toimivat pienjannitteelld joten asenna niiden johtimet riittdvéan etdalle lammityspiirin syottokaa-
peleista.

Kuvassa 10 on poikkileikkaus maahan asennetusta tunnistimesta:

Teréslevy asennusta varten
Kiinnitysruuvi M6 x 35mm

Maa-anturi ECOA901 tai ECOA902
Tayteaine

Metallinen suojaputki liitosjohtoa varten
Vesitiivis kytkentdrasia

Alueen paallyste

NoubhwNn =

5.2 Réystaskouruun asennettava tunnistin ECOA903

Asenna ldammitettdva lumi- ja jaatunnistin ECOA903 lammityskaapeleiden vdliin rdystaskouruun ja kiinnita se
kaapelikiinnittimella tai liimalla (ei sisally toimitukseen). Tunnistin ei saa olla kosketuksessa l[ammityskaape-
leiden kanssa. Asenna tunnistin veden virtaussuuntaan metalliset tunnistinputket yléspdin (kuva 11). Suosi-
teltava asennuspaikka on rdystaskourun alin kohta ldhelld raystaskourun syoksyputkea. Vesi valuu liuskojen
ohjaamana tunnistimen pinnalle. Voit leikata liuskat rdystaskourun mittoihin sopivaksi.

Voit tarvittaessa jatkaa liitintdkaapelia 1,5 mm?n kaapelilla 50 metriin. Kiytd kaapelia jossa on numeroidut
johtimet. Tastd on apua esim. hdiriétilanteissa vian etsimisessa.

Kuvassa 11 on esitetty lumi- ja jad@tunnistimen ECOA903 ja ilman ldmpdtilaa mittaavan anturin ECOA904 asen-
taminen:

lIman ldmpdotilaa mittaava anturi ECOA904
ECOA904 anturin kiinnike

Raystaskouru

ECOA903 anturin kiinnike

Lammitettava lumi- ja jaatunnistin ECOA903
Lammityskaapelit

Veden virtaussuunta

NO Vb WN =

5.3 llman lampétilaa mittaavan anturin ECOA904 asentaminen

Kiinnita ilman lampatilaa mittaava anturi ECOA904 kaapelikiinnikkeella (ei sisally toimitukseen) joko raystasko-
urun ulkopuolelle tai ldhelle raystaskourua esim. seindan. Varmista ettd anturi on suojassa suoralta auringon-
valolta. Ald asenna anturia alueille joihin kerdantyy lampoa kuten ikkunoiden ylapuolelle, lhelle valoldhteita
tai savupiippua.

Voit tarvittaessa jatkaa liitintikaapelia 1,5 mm”n kaapelilla 50 metriin. Kéyta kaapelia jossa on numeroidut
johtimet. Tasta on apua esim. hdiriotilanteissa vian etsimisessa.
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6. Tekniset tiedot

6.1 Sulanapitosaadin ECO900 (kuva 3)

Kayttojannite

230V AC£10%,50/60Hz

Tehon kulutus <15VA
Kayttolampétila -20...+50°C
Varastointilampotila -20...+70°C

Kuormarele

250V AC, 16 Acosp=1;4 A cosp =0,6

Halytysrele

250V AC, 2 Acosp=1;08Acosp=0,6

Kotelointiluokka

IP20

LCD naytto

2-rivinen, 16 numeroinen
HUOM. Alle 0 °C lampétiloissa ndyton moitteetonta toimintaa ei voida taata.
Se ei kuitenkaan vaikuta itse jarjestelmén toimintaan.

6.2 Maahan asennettava lammitettava lumi- ja jaatunnistin ECOA901 (kuva 4)

Tunnistimessa on lammitysvastus, joka sulattaa tunnistimen paalta lumen ja jaan. Lisaksi tunnistimessa on
NTC-vastus tunnistimen pinnan lampdtilamittausta varten sekd kahden metallirenkaan muodostama koste-

usanturi.
Kayttojannite 8V
Tehon kulutus n.7wW
Pintalampétila n.+4 °C
Liitantajohto 5x0,5mm; 15 mPVC
Kayttolampaotila -30...+80°C
Eristeen vari keltainen

NTC-vastus, keltainen ja ruskea johdin

°C -15 -10

-5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30

kQ 84,5 61,3

47 35 27 20,8 16 12,7 10 8

Lammitysvastus, ruskea ja vihred johdin: 9 Q
Kosteusanturi, valkoinen ja harmaa johdin: e Q kun tunnistimen pinta on kuiva

6.3 Maahan asennettava lampétila- ja kosteustunnistin ECOA902 (kuva 5)

Yhdistelmatunnistimessa on NTC-vastus maan lampétilamittausta varten seka kahden metallirenkaan muo-
dostama kosteusanturi. Tunnistimessa ei ole lammitysta.

Liitantajohto

4x0,5mm; 15 mPVC

Kayttolampotila

-30...+80°C

Eristeen vari

sininen

NTC-vastus, keltainen ja ruskea johdin

°C -15 -10

-5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30

kQ 11,4 8,9

7 5,6 4,5 3,6 2,9 24 2 1,6

Kosteusanturi, valkoinen ja harmaa johdin: e Q kun tunnistimen pinta on kuiva
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6.4 Lammitettava lumi- ja jaatunnistin raystaskouruun ECOA903 (kuva 6)

Tunnistimessa on ldmmitysvastus, joka sulattaa tunnistimen pddlta lumen ja jaan. Lisaksi tunnistimessa on
NTC-vastus tunnistimen pinnan lampétilamittausta varten seka kahden metalliputken muodostama kosteus-
anturi.

Kayttojannite 8V

Tehon kulutus 3W

Pintalampétila n.+4 °C

Liitdntajohto 5x0,25 mm; 4 m PVC
Kayttolampotila -30...+80°C

NTC-vastus, keltainen ja ruskea johdin
°C -16 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +40
kQ 87,2 61,3 48,8 35 25,5 20,8 15,4 12,7 9,5 8 51

Lammitysvastus, ruskea ja vihrea johdin: 20 Q
Kosteusanturi, valkoinen ja harmaa johdin: e Q kun tunnistimen pinta on kuiva

6.5 liman lampéotilaa mittaava anturi ECOA904 (kuva 7)
Lampétilatunnistin muodostuu kaapelista jonka pddssa on eristetty NTC-vastus.

Liitdntajohto 2x0,5mm;4 mPVC
Kayttolampotila -30...+80°C

NTC-vastus, ruskea ja sininen johdin

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 11,4 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 2,4 2 1,6
7. Huolto

Varmista ettd maahan ja raystaskouruun asennettavien tunnistimien pinnat ovat puhtaita. Tunnistimen pinnal-
la oleva lika ja roskat heikentavat niiden toimintaa.

Tarkasta sulanapitosaadin saannollisesti jotta huomaat mahdolliset vikailmoitukset kohtuullisen ajan sisélla ja
pystyt valittomasti ryhtymaan tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.

Yllamainitut huoltotoimenpiteet mahdollistavat sulanapitojarjestelman moitteettoman toiminnan.

8. Takuu

Ensto ECO900 takuuaika on 2 vuotta myyntipaivastd, kuitenkin enintddn 3 vuotta valmistuspaivasta. Takuueh-
dot, katso www.ensto.com.

9. Materiaalien kierratys ja lajittelu

E Al havita sihkolaitteita, elektroniikkalaitteita ja niiden lisdvarusteita talousjitteen mukana.

Tuotteen pahvipakkaus soveltuu laitettavaksi sellaisenaan pahvikerdykseen.
Lammitysjarjestelmdn elinkaaren lopussa kaapelit, suojaputket ja elektroniikkakomponentit on havitettava
asianmukaisesti paikallisia kierrdtysohjeita noudattaen.
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@ ENSTO ECO900 frostskyddssystem
Installations- och bruksanvisningar

1. Introduktion

ECO900 styrenheten ar avsedd for frostskydd av utomhusomraden, rampar, tak och regnvattensystem. Appa-
raten dr avsedd for installation i elcentral. Apparaten ar i enlighet med standarden EN 60730.

Till ECO900 kan anslutas olika typer av givare beroende pa applikation.

Komponenterna for frostskydd av utomhusomraden (bild 1):

ECO900 frostskyddsstyrenhet (bild 3)
ECOA901 uppvarmbar sné- och isgivare for markinstallationer (bild 4)
ECOA902 fukt- och temperaturgivare for markinstallationer (bild 5)

Komponenterna for frostskydd av regnvattensystem (bild 2):

ECO900 frostskyddsstyrenhet (bild 3)
ECOA903 uppvarmbar sné- och isgivare for takrannor (bild 6)
ECOA904 temperaturgivare for métning av lufttemperaturen i takrannor (bild 7)

Med ECO900 frostskyddsstyrenheten levereras ett 82 kQ motstand. | stallet for motstandet kan lufttemperatur-
givaren ECOA904 installeras (bild 1 och 2).

For att forsakra systemets andamalsenliga funktion ta det i bruk fore frost och sno. Vi rekommenderar att sys-
temet &r pakopplat under hela uppvarmningsperioden.

2. Sakerhetsinstruktioner

@ Fackkunnig person

Installationen far utféras endast av en elinstallator med tillracklig kompetens.

Folj instruktionerna i denna handbok och se till att installationen uppfyller nationella sékerhetsfore-
skrifter, installationsmetoder och begransningar.

Informationen i denna handbok frigor inte installatoren eller anvéndaren fran ansvar att félja all till-
lamplig lagstiftning och sakerhetsforeskrifter.

Spara denna anvisning for framtida installation och underhall.

A VARNING

Fara for elektrisk stot! Brandrisk!

Koppla alltid fran innan du utfér installations- eller underhallsarbeten pa styrenheten och samhéran-
de komponenter.

Sla inte pa stromférsorjning innan installationen ar klar.

Felaktig installation kan leda till personskada eller materiella skador.

Anvand inte ett defekt frostskyddssystem.

3. Anvandning av ECO900 frostskyddsstyrenhet

3.1 Tryckknappar

Apparatens instéllningar visas pa displayen och du kan @ndra dem med hjalp av tre tryckknappar

MENU Knappen anvands for att vaxla mellan olika menyer

VALUE Knappen anvénds for att 6gna igenom installningsalternativen i olika menyer

ENTER Knappen anvands for att spara och ta i bruk det installningsvardet som syns pa displayen

Displayen atergar i grundlage 20 sekunder efter det att knappen har blivit tryckt.
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3.2 Displayens grundlage

De aktuella virden visas i grundldge. MARK/TAK och LUFT samt FUKT och VARME omvixlas med 3 sekunders
intervall pa displayen.

Display Forklaring Skala / Alternativ
MARK /TAK Markens eller takrannans temperatur -45...478°C

LUFT Lufttemperatur * -45...478°C
FUKT Fuktighetsniva 1...8, FRAN
VARME Uppvarmningslage TILL, FRAN

*Lufttemperatur anges endast om lufttemperaturgivaren ECOA904 ar kopplad till anslutningarna 20 och 21.
Ifall lufttemperaturgivaren inte anvands, maste det medlevererade 82 kQ motstandet kopplas till anslutning-
arna. | annat fall utloses ett felmeddelande.

3.3 Menyer

Pa displayen syns namnet pa den aktuella menyn pa 6versta raden och det instéllda vérdet pa understa raden.
Ga fran ena menyn till den foljande med hjalp av MENU knappen. Aktivera den utvalda menyn med att en
gang trycka pa VALUE knappen. Nu kan du 6gna igenom installningsalternativen. Nar det storsta installnings-
vardet ar natt, borjar displayen aterigen med det minsta vardet. Lagra det utvalda installningsvardet genom
att trycka pa ENTER. Pa displayens 6versta rad visas fortfarande namnet pa menyn i fraga samt pa understa
raden pa vénstra sidan det instéllda vérdet och pa hogra sidan ordet AKTIV. Displayen atervander i grundlage
da ingen knapp har blivit tryckt pa 20 sekunder.

APPLIKATION

Alternativ: MARK, TAK

Fabriksinstallning: MARK

Vélj applikation beroende pa frostskyddssenhetens anvandningssyfte, installation i marken eller takrannor.
Valda alternativ bevaras fastan fabriksinstallningarna aterstalls.

OMRADE

Instéllningsomréade: -20...-5 °C, FRAN (-4...423°F)

Fabriksinstallning:-10 °C

I menyn staller du in systemets lagsta funktionstemperatur. Den hogsta ar forprogrammerad till +6 °C.

TEMPERATUR

Instaliningsomrade: 0...4+6 °C ~ (+32...42,8 °F)

Fabriksinstallning: +3 °C

I menyn staller du in maltemperaturen fér omradet som skall varmas upp. Ifall fuktgivaren ar i bruk, kopplas
varmen pa om temperaturen sjunker under och fuktighetsnivan 6verskrider installningsvardet. Ifall fuktgiva-
ren inte ar i anvandning, kopplas varmen pa om temperaturen sjunker under installningsvardet.

FUKT

Installningsomrade: 1... 8, FRAN

Fabriksinstallning: 3

I menyn kan du stélla fuktighetsnivan eller koppla fran fuktgivaren. Fuktighetsniva 1 motsvarar nastan torrt
och 8 mycket fuktigt.

GRUNDTEMPERATUR

Instéllningsomréade: -15...-1 °C, FRAN (+5...32,2°F)

Fabriksinstallning: FRAN

| applikation MARK kan du koppla fran grundtemperaturen eller stélla in ett varde. Om temperaturen sjunker
under installningsvardet, kopplas varmen pa oberoende av fuktighetsnivan. | applikation TAK & menyn inte
i anvandning.
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EFTERVARME

Instaliningsomrade: 10 MIN...24 TIMMAR, FRAN

Fabriksinstallning: 20 MIN

I menyn kan du stélla in en eftervarme mellan 10 minuter och 24 timmar. Varmen ar pakopplad under den
instéllda tiden efter det att temperatur och/eller fukt instaliningsvéarden &r nadda. Eftervdarmen kan ocksa vara
frankopplad.

KONTINUERLIG

Alternativ: FRAN, TILL

Fabriksinstallning: FRAN

Du kan koppla pa varmen manuellt oberoende av temperatur eller fuktighetsniva. Varmen halls pakopplad
dven under alarm.

SENSORVARME

Alternativ: AUTOMATISK, TILL

Fabriksinstallning: TILL

| den automatiska installningen stangs uppvarmning av givaren nar varmesystemet slas pa. Detta ar sarskilt
anvandbart i TAK tillampningar dar varmekablarna korsar varandra, men inte far réra varandra eller de ligger i
narheten av den givare som anvands i takrannan. | installningen TILL slas uppvarmning pa nar varmesystemet
slas pa.

STANDARDPROGRAM

Alternativ: TILL, FRAN

Fabriksinstallning: TILL

I menyn kan du aterstalla fabriksinstallningarna utom foljande menyer: APPLIKATION, SPRAK, VISNING OCH

DRIFTTIDRAKNARE. Onskade dndringar maste géras i fraga varande meny. Det dr endast mgjligt att vilja
alternativet TILL, eftersom andring av fabriksinstaliningen aterstaller installningen FRAN.

SPRAK

Alternativ: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI, ITA-
LIANO

Fabriksinstallning: DEUTSCH

I menyn kan du valja styrenhetens spréak. Valda alternativ bevaras fastan fabriksinstéllningarna aterstalls.

VISNING °C/°F

Alternativ: °C, °F

Fabriksinstalining: °C

I menyn kan du valja temperaturskalan Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F). Valda alternativ bevaras fastan fabrik-
sinstallningarna aterstalls.

DRIFTTIDRAKNARE

Omrade: 00000HOOM...65535H59M

Drifttidraknaren raknar i timmar och minuter den tid varmen har varit pakopplad. Raknaren nollstalls inte fast-
an fabriksinstalningarna aterstalls. For att nollstalla raknaren valj med VALUE knappen alternativet ATERST
och bekréfta valet med ENTER.

3.4 Felmeddelanden

Om fel uppstar blinkar displayen i en sekunds intervaller och alarmreldet stangs (anslutningarna 5 och 6). Or-
det ALARM syns pa displayens Oversta rad och orsaken till larmet pa den nedersta raden. Felmeddelandet
vaxlar med uppmatta véarden sa att vart och ett syns 3 sekunder i gangen. Belastningsreldet 6ppnas (anslut-
ningarna 8 och 9) sa att varmen frankopplas ifall kontinuerlig véarme inte &r vald. Felmeddelandet visas pa
displayen ytterligare 5 sekunder efter felkorrigering. Det &r mojligt att andra menyinstéliningar under alarmet.
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Felmeddelande Forklaring Ledningens farg | Anslutningar

KORTSLU GIVARVAR | Kortslutning i virmeelement av uppvarmbar | grén / brun 12/14
givare ECOA901 eller ECOA903

AVBROTT GIVARVAR | Avbrott i virmeelement av uppvarmbar gron / brun 12/14
givare ECOA901 eller ECOA903

KORTSLU GIVARE Kortslutning i temperaturgivare ECOA902 gul / brun eller 18/19
eller ECOA904 bla / brun

AVBROTT GIVARE Avbrott i temperaturgivare ECOA902 eller gul / brun eller 18/19
ECOA904 bla / brun

KORTSLU LUFTGIVA | Kortslutning i lufttemperaturgivare ECOA904 | brun/bla 20/21

AVBROTT LUFTGIVA | Avbrott i lufttemperaturgivare ECOA904 eller | brun/bla 20/21
82 kQ motstand saknas

KORTSLU TEMPGIVA | Kortslutning i fuktighetsgivarens temperatur- | gul / brun 13/14
givare av ECOA901 eller ECOA903

AVBROTTTEMPGIVA | Avbrott i fuktighetsgivarens temperaturgiva- | gul / brun 13/14

re av ECOA901 eller ECOA903

4. Funktion av frostskydssystem

Varmeelementet i de uppvarmbara givarna ECOA901 och ECOA903 haller en konstant temperatur pa givarens
yta vid +4 °C for att smalta sn6 och is som upptacks som fuktighet. Nér temperaturen uppmétta av givarna
ECOA902 eller ECOA904 sjunker under det i TEMPERATUR menyn instéllda véardet och den installda fuktig-
hetsnivan 6verskrids, sténgs belastningsreldet (anslutningarna 8 och 9) och varmen kopplas pa. Varmen halls
pakopplad tills antingen det instéllda temperaturvardet ar natt eller fuktighetsnivan sjunker under dess in-
stallningsvarde.

Ifall eftervarmen &r i anvandning halls varmen pakopplad under den definierade tiden efter att endera tempe-
ratur eller fuktighet villkoren har uppnatts. Eftervarme kan anvéandas t.ex. om det annu finns sné vid kanterna
av omradet som skall varmas upp efter det att varmen annars skulle frankopplas. Eftervarme kan anvandas vid
temperaturer under 0 °C.

Systemets lagsta funktionstemperatur kan stallas mellan -20...-5 °C i OMRADE menyn. Den hégsta funktions-
temperaturen ar +6 °C. Utanfor dessa temperaturgranser kan varmen kopplas pa endast med hjalp av konti-
nuerlig uppvarmning. Andamalsenliga temperaturgrinser férhindrar onédig energikonsumtion i fall dar det
trots frost inte finns sno eller is.

I MARK applikation ar det majligt att vélja en grundtemperatur under vilken omradets temperatur inte far
sjunka. Om temperaturen sjunker under grundtemperaturen, kopplas varmen pa oberoende av fuktighets-
nivan. Den i OMRADE menyn valda lagsta funktionstemperaturen ar dock bestimmande jamfort med den
instéllda grundtemperaturen. Om grundtemperaturens instéllningsvarde ar lagre an den lagsta funktionstem-
peraturen, kan grundtemperaturen inte uppnas.

Med ECO900 frostskyddsstyrenheten levereras ett 82 kQ motstand kopplat till anslutningarna 20 och 21. | stél-
let for motstandet kan temperaturgivaren ECOA904 installeras. | detta fall visas i displayens grundlage luftens
temperatur utéver markens/takrannans temperatur och fuktighet. Om nederboérd é&r att vénta pa grund av
att utetemperaturen sjunker snabbt, kopplas varmen pa for ca 1 timme vid temperaturer under +7 °C. Efterat
kopplas varmen fran eller den halls fortfarande pakopplad beroende pé de instéllda temperatur- och fuktig-
hetsvérdena.
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5. Installation av givare

5.1 givare for markinstallation ECOA901 och ECOA902

Bild 8 visar givarnas minimiinstallationsavstand. Uppvarmbar sné- och isgivare ECOA901 (5 ledningar) installe-
ras minst 200 mm utanfér omradet som skall uppvarmas. Fukt- och temperaturgivaren ECOA902 (4 ledningar)
installeras innanfér omradet, eftersom med givaren uppfoljs omradets temperatur och fuktighet. Varmesling-
orna skall laggas minst 25 mm fran ECOA902 givaren.

Givarna placeras sa att de direkt utsatts for vaderexponering (sno, regn, smaltvatten). Givarna far dock inte
installeras dér t.ex. sno av en snoplog kan tacka dem. Dartill hindrar smuts pa givarens yta dess klanderfria
funktion. Markgivarna skall ligga i vagrat position dven om de ar installerade i en sluttning (bild 9).

En metallplatta och trékloss levereras med givaren. Metallplattan laggs i marken under byggnadsarbetet och
traklossen skall placeras ovanpa. Ett metallror ska laggas @nda fram till traklossen for att skydda anslutnings-
kabeln. Rérandorna bor skyddas sa att fyllnadsmaterial (t.ex. asfalt, betong) inte kan tranga in i roret. Efter att
omradet ar belagt skall tréklossen avlagsnas och givaren skall skruvas fast i metallplattan med en M6 x 35 mm
skruv. Springor runtomkring givaren fylls t.ex. med silikon, bruk eller dylikt. Fylinadsmaterialets hogsta tillatna
temperatur ar 80 °C.

Anslutningskabeln kan forlangas till 50 meter med en 1,5 mm? kabel. For forlangning av anslutningskabeln
rekommenderas en kabel med numrerade ledningar eftersom detta underlattar lokalisering av fel vid stor-
ningstillstand. Givarna arbetar med lagspanning, darfor bor deras ledningar installeras tillrackligt langt fran
varmekretsens matningskablar.

Bild 10 visar en genomskérning av givarnas installation i mark

Metallplatta

Skruv M6 x 35 mm

Markgivare ECOA901 eller ECOA902
Fyllnadsmaterial

Metallskyddsror for anslutningskabel
Vattentat anslutningsdosa

Omradets belaggning

5.2 Givare for installation i takrannor ECOA903

Uppvarmbar sno- och isgivare ECOA903 installeras mellan varmekablarna i en takrdnna och fastsatts med en
kabelklamma eller lim (ingar inte). Givaren far inte vara i kontakt med varmekablarna. Givaren installeras med
de tva metallroren uppat i riktning av vattenflodet i takrannan (bild 11). Rekommendabel position for givaren
ar den ldgsta punkten av takrdnnan ndra ett stupror. Smaltvattnet rinner pa givarens yta med hjélp av flikar.
Flikarna kan klippas att passa takrannans matt.

NOUuh WN =

Anslutningskabeln kan forlangas till 50 meter med en 1,5 mm? kabel. For forlangning av anslutningskabeln
rekommenderas en kabel med numrerade ledningar eftersom detta underlattar lokalisering av fel vid stor-
ningstillstand.

Bild 11 visar installation av sn6- och isgivare ECOA903 samt temperaturgivare ECOA904

Lufttemperaturgivare ECOA904

Faste for givare ECOA904

Takrédnna

Faste for givare ECOA903

Uppvarmbar sno- och isgivare ECOA903
Vérmeslingor

Vattenflodets riktning

NouhswNn =
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5.3 Installation av lufttemperaturgivare ECOA904

Lufttemperaturgivaren fastsatts med en kabelklamma (ingar inte) endera ytterom takrénnan eller néra tak-
rannan t.ex. pa vaggen. Forsdkra att givaren ar skyddad for direkt solljus. Givaren far inte heller installeras dar
varme ackumuleras sasom 6verom fonster, nara ljuskallor eller skorsten.

Anslutningskabeln kan forlangas till 50 meter med en 1,5 mm? kabel. For forlangning av anslutningskabeln
rekommenderas en kabel med numrerade ledningar eftersom detta underlattar lokalisering av fel vid stor-
ningstillstand.

6. Teknisk data
6.1 Frostskyddsstyrenhet ECO900 (bild 3)

Driftspanning 230V AC£109%,50/60Hz

Effektforbrukning <15VA

Drifttemperatur -20...450°C

Lagringstemperatur -20...470°C

Belastningsrela 250V AC, 16 Acosp =1;4Acosp =0,6

Alarmrela 250V AC, 2 Acosep=1;08Acosp=0,6

Kapslingsklass IP20

LCD display 2 rad, 16 siffror
OBS Vid temperaturer under 0 °C kan displayens felfria funktion inte
garanteras. Detta paverkar emellertid inte systemets funktion.

6.2 Uppvarmbar sn6- och isgivare for markinstallation ECOA901 (bild 4)

Givaren har ett varmeelement som smaélter sné och is samlade pa givarens yta. Dartill har givaren ett NTC mot-
stand for matning av temperatur pa givarens yta samt en fuktgivare i form av tva metallringar.

Driftspanning 8V
Effektforbrukning ca’7W

Yttemperatur ca+4°C
Anslutningskabel 5x0,5mm; 15 mPVC
Drifttemperatur -30...480°C
Isoleringens farg Gul

NTC motstand, gul och brun ledning
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 84,5 61,3 47 35 27 20,8 16 12,7 10 8

Véarmeelement, brun och grén ledning: 9 Q
Fuktgivare, vit och gré ledning:: e Q vid torr givaryta
6.3 Temperatur- och fuktgivare for markinstallation ECOA902 (bild 5)

Givaren har ett NTC motstand for métnig av marktemperatur samt en fuktgivare i form av tvad metallringar.
Givaren ar inte uppvarmbar.

Anslutningskabel 4x0,5mm; 15 m PVC
Drifttemperatur -30...480°C
Isoleringens férg Bla
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NTC motstand, gul och brun ledning

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 114 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 24 2 1,6

Fuktgivare, vit och gra ledning: e Q vid torr givaryta

6.4 Uppvarmbar sno- och isgivare for installation i takrannor ECOA903 (bild 6)

Givaren har ett vdarmeelement som smaélter sn6 och is samlade pa givarens yta. Dartill har givaren ett NTC mot-
stand for matning av temperatur pa givarens yta samt en fuktgivare i form av tva metallror.

Driftspanning 8V
Effektforbrukning 3w

Yttemperatur ca+4°C
Anslutningskabel 5x0,25 mm; 4 m PVC
Drifttemperatur -30...+80°C

NTC motstand, gul och brun ledning

°C -16 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +40
kQ 87,2 61,3 48,8 35 25,5 20,8 15,4 12,7 9,5 8 51

Véarmeelement, brun och grén ledning: 20 Q
Fuktgivare, vit och gré ledning:: e Q vid torr givaryta

6.5 Lufttemperaturgivare ECOA904 (bild 7)
Temperaturgivaren éar tillverkad av en kabel med ett isolerat NTC motstand pa andan.

Anslutningskabel 2x0,5mm;4 m PVC
Drifttemperatur -30...480°C
NTC motstand, brun och blé ledning
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 114 8,9 7 56 4,5 3,6 29 24 2 1,6
7. Underhall

Forsakra att de i marken och takrénnorna installerade givarnas ytor ar rena. Smuts pa givarens yta hindrar dess
felfria funktion.

Regelbunden granskning av frostskyddsstyrenheten rekommenderas, sa att majliga felmeddelanden marks
och korrigeras inom en rimlig tid

De ovannamnda atgarderna mojliggor frostskyddssystemets felfria drift.

8. Garanti

Garantitiden for Ensto ECO900 &r 2 ar raknad fran inkdpsdagen, dock hogst 3 ar fran tillverkningsdagen. Ga-
rantivillkoren, se www.ensto.com.

9. Avfallshantering

\E Kassera inte elektriska och elektroniska enheter inklusive deras tillbeh6r med hushallsavfallet.

—
Produktens pappemballage &r lamplig for dtervinning.

Nar varmesystemet ar i slutet av livscykeln maste kablar, skyddsror och elektroniska komponenter kasseras
enligt lokala riktlinjer for atervinning.
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@ ENSTO ECO900 Frost Protection System
Installation and Operating Instructions

1. Introduction

The ECO900 is a device for the control of frost protection in outdoor areas, ramps, roofs and rainwater systems.
The device is intended for installation in panel boards. The device complies with the standard EN 60730.

The device accepts sensors of various kinds depending on the application.

Components for frost protection of outdoor areas (figure 1):

. ECO900 frost protection control unit (figure 3)

. ECOA901 snow and ice sensor with a heating resistor for ground installation (figure 4)
. ECOA902 humidity and temperature sensor for ground installation (figure 5)

Components for frost protection of rainwater systems (figure 2)

. ECO900 frost protection control unit (figure 3)

. ECOA903 snow and ice sensor with a heating resistor for installation in rainwater gutters (figure 6)
. ECOA904 temperature sensor for temperature measurement in rainwater gutters (figure 7)

The ECO900 frost protection control unit is supplied with an 82 kQ resistor. An air temperature sensor ECOA904
can be installed instead of the resistor (figure 1 and 2).

To ensure proper operation the system should be taken in use before there is frost and snow. We recommend
to keep the system on for the entire heating period.

2. Safety Instructions

@ Electrically skilled person

. The installation must only be done by an electrician with the appropriate qualifications.

. Read this manual carefully before starting the installation work.

. Follow the instructions in this manual, and make sure that the installation complies with national
safety regulations, installation methods and restrictions.

. The information provided in this manual in no way exempts the installer or user from responsibility
to follow all applicable safety regulations.

. Keep this manual for future installation and service.

WARNING

Danger of electric shock! Risk of fire!

. Disconnect the power supply before carrying out any installation or maintenance work on this con-
trol unit and associated components.

. Do not switch on the power supply before the installation work is completed.

. Improper installation can cause personal injury and property damage.

. Do not operate a defect frost protection system.

3. Using ECO900 frost protection control unit

3.1 Controls

The settings of the frost protection control unit can be checked and changed using three buttons.
MENU Button is used to move from one menu to another
VALUE Button is for checking the setting options of each menu
ENTER Button is used to accept and take in use the setting option of the display

The display will return into basic display mode 20 seconds after a button has been pressed.
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3.2 Basic display mode

The present measured values are displayed in the basic display mode. GROUND/ROOF and AIR alternates with
MOISTURE and HEATING in 3 second intervals.

Display Explanation Scale / options
GROUND/ROOF | Ground surface or rainwater gutter temperature | -45...+78 °C (-49...+172,4 °F)
AIR Air temperature* -45...+78°C(-49...+172,4 °F)
MOISTURE Humidity level 1...8, OFF

HEATING Heating state ON, OFF

*The air temperature will be indicated only if the sensor ECOA904, which measures the outdoor temperature
is connected to the connectors 20 and 21. If the sensor is not used, the 82 kQ resistor supplied with the device
must be connected to the connectors otherwise the alarm will go off, indicating a fault in the system.

3.3 Menus

In the menu mode the menu text is displayed on the top line and the set value on the bottom line. By pressing
the MENU button enables moving from one menu to the following one. The desired menu is activated and the
setting options are shown by pressing once the VALUE button. When the maximum value has been reached,
the display starts again with the lowest value. The selected value is stored by pressing ENTER and the top line
still shows the present menu. The selected value is left-justified and the word ACTIVE is right-justified on the
bottom line of the display.

APPLICATION

Options: GROUND, ROOF

Default: GROUND

The application is chosen depending on the use of the frost protection system, outdoor areas or rainwater gut-
ters. The selected application will retain even if the standard program is reverted.

RANGE

Range: -20...-5 °C, OFF (-4...423°F)

Default:-10 °C

This temperature value specifies the lowest operating limit. The predetermined value for the highest operating
limit is +6 °C.

TEMPERATURE

Range: 0...46 °C (+32...+42.8°F)

Default: +3 °C

The desired temperature of the heated area is entered in this menu. If the humidity sensor is on, the heating will
be switched on when the temperature drops below the set value and the chosen humidity level is exceeded.
If the humidity sensor is off, the heating will be switched on when the temperature drops below the set value.

MOISTURE

Range: 1...8, OFF

Default: 3

The humidity level can be entered or the humidity sensor can be switched off in this menu. The humidity level
1is almost dry and 8 very wet.

BASE TEMPERATURE

Range:-15...-1°C, OFF (+5...+432.2°F)

Default: OFF

In the application GROUND the base temperature can be switched off or it is possible to enter a value. If the
temperature drops below the set base temperature the heating will be switched on irrespective of the humid-
ity. This menu is hidden in the application ROOF.
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AFTER RUN TIME

Range: 10 MIN...24 HOURS, OFF

Default: 20 MIN

A subsequent heating time between 10 minutes and 24 hours can be entered in this menu. The heating will
remain on during the set time after the set value of temperature and/or moisture is exceeded. The function
can even be switched off.

OPERATION

Options: AUTOMATIC, PERMANENT

Default: AUTOMATIC

The heating can manually be switched on continuously, irrespective of the set temperatures and humidity. The
heating remains on during an alarm.

SENSOR HEATER

Options: AUTOMATIC, ON

Default: ON

In AUTOMATIC mode the sensor heater is switched off when the heating system is switched on, this is specifi-
cally for roof applications where the heating cables cross, but should not be touching, or are next to the gutter
sensor. In ON mode the sensor heater stays on when the heating system is switched on.

STANDARD PROGRAM

Options: ON, OFF

Default: ON

The settings can be reverted to default values in this menu. However this does not apply to the following
menus: APPLICATION, LANGUAGE, TEMP. UNIT and COUNTER. Desired changes must be done in the menus
in question. It is possible to choose only the alternative ON in this menu because when the default settings
have been changed the menu will automatically change into OFF mode.

LANGUAGE

Options: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI,
ITALIANO

Default: DEUTSCH

Various languages can be selected in this menu. The selected language will retain even if the standard program
is reverted.

TEMP. UNIT °C/°F

Options: °C, °F

Default: °C

The temperature scale can be either Celsius (°C) or Fahrenheit (°F). The selected temperature unit will retain
even if the standard program is reverted.

COUNTER

Range: 00000HOOM...65535H59M

The counter calculates the time, in minutes and hours, during which the heating has been on. The counter
reading will retain even if the standard program is reverted. To reset the counter, select RESET with the VALUE
button and then press ENTER to reset.

3.4 Alarm messages

In the event of an alarm, the display starts flashing in one second intervals and the alarm relay closes (connec-
tors 5 and 6). The word ALARM appears on the top line and the reason of the alarm on the bottom line. This
alarm display alternates with the measured values so that each option is displayed 3 seconds at each time.
The heating relay opens (connectors 8 and 9) turning off the heater, unless the continuous heating has been
selected. The alarm message appears on the display still for 5 seconds after fault clearance. It is possible to
change menu options during the alarm.
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Alarm Fault Wire color Connectors

SHORT HEATER Heating resistor of snow and ice sensor | green/brown 12/14
ECOA901 or ECOA903 short circuit

BROKEN HEATER Heating resistor of snow and ice sensor | green/brown 12/14
ECOA901 or ECOA903 open circuit

SHORT TEMP Temperature sensor ECOA902 or yellow /brownor | 18/19
ECOA904 short circuit blue / brown

BROKEN TEMP Temperature sensor ECOA902 or yellow / brownor | 18/19
ECOA904 open circuit blue / brown

SHORT AIRTEMP Air temperature sensor ECOA904 short | brown / blue 20/ 21
circuit

BROKEN AIRTEMP | Air temperature sensor ECOA904 open | brown /blue 20/21
circuit or 82 kQ resistor is missing

SHORT MOISTURE Temperature sensor in moisture sensor | yellow / brown 13/14
of ECOA901 or ECOA903 short circuit

BROKEN MOISTURE | Temperature sensor in moisture sensor | yellow / brown 13/14
of ECOA901 or ECOA903 open circuit

4. Operating of the frost protection system

The heating resistor of the snow and ice sensors ECOA901 and ECOA903 keeps the surface of the sensor at a
constant temperature of approximately +4 °C. It will melt the snow and ice, which are detected as moisture.
When the temperature measured by the sensor ECOA902 or ECOA904 drops below the set value in the TEM-
PERATURE menu and the set humidity level is exceeded, the heating will turn on by closing the heater relay
(connectors 8 and 9). The heating remains on until either the set temperature is attained or the humidity level
drops below its set value.

In the post-heating the heating remains on during the selected time when either the set temperature is at-
tained or the humidity level drops below its set value. This function can be used for example if there is still
snow beside the heated area after the heating otherwise would switch off. The post-heating can be used at
temperatures below 0 °C.

The lowest operating temperature can be set between -20...-5 °C in the RANGE menu. The factory predeter-
mined value for the highest operating limit is +6 °C. Outside these temperature limits the heating can only
be switched on using the continuous heat menu item. An appropriate operating limit prevents unnecessary
energy consumption in cases there is no snow or ice in spite of frost.

In the application GROUND it is possible to set a base temperature under which the temperature of the heated
area may not drop. If the temperature drops under the base temperature, the heating will turn on irrespective
of the humidity level. The lowest operation temperature set in the RANGE menu has however priority over the
base temperature. If the base temperature is set lower than the lowest temperature limit, the base temperature
cannot be exceeded.

The ECO900 frost protection control unit is supplied with an 82 kQ resistor connected to connectors 20 and
21 but the air temperature sensor ECOA904 can be connected instead. In this case the air temperature is also
shown on basic display mode in addition to the ground/gutter temperature and the humidity level. If the air
temperature drops rapidly, predicting the probably start of rain, the heating will switch on for one hour below
temperatures of +7 °C. Afterwards the heating will switch off or remain on depending on the set temperature
and humidity values.
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5. Installation of sensors

5.1 sensors for ground installation ECOA901 and ECOA902

Figure 8 shows the minimum installation distances. The snow and ice sensor ECOA901 (5 leads) is installed at
least 200 mm outside the heated area. The humidity and temperature sensor ECOA902 (4 leads) is installed in-
side the heated area, because the sensor is used to measure the temperature and humidity level on the surface
of the heated area. The heating cables must be at least 25 mm from the ECOA902 sensor.

The sensors must be installed so that they are directly exposed to weather conditions (snow, rain, melt water).
However, the sensors should not be installed in a place where e.g. snow from a snow plough can cover them.
Additionally, dirt on top of the sensor will prevent proper operation. The ground sensors must lie in a horizon-
tal position even if they are installed on a slope (figure 9).

The sensor is supplied with a metal base plate and a wooden mould. The metal base plate is set in the ground
during the construction phase and the wooden mould is placed on top. A metal protective tube must be
installed to the wooden block for the connection cable. Seal the tube ends to avoid surfacing materials (e.g.
tar, concrete) clogging the tube. After applying the surface, the wooden mould is removed and the sensor is
attached on the steel plate with a M6 x 35mm screw. Any gaps around the sensor should be filled with e.g.
silicone, mortar or suchlike. The highest permissible temperature of the filler

is 80 °C.

The connection cable can be extended to 50 meters by using a 1.5 mm? cable. It is recommended to use a cable
with numbered leads for the extension as it is very helpful for example when trying to locate faults during a
malfunction. The sensors work with low voltage, so it is recommended that their leads are installed at a suf-
ficiently long distance from the heating circuit supply cables.

Figure 10 shows a cross-section of the sensors to be installed in the ground:

Steel plate for installation

Attachment screw M6 x 35mm

Ground sensor ECOA901 or ECOA902

Filler

Metal protective tube for connection cable
Watertight junction box

Surfacing

NOoOubhwNn =

5.2 Sensor for installation in rainwater gutters ECOA903

The snow and ice sensor ECOA903 is installed between the heating cables in a rainwater gutter and attached
by cable clamp or adhesive (neither one is supplied with the equipment). The sensor must not be in contact
with the heating cables. The sensor is installed in the same direction as the water flow in the gutter with the
two metal pipes upwards. It is recommended to install the sensor at the lowest point of the gutter near the
drainpipe. The water running off is led to the sensor surface by extruded strips. The strips can be cut to fit the
existing conditions of the gutter.

The connection cable can be extended to 50 meters by using a 1.5 mm? cable. It is recommended to use a cable
with numbered leads for the extension as it is very helpful for example when trying to locate faults during a
malfunction.

Figure 11 shows the installation of the snow and ice sensor ECO903 and the air temperature sensor ECOA904:

Air temperature sensor ECOA904
Sensor ECOA904 clamp
Rainwater gutter

Sensor ECOA903 clamp

Snow and ice sensor ECOA903
Heating cables

Direction of water flow

NoubhwNn-=
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5.3 Installation of air temperature sensor ECOA904

The air temperature sensor ECOA904 is installed with a cable clamp (not supplied with the equipment) either
outside the gutter or on the wall nearby. Ensure that the sensor is protected from direct sunlight. The sensor
must not be fitted in areas where heat accumulation can occur, like above windows, near lights or a chimney.

The connection cable can be extended to 50 meters by using a 1.5 mm? cable. It is recommended to use a cable
with numbered leads for the extension as it is very helpful for example when trying to locate faults during a
malfunction.

6. Technical data

6.1 Frost protection control unit ECO900 (figure 3)

Operating voltage 230V AC=*109%,50/60 Hz

Power consumption <15VA

Ambient temperature | -20...450 °C (-4...+122 °F)

Storage temperature -20...+70°C (-4...+158 °F)

Load relay 250V AC, 16 Acosp=1;4 Acosp =0,6
Alarm relay 250V AC,2Acosep=1;0,8Acosp=0,6
Protection class 1P20

LCD display 2-rows, 16 digits

NOTE. Below 0 °C (32 °F) the correct reading of the LCD display cannot be
guaranteed. This will not, however, affect the operation of the equipment.

6.2 Snow and ice sensor with a heating resistor for ground installation ECOA901 (figure 4)

The sensor is equipped with a heating element which melts ice and snow gathered on the sensor. Addition-
ally, the sensor has an NTC resistor to measure the sensor surface temperature as well as two metal rings as
humidity sensors.

Operating voltage 8V

Power consumption approx. 7W

Surface temperature approx. +4 °C (+39.2 °F)
Connection lead 5x0,5mm; 15 m PVC
Ambient temperature -30...480°C (-22...+176 °F)
Insulation color Yellow

NTC resistor, yellow and brown wires
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 84,5 61,3 47 35 27 20,8 16 12,7 10 8

Heating element, brown and green wires: 9 Q
Humidity sensor, white and grey wires:: o Q with dry sensor surface
6.3 Temperature and moisture sensor for ground installation ECOA902 (figure 5)

The combined sensor is equipped with an NTC resistor for ground temperature measurement and two metal
rings as humidity sensors. This sensor is not independently heated.

Connection lead 4x0,5mm; 15 m PVC
Ambient temperature -30...+80°C (-22...+176 °F)
Insulation color Blue
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NTC resistor, yellow and brown wires
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 11,4 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 2,4 2 1,6

Humidity sensor, white and grey wires: e Q with dry sensor surface

6.4 Snow and ice sensor with a heating resistor for rainwater gutters ECOA903 (figure 6)

The sensor is equipped with a heating element which melts ice and snow gathered on the sensor. Addition-
ally, the sensor has an NTC resistor to measure the sensor surface temperature as well as two metal pipes as
humidity sensors.

Operating voltage 8V

Power consumption 3W

Surface temperature approx. +4 °C (+39.2 °F)
Connection lead 5x0,25 mm; 4 m PVC
Ambient temperature -30...+80°C (-22...+176 °F)

NTC resistor, yellow and brown wires
°C -16 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +40
kQ 87,2 61,3 48,8 35 25,5 20,8 15,4 12,7 9,5 8 51

Heating element, brown and green wires: 20 Q
Humidity sensor, white and grey wires: e Q with dry sensor surface

6.5 Air temperature sensor ECOA904 (figure 7)
The temperature sensor is composed of a cable with an insulated NTC resistor

Connection lead 2x0,5mm; 4 mPVC
Ambient temperature -30...+80°C (-22...+176 °F)
NTC resistor, brown and blue wires
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 11,4 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 2,4 2 1,6

7. Maintenance

Ensure that the surfaces of the sensors installed in ground and gutter are kept clean at all times. Dirt on a sen-
sor surface will prevent its proper function.

A regular inspection of the control unit is recommended so that any alarm messages can be recognized and
repaired within a reasonable amount of time.

By following the maintenance instructions the frost protection system will function properly.

8. Warranty

The warranty period for Ensto ECO900 is 2 years from the date of purchase but no longer than 3 years from the
date of manufacture. Warranty conditions, see www.ensto.com.

9. Disposal
Do not dispose of electrical and electronic devices including their accessories with the household
waste.

The product’s cardboard packing is suitable for recycling.
When a heating system is at the end of the life cycle the cables, conduits and electronic components must be
disposed of properly according to local recycling guidelines.
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(EST) ENSTO ECO900 Jistumiskaitsesiisteem
Paigaldus- ja kasutusjuhend

1. Uldine

ECO900 on jaatumiskaitse termostaat kasutamiseks valitingimustes, kaldteedel ja sadevee dravoolurennides.
Seade on ette ndhtud paigaldamiseks paneelile. Seade on vastavuses: EN 60730.

Seade sobib erinevat liiki anduritega olenevalt rakendusest.

Seadmekomplekt kiilma eest kaitsmiseks valitingimustes (joon. 1):

. ECO900 jaatumiskaitse termostaat (joon. 3).

. ECOA901 soojendustakistiga lume- ja temperatuuriandur maapinnale paigaldamiseks (joon. 4).
. ECOA902 niiskus- ja temperatuuriandur maapinnale paigaldamiseks (joon. 5).

Seadmekomplekt kaitseks sadevee dravoolurennide kiilmumise eest (joon. 2):

. ECO900 jaatumiskaitse termostaat (joon. 3).

. ECOA903 soojendustakistiga lume- ja jadandur vihma dravoolurenni paigaldamiseks (joon. 6).
. ECOA904 temperatuuriandur temperatuuri médtmiseks sadevee dravoolurennis (joon. 7).

ECO900 jaatumiskaitse termostaat tarnitakse 82 kQ takistiga. Ohutemperatuuri anduri ECOA904 saab paigal-
dada takisti asemele (joon. 1 ja 2).

Oige toimimise tagamiseks tuleb siisteem kasutusele vétta enne kiilma ja lume saabumist. Soovitatav on hoi-
da suisteemi sisselUlitatult kogu jaatorjeperioodi valtel.

2. Ohutusjuhend

@ Elektrik

. Paigalduse vo6ib teostada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav elektrik.

. Jargi seda paigaldusjuhendit ja veendu, et paigaldus oleks kooskdlas antud riigis kehtivate ohutus-
eeskirjade, normide ja piirangutega.

. K&esolevas juhendis toodud info ei vabasta kasutajat kohustusest jargida koiki eeskirju ja ohutus-
néudeid.

. Hoia kéesolev juhend alles edaspidiste paigaldus- ja hooldustoode jaoks.

A HOIATUS

Elektril66gi oht! Tuleoht!

. Enne selle termostaadi ja sellega seotud komponentide paigaldamist voi hooldustoid liilitage toite-
pinge vilja.

. Ara liilita toidet sisse enne, kui kdik paigaldustodd on I6petatud.

. Valesti tehtud paigaldus véib tekitada viga nii inimestele kui ka ehitisele.

. Ara kasuta vigast jaatumiskaitsesiisteem.

3. ECO900 jadtumiskaitse termostaadi kasutamine

3.1 Juhtnupud
Jaatumiskaitse termostaadi seadistusi saab kontrollida ja muuta kolme nupu abil.

MENU (,meniiii) Nuppu kasutatakse Ghest mendst teise lilkumiseks.
LUE (,vaartus’) Nuppu kasutatakse iga menuu valikute kontrollimiseks ja seadistamiseks.
ENTER (,kinnitamine’) Nuppu kasutatakse ekraani seadistuse kinnitamiseks ja kasutamiseks.

Ekraan ldheb pohireziimi tagasi 20 sekundit parast nupu vajutamist.
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3.2 Ekraani pohireziim

Ekraani pohirezZiimis kuvatakse hetkel kasutatavaid méotmisvadrtusi. GROUND / ROOF (,maapind / katus’) ja
AIR (,6hk’) vahelduvad MOISTURE (,niiskuse’) ja HEATING (,kiitmine’) 3 sekundilise intervalliga.

Ekraan Selgitus Skaala / valikud

GROUND/ROOF (,maapind | Maapinna voi sadevee dravoolu- 45 kuni +78°C (-49 kuni +172,4°F)

/ katus’) renni temperatuur
AIR (,6hk’) Ohutemperatuur* -45 kuni +78°C (-49 kuni +172,4°F)
MOISTURE (,niiskus’) Niiskustase 1 kuni 8, OFF (,véljalulitatud’)

ON (,sisseldlitatud’)

HEATING (,soojendamine’) Soojendamisreziim OFF (valjalilitatud’)

* Ohutemperatuuri ndidatakse ainult juhul, kui vélistemperatuuri moéétev andur ECOA904 on (ihendatud
Uhendusklemmide 20 ja 21 kiilge. Kui andureid ei kasutata, tuleb seadmega kaasasolev 82 kQ takisti thendada
Uhendusklemmide kdilge, vastasel korral ltlitub alarm vlja, tdhistades slisteemis olevat riket.

3.3 Meniiiid

MendireZiimis kuvatakse meniii tekste Glemisel real ja seadistusvaartusi alumisel real. Vajutades MENU (,me-
niiii’) nuppu, on voéimalik Ghest meniiist teise liilkuda. Soovitud meniili aktiveeritakse ja kuvatakse seadistuste
valikuid. Kui on jéutud maksimumvaartusele, alustab ekraan uuesti kdige madalama vdartusega. Valitud vaar-
tus salvestatakse ENTER (,kinnitamine’) nuppu vajutades ning tlemisel real kuvatakse olemasolevat menuid.
Ekraani alumisel real on valitud vaartus vasakul pool ja sona ACTIVE (,aktiivne’) paremal pool.

APPLICATION (RAKENDUSED)

Valikud: GROUND / ROOF (,maapind / katus’)

Vaikeseadistus: GROUND (,maapind’)

Rakendus valitakse jaatumiskaitse termostaadi kasutusest séltuvalt vélitingimustes voi sadevee dravooluren-
nis. Valitud rakendus jaab standardprogrammist lahkudes samaks.

RANGE (VAHEMIK)

Vahemik: -20 kuni -5°C (-4 kuni +23°F)

Vaikeseadistus: -10°C

See temperatuuri vdartus maarab madalaima toimimisvaartuse. Eelnevalt seatud maksimaalne toimimisvaar-
tus on +6°C.

TEMPERATURE (TEMPERATUUR)

Vahemik: 0 kuni +6°C (+32 kuni +42,8°F)

Vaikeseadistus: +3°C

Selles menUis seatakse soojendatava ala soovitud temperatuur. Kui niiskusandur on sisse lulitatud, ltlitatakse
soojendus sisse, kui temperatuur langeb allapoole seatud vaartust ning valitud niiskustaset Uletatakse. Kui
niiskusandur on vélja lulitatud, ltlitatakse soojendus sisse, kui temperatuur langeb allapoole seatud vaartust.

MOISTURE (NIISKUS)

Vahemik: 1 kuni 8, OFF (,valja lulitatud’)

Vaikeseadistus: 3

Selles menls saab seada niiskustaset voi niiskusanduri vélja lilitada. Niiskustase 1 on peaaegu kuiv ja 8 vdga
niiske.

BASE TEMP (POHITEMPERATUUR)
Vahemik: -15 kuni -1°C, OFF (,vdlja lulitatud’) (+5 kuni +32,2°F)
Vaikeseadistus: OFF (valja ltlitatud’)
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Rakenduses GROUND (,maapind’) saab pohitemperatuuri vélja lilitada voi seadistada vaartust. Kui tempera-
tuur langeb allpoole péhitemperatuuri, lilitatakse soojendus sisse olenemata niiskusest. See mentiii on peide-
tud rakendusse ROOF (,katus’).

POST PURGE (JARELSOOJENDAMINE)

Vahemik: 10 min kuni 24 tunni, OFF (,valja lulitatud’)

Vaikeseadistus: 20 min

Selles menis saab seada soojendusaja 10 minuti ja 24 tunni vahel. Soojendus jaab sisselllitatuks aja seadis-
tamise valtel parast seda, kui temperatuuri ja / voi niiskuse seatud vaartusi on lletatud. Toimingu saab ka vélja
lulitada.

OPERATION (PIDEV SOOJENDAMINE)

Valikud: AUTOMATIC (,vélja lulitatud’) ja PERMANENT (,sisse lulitatud’)

Vaikeseadistus: AUTOMATIC (,valja llitatud’)

Soojenduse saab kasitsi pidevale tooreziimile lilitada hoolimata seatud temperatuuridest ja niiskusest. Soo-
jendus jaab sisselulitatuks ka alarmi ajal.

SENSOR SOOJENDUS

Valikud: AUTOMATIC (,automaat’), ON (,sisse lulitatud’)

Vaikeseadistus: ON (,sisse ltlitatud’)

AUTOMATIC reziimis lulitub andurkitteseade vilja, kui kiittestisteem on sisse lulitatud, see on méeldud spet-
siaalselt katuserakendustele, kus kiittekaablid ristuvad, kuid ei tohiks kokku puutuda véi on rennianduri korval.
ON reziimis jadb andurkultteseade kutteslisteemi sisselulitamisel sisse.

STANDARD PROGRAM (STANDARDPROGRAMM)

Valikud: ON (sisse lulitatud’), OFF (,valja llitatud’)

Vaikeseadistus: ON (,sisse lulitatud’)

Selles menlils saab seadistused ldhtestada vaikevaartustele, vélja arvatud jargmised menttd: APPLICATION
(,rakendused’), LANGUAGE (,keel’), TEMP. UNIT (,temperatuuriithikud’) ja COUNTER (,loendur’). Soovitud
muudatused tuleb teha vastavates menutides. Selles meniils on alternatiivina voimalik valida ainult ON (,sis-
se liilitatud’), kuna juhul, kui vaikeseadistusi muudetakse, ldheb menii automaatselt OFF (,vélja liilitatud’)
reziimi.

LANGUAGE (KEEL)

Valikud: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI, ITALIA-
NO

Vaikeseadistus: DEUTSCH (,saksa keel’)

Selles mentiis saab valida erinevaid keeli. Valitud keel jaab standardprogrammist lahkudes alles.

TEMP. UNIT °C/°F (TEMPERATUURIUHIKUD °C, °F)

Valikud: °C, °F

Vaikeseadistus: °C

Temperatuuriskaala saab olla Celsius (°C) v6i Fahrenheit (°F). Valitud temperatuuritihik sailib standardprogram-
mist lahkudes.

COUNTER (LOENDUR)

Vahemik: 00000HOOM kuni 65535H59M

Loendur kalkuleerib aja minutites ja tundides, mille jooksul soojendus on sisse lilitatud. Loenduri lugem saili-
tatakse standardprogrammist lahkudes. Loenduri Idhtestamiseks valige RESET (,lahtestamine’) nupuga VA-
LUE (,vadrtus’) ja lahtestamiseks vajutage ENTER (,kinnitamine’).

3.4 Veateated

Alarmi puhul hakkab ekraan vilkuma Gihesekundiliste intervallidega ning alarmi relee sulgub (klemmid 5 ja 6).
Ulemisele reale ilmub sénum ALARM (,alarm’) ja alumisele reale alarmi péhjus. Alarmi ekraanil vahelduvad
mootevadrtused nii, et iga valikut kuvatakse 3 sekundit tihe korra jooksul. Soojendusrelee avaneb (ihendusk-
lemmid 8 ja 9), lulitades kiittekeha valja, kui pole valitud pusiv kiittereziim. Alarmi sonum jaab ekraanile parast
vea korvaldamist 5 sekundiks. Alarmi ajal on véimalik mentitvalikuid muuta.
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Alarm Viga Juhtme virvus Uhendus-
klemmid

SHORT HEATER (,soojendi Lume- ja jadanduri ECOA901 roheline / pruun 12/14
lihiiihendus’) voi ECOA903 soojendustakisti

lGhithendus.
BROKEN HEATER (,soojendi Lume- ja jadganduri ECOA901 vo6i roheline / pruun 12/14
uhendus lahti’) ECOA903 soojendustakisti then-

dus on lahti.
SHORT TEMP (,temperatuurian- | Temperatuurianduri ECOA902 vo6i kollane / pruunvéi | 18/19
duri ahelas liihiithendus’) ECOA904 ahelas luhithendus. sinine / pruun
BROKEN TEMP (,temperatuu- Temperatuurianduri ECOA902 voi kollane / pruunvéi | 18/19
rianduri ahelas katkestus’) ECOA904 ahelas katkestus. sinine / pruun
SHORT AIRTEMP (,6hutempe- Ohutemperatuuri anduri ECOA904 | pruun / sinine 20/21
ratuuri anduri ahelas liihiithen- | ahelas on lihitihendus.
dus’)
BROKEN AIR TEMP Ohutemperatuuri anduri ECOA904 | pruun / sinine 20/21
(,0hutemperatuuri anduri ahe- | ahelas on katkestus voi puudub 82
las katkestus’) kQ takisti.
SHORT MOISTURE (,niiskusan- Lume- ja jadanduri ECOA901 voi kollane / pruun 13/14
duri ahelas liihitihendus’) ECOA903 niiskussensori tempera-

tuurianduri ahelas on lthithendus.
BROKEN MOISTURE (,niiskusan- | Lume- ja jadanduri ECOA901 vo6i kollane / pruun 13/14
duri ahelas katkestus’) ECOA903 niiskussensori tempera-

tuurianduri ahelas on katkestus.

4, Jaatumiskaitse siisteemi toimimine

Lume- ja jadandurite ECOA901 ja ECOA903 soojendustakisti hoiab anduri pinna pusivalt umbes +4°C tem-
peratuuri juures. See sulatab lume ja jaa, mis tuvastatakse niiskusena. Kui anduritega ECOA902 v6i ECOA904
moddetud temperatuur langeb allapoole temperatuuri menuiis (TEMPERATURE) seatud vaartust ja Uletatak-
se niiskustaset, llitub kite sisse, sulgedes kittekeha relee (ihendusklemmid 8 ja 9). Kiite jaab sisselulitatuks
seni, kuni saavutatakse seatud temperatuur voi niiskustase langeb allpoole seatud vaartust.

Jarelsoojendamise ajal jaab kute sisselllitatuks valitud aja jooksul, kui on saavutatud seatud temperatuur voi
niiskustase on langenud allapoole seatud vaartust. Seda funktsiooni saab kasutada naiteks juhul, kui soojenda-
tava ala kérval on parast soojendamist ikka veel lund, vastasel korral lulitatakse seade vélja. Jarelsoojendamist
saab kasutada temperatuuridel allapoole 0°C.

Madalaima toimimistemperatuuri saab seada vahemikku -20 kuni -5°C vahemikementilis (RANGE). Tehases
eelseadistatud vaartus kdrgeima toimimise piirvaartuse puhul on +6°C. Véljaspool neid temperatuuri piirvaar-
tusi saab kutet sisse llitada ainult kiitmise pusireZiimi kasutades. Vastav toimimise piirvaartus hoiab ara liigse
energiatarbimise juhul, kui lund ega jaad ei ole kiilmale vaatamata.

Rakenduses GROUND (,maapind’) on véimalik seada pohitemperatuur, millest allapoole kdetava ala tempe-
ratuur ei tohi langeda. Kui temperatuur langeb allapoole pdhitemperatuuri, lulitub kiittekeha sisse hoolimata
niiskuse tasemest. Vahemikumeniitis (RANGE) seatud madalaim toimimistemperatuur on péhitemperatuurist
prioriteetsem. Kui pohitemperatuur on seatud madalamaks kui madalaim toimimistemperatuur, ei saa pohi-
temperatuuri Gletada.

ECO900 jaatumiskaitse termostaat tarnitakse 82 kQ takistiga, mis on Ghendatud Ghendusklemmidesse 20 ja
21, kuid selle asemele on vdimalik paigaldada 6hutemperatuuri andur ECOA904. Sel juhul kuvatakse ekraani
pohireziimis lisaks maapinna/vihmaveerennide temperatuurile ja niiskusele ka 6hutemperatuuri. Kui 6hutem-
peratuur langeb kiiresti, ennustades voimalikku vihma, lulitatakse kiite Giheks tunniks sisse temperatuuril +7°C.
Parast seda lulitub kite valja voi jadb sisselulitatuks olenevalt seatud temperatuuri ja niiskuse vaartustest.
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5. Andurite paigaldamine

5.1 Andurid ECOA901 ja ECOA902 maapinnale paigaldamiseks

Joonisel 8 on naidatud paigalduse miinimumkaugused. Lume- ja jadandur ECOA901 (5 juhet) paigaldatak-
se vahemalt 200 mm valjapoole kdetavat ala. Temperatuuri- ja niiskusandur ECOA904 (4 juhet) paigaldatakse
koetavasse alasse, kuna andurit kasutatakse temperatuuri ja niiskuse taseme moétmiseks soojendatavas alas.
Kuttekaablid peavad olema vdahemalt 25 mm kaugusel ECOA902 andurist.

Andurid tuleb paigaldada nii, et nad oleksid otseselt ilmastikutingimustest mojutatavad (lumi, vihm, sulamis-
vesi). Andureid ei tohi paigaldada kohta, kus nad véivad mattuda nditeks lumesaha aetava lume alla. Lisaks
sellele halvendab anduri veatut t66d selle pinnale kogunenud mustus. Maapinna andurid peavad asuma hori-
sontaalselt isegi juhul, kui need paigaldatakse kallakule (joon. 9).

Andur tarnitakse metallist alusplaadiga ja puidust detailiga. Metallist alusplaat asetatakse maapinnale ehitus-
kdigus ja puidust vorm selle peale.Puidust ploki kiilge tuleb paigaldada metallist kaitsetoru ihenduskaablite
jaoks. Tihendage toru otsad, et valtida toru ummistumine viimistlusmaterjalidega (nditeks betoon).

Pdrast pinnasekatte paigaldamist eemaldatakse puidust detail ja andurid kinnitatakse terasplaadile M6 x 35
mm kruviga. Kéik avad imber anduri tuleb tdita naiteks silikooni, mérdi voi muu sarnase materjaliga. Taite-
materjali kérgeim lubatud temperatuur on 80°C. Uhendusjuhet tohib pikendada kuni 50 meetrit, kasutades
1,5 mm? juhet. Soovitatav on kasutada pikenduseks nummerdatud kaablit, kuna see on vdga kasulik juhul, kui
rikke puhul piitakse viga vélja selgitada. Andurid té6tavad madalpingel, seega on soovitatav nende juhtmed
paigaldada kuttekaabli toitejuhtmetest piisavalt kaugele.

Joonisel 10 on esitatud maapinnale paigaldatavate andurite ristldike vaartused:

Terasplaat paigaldamiseks

Kinnituskruvi M6 x 35 mm

Maapinna andur ECOA901 v6i ECOA902
Taitematerjal

Metallist kaitsetoru ihenduskaabli jaoks
Veekindel Ghenduskilp

Kate

O h WN =

~

5.2 Andur ECOA903 vihmavee dravoolurenni paigaldamiseks

Lume- ja jadandur ECOA903 paigaldatakse kuttekaablite vahele vihmavee dravoolurenni ja kinnitatakse kaab-
liklambrite vo6i liimiga (ei tarnita koos seadmega). Andur ei tohi kokku puutuda kiittekaablitega. Andur paigal-
datakse rennis voolava veega samas suunas, kahe metallist Glespoole suunatud toruga (joonis 11). Soovitatav
on andur paigaldada stisteemi kdige madalamasse punkti drenaazitoru lahedusse. Voolav vesi juhitakse anduri
juurde valja sirutatud ribade abil. Ribad saab ldigata stisteemi tingimustele sobivaks.

Uhenduskaablit saab pikendada 1,5 mm? juhtmega kuni 50 meetrit. Soovitatav on kasutada pikenduseks num-
merdatud kaablit, kuna see on vaga kasulik juhul, kui rikke puhul plttakse viga vilja selgitada.

Joonisel 11 on ndidatud lume- ja jadanduri ECO903 ja 6hutemperatuuri anduri ECOA904 paigaldamine:

Ohutemperatuuri andur
Anduri ECOA904 klamber
Vihmavee aravoolurenn
Anduri ECOA903 klamber
Lume- ja jadandur ECOA903
Kuttekaablid

Veevoolu suund

NOoOubhwNn =

5.3 Ohutemperatuuri anduri ecoa904 paigaldamine

Ohutemperatuuri andur ECOA904 paigaldatakse kaabliklambriga véi liimiga (ei tarnita koos seadmega) vilja-
poole dravoolurenni vdi ldhedal olevale seinale. Tagage anduri kaitstus otsese paikesevalguse eest. Andurit ei
tohi paigaldada kuumust akumuleerivatesse kohtadesse, nagu néiteks akende kohale, valgusallikate véi korst-
nate lahedusse.
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Uhenduskaabilit véib pikendada1,5 mm? juhtmega kuni 50 meetrit. Soovitatav on kasutada pikenduseks num-
merdatud kaablit, kuna see on vdga kasulik juhul, kui rikke puhul puiitakse viga vélja selgitada.

6. Tehnilised andmed

6.1 Jaatumiskaitse termostaat ECO900 (joon. 3)

Toitepinge 230V vahelduvvool + 10%, 50 / 60 Hz
Voolutarve <15VA

Umbritsev temperatuur | -20 kuni +50°C (-4 kuni +122°F)

Hoidmistemperatuur -20 kuni +70°C (-4 kuni +158°F)

Koormusrelee 250V vahelduvvool, 16 A cose = 1; 4 A cosp = 0,6
Alarmi relee 250V vahelduvvool, 2 A cose = 1;0,8 A cosp = 0,6
Kaitseklass IP20

LCD-ekraan 2 rida, 16 numbrit

MARKUS. Temperatuuril allapoole 0°C (32°F) ei saa tagada LCD ekraani
kuvamiskorrektsust, kuid see ei sega seadme t60d.

6.2 Soojendustakistusega lume- ja jddandur ECOA901 maapinnale paigaldamiseks (joon. 4)

Andur on varustatud soojendustakistiga, mis sulatab jaa ja lume, mis koguneb andurile. Lisaks on anduril NTC
takisti anduri pinna temperatuuri méotmiseks, samuti kaks metallrdngast niiskusanduritena.

Toitepinge 8V

Voolutarve Umbes 7W

Pinna temperatuur Ligikaudu +4°C (+39,2°F)
Uhendusjuhe 5x0,5mm; 15 m PVC

Umbritsev temperatuur | -30 kuni +80°C (-22 kuni +176°F)

Isolatsiooni varv Kollane

NTC takisti, kollane ja pruun juhe

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 84,5 61,3 47 35 27 20,8 16 12,7 10 8

Soojendustakisti, pruun ja roheline juhe: 9Q
Niiskusandur, valge ja hall juhe: ©Q, kui anduri pind on kuiv
6.3 Temperatuuri- ja niiskusandur ECOA902 maapinnale paigaldamiseks (joon. 5)

Kombineeritud andur on varustatud NTC takistiga pinnase temperatuuri méotmiseks ja kahe metallist ronga-
ga niiskusanduritena. Anduril soojendus puudub.

Uhendusjuhe 4x0,5mm; 15 m PVC

Umbritsev temperatuur | -30 kuni +80°C (-22 kuni +176°F)

Isolatsiooni varv Sinine

NTC takisti, kollane ja pruun juhe

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 114 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 24 2 1,6

Niiskusandur, valge ja hall juhe: ©Q, kui anduri pind on kuiv
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6.4 Soojendamistakistiga lume- ja jadandur ECOA903 vihmavee dravoolurenni paigaldamiseks
(joon. 6)

Andur on varustatud soojendustakistiga, mis sulatab andurile kogunenud jaa ja lume. Lisaks on andur varusta-
tud NTC takistiga pinnase temperatuuri mootmiseks ja kahe metallist rongaga niiskusanduritena.

Toitepinge 8V

Voolutarve 3w

Pinna temperatuur Ligikaudu +4°C (+39,2°F)
Uhendusjuhe 5x0,25 mm; 4 m PVC
Umbritsev temperatuur | -30 kuni +80°C (-22 kuni +176°F)

NTC takisti, kollane ja pruun juhe
°C -16 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +40
kQ 87,2 61,3 48,8 35 25,5 20,8 15,4 12,7 9,5 8 51

Soojendustakisti, pruun ja roheline juhe: 20Q2
Niiskusandur, valge ja hall juhe: ©Q, kui anduri pind on kuiv

6.5 Ohutemperatuuri andur ECOA904 (joon. 7)
Temperatuuriandur koosneb isoleeritud NTC takistiga kaablist

Uhendusjuhe 2x0,5mm; 4 mPVC

Umbritsev temperatuur | -30 kuni +80°C

NTC takisti, pruun ja sinine juhe

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 11,4 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 2,4 2 1,6
7.Hooldus

Jalgige, et maapinnale voi sadevee dravoolurenni paigaldatavate andurite pinnad oleksid kogu aeg puhtad.
Mustus anduri pinnal takistab anduri veatut toimimist.

Soovitatav on kilmumiskaitse seadeldist regulaarselt kontrollida, nii et alarmi sénumid tuvastatakse ja vasta-
vad abindud voetakse tarvitusele 6igeaegselt.

Hooldusjuhistest kinni pidades to6tab jadtumiskaitse termostaat veatult.

8. Garantii

Garantiiaeg on Ensto ECO900 puhul 2 aastat peale ostukuupdeva kuid mitte enam kui 3 aastat peale tootmis-
kuupdeva. Garantiitingimused vaata www.ensto.com.

9. Keskkonnaaspektid

E Arge visake elektri- ja elektroonikaseadmeid ning nende tarvikuid olmejaatmete hulka.
—

Toote pakendiks oleva pappkarbi véib suunata imbertdstlemisele.
Kuttestisteemi eluea 16pus tuleb kaablid, torud ja elektroonikakomponendid utiliseerida vastavalt kohalikele
jaatmekaitlusnéuetele.
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ENSTO ECO900

Instructions de montage et d'utilisation

1. Introduction

L'ECO900 est I'appareil utilisé pour contrdler la protection contre le gel d'espaces extérieurs, rampes, toits et
systemes d'écoulement des eaux. Lappareil est concu pour une installation dans une armoire ou un distribu-
teur. Le produit est conforme a la norme EN 60730.

L'appareil accepte des détecteurs de différents types en fonction de I'application.

Composants d'une protection contre le gel en espaces extérieurs (figure 1):

. ECO900 unité de contréle de protection contre le gel (figure 3)

. ECOA901 détecteur de neige et de glace avec une résistance chauffante pour une installation a sol (figure
4)

. ECOA902 détecteur d’humidité et de température pour une installation a sol (figure 5)

Composants d'une protection contre le gel de systémes d'écoulement des eaux (figure2)

. ECO900 unité de contrdle de protection contre le gel (figure 3)

. ECOA903 détecteur de neige et de glace avec une résistance chauffante pour une installation a sol (figure
6)

. ECOA904 détecteur de température pour mesurer la température de l'eau de pluie des gouttiéres (figure
7)

L'unité de contréle ECO900 pour une protection contre le gel est fournie avec une résistance de 82 kQ. Un
détecteur de température de I'air ECOA904 peut étre installé a la place de la résistance (figure 1 et 2).

Pour assurer un bon fonctionnement, le systeme devrait étre en utilisation avant qu'il y est glace ou neige.Nous
recommandons de garder le systéme allumé pendant la période entiére de réchauffement.

2. Consignes de sécurité

@ Personne qualifiée en électricité

. Linstallation doit étre effectuée par un électricien possédant les qualifications appropriées.

. Suivez les instructions de cette notice, et assurez-vous que l'installation est conforme aux réglemen-
tations de sécurité nationales, aux méthodes d'installation et aux restrictions.

. Linformation fournie dans cette notice n'exempte aucunement l'installateur ou I'utilisateur de la res-
ponsabilité de suivre toutes les réglementations de sécurité applicables.

. Conservez ce manuel pour une installation et un entretien futur.

ATTENTION

Risque de choc électrique ! Risque d'incendie !

. Coupez l'alimentation avant d'effectuer toute opération d'installation ou d’entretien sur ce unité de
contréle et les composants associés.

. N’allumez pas le bloc d’alimentation avant que les travaux d'installation soient terminés.

. Une installation incorrecte peut causer des blessures ou des dommages matériels.

. N'utilisez pas un unité de controle défectueux.

3. Utiliser I'unité de contrélede protection contre le gel ECO900

3.1 Commandes

Les parametres de I'unité de contréle de protection contre le gel peuvent étre vérifiés et réglés en utilisant
trois touches.

MENU Permet d’aller d’'un menu a un autre
VALUE Permet de vérifier les options de réglage de chaque menu
ENTER Permet d'accepteret de prendre en utilisation l'option de réglage de I’écran

L'écran revient au mode d'affichage de base 20 secondes apres avoir appuyé sur une touche.
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3.2 Mode d’affichage de base

Les valeurs actuellement mesurées sont affichées dans le mode d'affichage de base. SOL/TOIT et AIR alternant
avec HUMIDITE et CHAUFFAGE en intervalles de 3 secondes.

Display Explication Plage/ options

SOL/TOIT Température de la surface du sol ou des gouttiéres -45...+78°C (-49...+172,4 °F)
AIR Température de l'air* -45...+78°C(-49...+172,4°F)
HUMIDITE Niveau d’humidité 1...8, ARRET

CHAUFFAGE Etat de chauffage MARCHE, ARRET

* La température de l'air sera indiquée seulement si la sonde ECOA904, qui mesure la température de l'exté-
rieur, est raccordée aux bornes 20 et 21. Si aucune sonde de température de I'air n'est raccordée, la résistance
de 82 kQ fournie avec I'appareil doit étre raccordée aux bornes sinon I'alarme se déclenchera, laissant croire
qu'ily a un défaut dans le systeme.

3.3 Menus

En mode menu, le texte du menu est affiché sur la ligne supérieure et la valeur réglée sur la ligne inférieure. En
appuyant sur la touche MENU, une option du menu défile, permettant ainsi d’aller d'un menu a un autre. Le
menu choisit est activé et les options de paramétres défilent en appuyant la touche VALUE une fois. Lorsque
la valeur maximum a était atteinte, I'affichage repart de la valeur minimum. La valeur sélectionnée est enre-
gistrée en appuyant ENTER. La valeur est alors suivie du message ACTIVE qui s'affiche a la droite de la ligne
inférieure.

APPLICATION

Options: SOL, TOIT

Valeur par défaut: SOL

L'application est choisie en fonction de I'usage du systéme de protection contre le gel en espaces extérieurs
ou dans les systemes d'écoulement des eaux. L'application choisie est conservée méme si il y a un retour au
programme standard.

PLAGE

Plage: -20...-5 °C, ARRET (-4...+23 °F)

Valeur par défaut: -10 °C

Cette valeur de température spécifie la limite de fonctionnement la plus basse. La valeur prédéterminée pour
la limite de fonctionnement la plus haute est +6 °C.

TEMPERATURE

Range: 0...+6 °C (+32...+42.8°F)

Valeur par défaut: +3 °C

La température voulue pour l'espace chauffé est enregistrée dans ce menu. Si le détecteur d’humidité est al-
lumé, le chauffage s'allumera lorsque la température sera en-dessous de la valeur programmée et le niveau
d’humidité programmé sera dépassé. Si le détecteur d’humidité est éteint, le chauffage s'allumera lorsque la
température sera en-dessous de la valeur programmée.

HUMIDITE

Plage: 1...8, ARRET

Niveau par défaut: 3

Cette option sert a activer et désactiver la sensibilité a I'humidité. Si elle est activée, il est possible de sélection-
ner une valeur comprise entre 1 (presque sec) et 8 (trés humide).

TEMPERATURE DE BASE

Plage: -15...-1°C, ARRET (+5...+32.2 °F)

Valeur par défaut: ARRET

Dans I'application SOL la température de base peut s'éteindre ou bien on peut enregistrer une valeur. Si la tem-
pérature baisse en-dessous de la température de base préréglée le chauffage sera allumé indépendamment
de I'humidité. Ce menu n’apparait pas lors de I'application TOIT.
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POST-CHAUFFAGE

Plage: 10...24 HEURE, ARRET

Valeur par défaut: 20 MIN

Un temps de post-chauffage compris entre 10 minutes et 24 heures peut étre réglé dans ce menu. Le chauffage
restera allumé pendant la période de temps préréglée apres que les valeurs préréglées de la température et/ou
de I'humidité soient dépassées. Il est également possible de désactiver cette fonction.

CHAUFFAGE CONTINU

Plage: MARCHE, ARRET

Valeur par défaut: ARRET

Le chauffage peut étre allumé manuellement en continu, indépendamment des valeurs de température et
d’humidité préréglées. Le chauffage reste allumé méme pendant une alarme.

CHAUFFAGE SONDE

Plage: AUTOMATIQUE, MARCHE

Valeur par défaut: MARCHE

En mode AUTOMATIQUE, le chauffage du sonde est éteint lorsque le systéme de chauffage est allumé, ceci
est spécifiquement pour les applications de toit ou les cables chauffants se croisent, mais ne doivent pas se
toucher, ou sont a coté du sonde de gouttiere. En mode MARCHE, le chauffage du sonde reste allumé lorsque
le systéme de chauffage est allumé.

PROGRAMME STANDARD

Plage: MARCHE, ARRET

Valeur par défaut: MARCHE

Dans ce menu les réglages peuvent étre reprogrammés aux valeurs de défaut. Cependant, ceci ne s'applique
pas aux menus suivants: APPLICATION, LANGUAGE, TEMP. UNIT et COUNTER. Les parametres de ces der-
niers peuvent étre réinitialisés a I'aide de l'option de menu en question. Pour cette option, seule la fonction
MARCHE peut étre sélectionnée, car le programme standard est désactivé en modifiant une autre option.

LANGUE

Options: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI, ITALIA-
NO

Langue par défaut: DEUTSCH

Il est possible de choisir entre I'allemand, I'anglais, le francais, le finnois, le suédois et le tchéque. La langue
sélectionnée est conservée lors d'un retour au programme standard.

AFFICHAGE °C/°F

Plage: °C, °F

Valeur par défaut: °C

L'affichage de températures peut étre en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). L'affichage choisi est conservée
lors du retour au programme standard.

COMPTEUR

Plage: 00000HOOM...65535H59M

Le compteur enregistre le temps, en heures et en minutes, durant lequel le chauffage a été allumé. La position
du compteur ne change pas lors d'un retour au programme standard. Pour remettre le compteur a zéro, sélec-
tionnez RESET avec la touche VALUE et validez avec la touche ENTER.

3.4 Messages d’alarme

En cas d'alarme, I'affichage commence a clignoter toutes les secondes. Le contact a fermeture du relais
d’alarme (5 et 6) se ferme. Le message ALARM apparait sur la ligne supérieure. La cause de I'alarme apparait
simultanément sur la ligne inférieure de I'affichage. Laffichage d’alarmes apparait parallelement aux autres
affichages respectivement toutes les 3 secondes. Le contact a fermeture du relais de chauffage (bornes 8 et 9)
éteint le chauffage si le chauffage continu n'a pas était sélectionné. Les états d'alarme restent affichés pendant
5 secondes apres avoir éliminé I'anomalie. Il est également possible de changer les options de menus pendant
une alarme.
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Alarme Anomalie Couleurs des fils | Raccord

FIN CHAUFFAGE Résistance chauffante de la sonde de neige et vert / marron 12/14
glace ECOA901 ou court circuit de 'ECOA903

CHAUFFAGE Résistance chauffante de la sonde de neige et vert / marron 12/14

DEFECTUEUX glace ECOA901 ou circuit ouvert de 'ECOA903

FINTEMP Court-circuit de la sonde de température jaune /marronou | 18/19
ECOA902 ou ECOA904 bleu / marron

RUPTURE TEMP Circuit ouvert de la sonde de température jaune/marronou | 18/19
ECOA902 ou ECOA904 bleu / marron

FINTEMP AIR Court-circuit de la sonde de température de l'air marron / bleu 20/21
ECOA904

RUPTURE TEMP AIR | Circuit ouvert de la sonde de température de I'air | marron / bleu 20/21
ECOA904 ou résistance 82 kQ manquante

FIN HUMIDITE Sonde de température dans la sonde d’humidité jaune/ marron 13/14
ECOA901 ou court-circuit de 'ECOA903

RUPTURE HUMIDITE | Sonde de température dans la sonde d’humidité jaune/marron 13/14
de 'ECOA901 ou court-circuit de I'ECOA903

4. Fonctionnement du systéme de protection contre le gel

La résistance chauffante des sondes de neige et de glace ECOA901 et ECOA903 garde la surface du détecteur
a une température constante d’environ +4°C. Elle fera fondre toutes neiges et glaces détectées comme humi-
dité. Lorsque la température mesurée par les détecteur ECOA902 et ECOA904 descend en-dessous de la valeur
définie dans le menu TEMPERATURE et le niveau d’humidité défini est dépassé, le chauffage s'allumera en
fermant les relais HEATER et les bornes 8 et 9. Le chauffage reste allumé jusqu’a ce que la valeur de tempéra-
ture définie soit atteinte ou que le niveau d’humidité baisse en-dessous de la valeur réglée.

Dans le post-chauffage le chauffage reste allumé pendant la durée de temps préréglée jusqu’a ce que la tem-
pérature soit atteinte ou que le niveau d’humidité baisse. Cette fonction peut étre utilisée par exemple s'il
y a toujours de la neige a c6té de la zone chauffée aprés le chauffage, autrement le chauffage s'éteindra. Le
post-chauffage peut étre utilisé a des températures inférieures a 0°C. La température limite de fonctionnement
inférieure peut étre comprise entre -20...-5°C dans le menu PLAGE.

La limite de fonctionnement supérieure prédéterminée en usine est de +6°C. En dehors de ces limites de tem-
pérature le chauffage peut uniquement s'alluméer en utilisant le chauffage continu. Une limite de fonctionne-
ment appropriée empéche une consommation d'énergie inutile dans les cas ou il y a du gel mais pas de neige
ni de glace.

Dans l'application SOL il est possible de régler une température de base sous laquelle la température de la
zone chauffée ne peut pas baisser. Si la température baisse sous la température de base, le chauffage s'allume-
ra indépendamment du niveau d’humidité. La limite inférieure de température de fonctionnement est réglée
dans le menu PLAGE, néanmoins celle-ci est prioritaire sur la température de base. Si la température de base
est réglée a un niveau inférieur a la limite, la température de base ne peut étre excédée.

L'unité de contrdéle ECO900 de protection contre le gel est fourni avec une résistance de 82kQ connectés aux
bornes 20 et 21, mais le détecteur de la température de I'air ECOA904 peut étre connecté a la place.

Dans ce cas la température de I'air est aussi indiquée en mode d'affichage de base en plus de la température du
sol, des gouttieres et du niveau d’humidité. Si la température de I'air chute rapidement, prévoyant une pluie,
le chauffage s'allumera pour une heure lorsque la température descendra en-dessous de +7°C. Par la suite, le
chauffage s'éteindra ou restera allumé dépendant sur les valeurs préréglées de température et d’humidité.
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5. Installation
5.1 Détecteurs ECOA901 et ECOA902 pour installation a sol

La figure 8 représente les distances minimums d'installation. Le détecteur de neige et de glace ECOA901 (5
conduits) est installé a au moins 200mm de l'extérieure de la zone chauffée. Le détecteur d’humidité et de
température ECOA902 (4 conduits) est installé a I'intérieure de la zone chauffée, car le détecteur mesure la
température et 'humidité a la surface de la zone chauffée. Les cables chauffants doivent étre a au moins 25mm
du détecteur ECOA902.

Les détecteurs doivent étre installés de facon a ce qu'ils soient directement exposés aux intempéries (neige,
pluie, etc...). Néanmoins, les détecteurs ne doivent pas étre installés dans un endroit ou par exemple la neige
d’un chasse-neige peut les recouvrir. De plus, la saleté peut empécher le bon fonctionnement du détecteur.
Les détecteurs du sol doivent étre placés dans une position horizontale méme s'ils sont installés sur une pente
(figure9).

Le détecteur est fourni avec ‘une plaque de base en métal et un moule en bois. La plaque de base en métal est
placée sur le sol durant la phase de construction et le moule en bois est placé au-dessus de cette derniére. Un
conduit en métal doit étre installé sur le moule en bois pour le cable de raccordement. Scellez les extrémités
du conduit pour empécher les résidus, tel que le goudron ou le béton, de boucher le tube. Aprés I'applica-
tion de la surface, le moule en bois doit étre enlevé et le détecteur s'attache sur la plaque en acier avec une
vis M6x35 mm. Tout trou autour du détecteur doit étre rempli avec par exemple de la silicone, du mortier ou
autres. La température la plus élevée autorisée de la charge est de 80°C.

Le cable de raccordement peut étre prolongé jusqu’a 50 métres en utilisant un cable de 1.5mma2. Il est recom-
mandé d'utiliser un cable avec des fils numérotés pour I'extension, car cela facilite la localisation d'un disfonc-
tionnement en cas de besoin. Les détecteurs fonctionnent a basse tension, il est donc recommandé d'installer
les fils a une distance suffisante des cables du circuit d’alimentation chauffant.

La figure 10 représentent une coupe transversale des détecteurs installés dans le sol :

Plaque d’acier pour l'installation

Vis de fixation M6 x 35mm

Détecteur sol ECOA901 ou ECOA902

Matiére de remplissage

Conduit métallique pour cable de raccordement
Boite de jonction étanche

7 Revétement de surface

aOuh wNn =

5.2 Detecteur pour installation en gouttiéres ECOA903

Le détecteur de neige et glace ECOA903 doit étre installé entre les cables chauffants dans une gouttiére et
attaché avec une pince a cable ou une bande adhésive (non fournies). Le détecteur ne doit pas étre en contact
avec les cables chauffants. Le détecteur doit étre installé dans la méme direction que I'écoulement de I'eau
avec les deux tuyaux en métal vers le haut. Il est recommandé d'installer le détecteur au point le plus bas de la
gouttiere pres du tuyau d'écoulement. Leau qui s'écoule est amenée a la surface du détecteur par des bandes
extrudées. Les bandes peuvent étre coupées pour étre adaptées aux dimensions de la gouttiére.

Le cable de raccordement peut étre prolongé jusqu’a 50 métres en utilisant un cable de 1.5mma2. Il est recom-
mandé d'utiliser un cable avec des fils numérotés pour l'extension, car cela facilite la localisation d'un disfonc-
tionnement en cas de besoin.

La figure 11 représente l'installation du détecteur de neige et de glace ECO903 et leurs détecteur de tempéra-
ture d'air ECOA904 :

Détecteur de température d'air ECOA904
Pince du détecteur ECOA904

Gouttiere

Pince du détecteur ECOA903

Détecteur de neige et glace ECOA903
Cables chauffants

Direction de I'écoulement de I'eau

NoubhwNn =
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5.3 Installation du detecteur de temperature de I'air ECOA904

Le détecteur de température de I'air ECOA904 doit étre installé avec une pince a cable (non fournie) a l'exté-
rieure de la gouttiére soit sur le mur a proximité. Assurez-vous que le détecteur soit protégé d’un contact direct
des rayons de soleil. Le détecteur ne doit pas étre monté dans des espaces ou une accumulation de chaleur se
produit facilement, tel que les dessus de fenétres, a proximité de lumiéres ou bien de cheminée.

Le cable de raccordement peut étre prolongé jusqu'a 50meétres en utilisant un cable de 1.5mm?2. Il est recom-
mandé d'utiliser un cable avec des fils numérotés pour I'extension, car cela facilite la localisation d'un disfonc-
tionnement en cas de besoin.

6. Donnees techniques

6.1 Unite de controle de protection contre le gel ECO900 (figure 3)

Tension nominale 230V AC+10%,50/60Hz

Puissance absorbée <15VA

Température ambiante -20...+50°C (-4...+122 °F)

Température de stock- -20...+70°C (-4...+158 °F)

age

Relais de charge 250V AC, 16 Acosp =1;4Acosp =0,6
Relais d’alarme 250V AC, 2 Acosep=1;08Acosp=0,6
Niveau de protection IP20

Ecran LCD 2-lignes, 16 chiffres

NOTE. Au-dessous de 0 °C (32 °F) un bon fonctionnement de I'écran ne peut pas
étre garantit. Cependant, ceci, n'affectera nullement le bon fonctionnement de
l'appareil.

6.2 Sonde de neige et glace avec une resistance de chauffage pour une installation a sol ECOA901
(figure 4)

La sonde est équipée d’'un élément chauffant qui fait fondre toute glace, ou neige accumulée sur le détecteur.
De plus, la sonde a une résistance CTN pour mesurer la température a la surface du détecteur ainsi que deux
bagues métalliques en tant que détecteurs d’humidité.

Tension nominale 8V

Puissance absorbée approx. 7W

Surface temperature approx. +4 °C (+39.2 °F)
Température superfi- 5x0,5mm; 15 m PVC
cielle

Température ambiante -30...+80°C (-22...+176 °F)

Couleur de remplissage | Jaune

Résistance CTN, fils jaune et brun
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 84,5 61,3 47 35 27 20,8 16 12,7 10 8

Elément chauffant, fils marron et vert: 9 Q
Sonde d’humidité, fils gris et blanc: e Q lorsque la surface de la sonde est séche
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6.3 Sonde de température et d’humidité pourinstallation a sol ECOA902 (figure 5)

La sonde mixte abrite une résistance CTN permettant de mesurer la température du sol ainsi que deux bagues
métalliques servant de sonde d’humidité. Cependant, cette sonde ne chauffe pas automatiquement.

Cable de raccordement 4x0,5mm; 15 mPVC
Température ambiante -30...+80°C(-22...+176 °F)

Couleur de remplissage | Bleu

Résistance CTN, fils brun et jaune
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 14 8,9 7 56 4,5 3,6 2,9 2,4 2 1,6

Sonde d’humidité, fils gris et blanc: e Q lorsque la surface de la sonde est séche

6.4 Sonde de neige et de glace avec une résistance chauffante pour les gouttieres ECOA903 (fi-
gure 6)

La sonde est équipée d'un élément chauffant qui fait fondre toutes neiges et glaces accumulées par-dessus.
De plus, la sonde posséde une résistance CTN pour mesurer la température a la surface de la sonde ainsi que
deux tuyaux métalliques servant de sonde d’humidité.

Tension nominale 8V

Puissance absorbée 3W

Température superfi- approx. +4 °C (+39.2 °F)
cielle

Cables de raccordement | 5x 0,25 mm; 4 m PVC

Température ambiante -30...+80°C (-22...+176 °F)

Résistance CTN, fils jaune et brun

°C -16 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +40
kQ 87,2 61,3 48,8 35 255 20,8 15,4 12,7 9,5 8 51

Elément chauffant, fils brun et vert: 20 Q
Sonde d’humidité, fils gris et blanc: e Q lorsque la surface de la sonde est séche

6.5 Sonde de température de I'air ECOA904 (figure 7)
La sonde de température est composée d'un cable avec une résistance CTN isolée

Cable de raccordement 2x0,5mm;4 m PVC

Température ambiante -30...480°C (-22...+176 °F)

Résistance CTN, fils brun et jaune

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 11,4 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 2,4 2 1,6
7. Entretien

Assurez-vous que les surfaces des sondes installées en sols et gouttiéres soient toujours propres. La saleté sur
la surface d’une sonde va empécher son bon fonctionnement.

Il est également conseillé de surveiller réguliérement le boitier de commande afin de voir a temps les éventuels
messages d'alarme et de remédier aux défaillances.

Le bon fonctionnement de I'installation est alors garantit.
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8. Garantie

Le période de garantie de ECO900 s'étend a 2 ans aprés le jour d'achat mais au maximum 3 ans aprés le jour de
la fabrication. La condition de garantie www.ensto.com.

9. Aspects environnementaux

ﬁ Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques, y compris leurs accessoires, avec les
ordures ménageérese.

Le carton d’emballage du produit peut étre recyclé.
Une fois que le systéme de chauffage arrive au terme de son cycle de vie, les cables, les conduits et les compo-
sants électroniques doivent étre mis au rebut conformément aux directives de recyclage locales.

ENSTO ECO900 Sterownik

Instrukcja montazu i uzytkowania

1. Wstep

ECO900 jest urzagdzeniem do sterowania praca systemoéw rozmrazania terendw otwartych i rynien. Przezna-
czone jest do montazu w rozdzielnicy. Urzadzenie zgodne jest z EN 60730.

Komponenty stosowane przy rozmrazaniu terenéw otwartych (rys 1)
. ECO900 sterownik (rys.3)

. ECOA901 ogrzewany czujnik $niegu i lodu (rys.4)

. ECOA902 czujnik temperatury i wilgoci (rys.5)

Komponenty stosowane przy rozmrazaniu rynien (rys 2)

. ECO900 sterownik (rys.3)

. ECOA903 ogrzewany czujnik $niegu i lodu do instalacji w rynnie (rys.6)
. ECOA904 czujnik temperatury do instalacji w rynnie (rys.7)

Sterownik ECO900 dostarczany jest z rezystorem 82 kQ. W miejsce rezystora mozna dodatkowo podtaczy¢
czujnik ECOA904 (rys.1i2)

Poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy sprawdzi¢ przed opadami $niegu. Zaleca sie, aby system utrzymywa-
ny byt w trybie pracy przez caly sezon grzewczy.

2. Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa
@ Osoba z uprawnieniami do prac elektrycznych
. Instalacja moze by¢ wykonywana jedynie przez elektryka z odpowiednimi kwalifikacjami.

. Kierujac sie wskazéwkami zawartymi w instrukgji, upewnij sie, ze montaz wykonany zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami bezpieczenstwa.

. Informacje zawarte w tej instrukcji w zaden sposo6b nie zwalniajg instalatora oraz uzytkownika z obo-
wigzku przestrzegania wszelkich norm i standardéw bezpieczenstwa.
. Instrukcje nalezy zachowa¢ aby byta dostepna na potrzeby przysztej instalacji i serwisowania.

RAK41/15.3.2022 37/56



A UWAGA

Niebezpieczenstwo porazenia pradem! Ryzyko pozaru!

. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych sterownik oraz ele-
mentow wspoétpracujacych nalezy odiaczy¢ zasilanie.

. Nie wiaczac zasilania przed ukonczeniem prac instalacyjnych.

. Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac uszczerbek na zdrowiu oraz straty materialne.

. Nie nalezy uzywac uszkodzonego systemoéw rozmrazania.

3. Uzytkowanie sterownika ECO900

3.1 Nastawy parametréw

Nastawy parametréw moga by¢ sprawdzane i zmieniane trzema przyciskami:

MENU Przechodzenie do kolejnych menu
VALUE Sprawdzanie nastaw parametréw
ENTER Zatwierdzanie wprowadzanych parametréw

Wyswietlacz powraca do podstawowego obrazu po 20 sek. od ostatniego przycisniecia przycisku.

3.2 podstawowe dane na wyswietlaczu

W stanie podstawowym na wyswietlaczu pojawiajg sie informacje pokazane w tabeli. Co 3 sek. nastepuje zmia-
na wyswietlania kolejnej informacji.

Wyswietlany tekst Znaczenie Zakres/opcje
GRUNT/DACH Temperatura gruntu lub rynny -45...+78°C
POWIETRZE Temperatura powietrza* -45...478°C
WILGOC Poziom wilgotnosci 1...8, WYLACZ
GRZANIE Ogrzewanie (stan) WELACZ, WYLACZ

*Temperatura powietrza bedzie wskazywana tylko wtedy, gdy czujnik ECOA904 mierzacy temperature ze-
wnetrzna bedzie podtaczony do zaciskéw 20 i 21. Jezeli czujnik temperatury powietrza nie jest podtaczony,
rezystor 82 kQ) dostarczany wraz z czujnikiem musi by¢ podfgczony pod te zaciski aby zablokowa¢ alarm awarii
systemu.

3.3 Menu

W gdrnym rzedzie wyswietla sie nazwa parametru do nastawy a w dolnym jego wartos$¢. Przyciskajac klawisz
MENU, przechodzi sie z jednego menu do nastepnego. Zagdane menu uaktywnia sie po naciénieciu klawisza
VALUE, pokazujac mozliwe opcje nastawy. Wybrane wartosci nastawy sa zapamietywane po nacisnieciu klawi-
sza ENTER. Nastawione wartosci wyswietlane sg po lewej stronie a stowo ACTIVE wyswietlane jest po prawej
stronie w dolnej linii wyswietlacza.

APLIKACJA

Opcje: GRUNT, DACH, WYLACZ

DomysIna: GRUNT

Nastawa wybierana jest w zaleznosci od tego czy system ogrzewa grunt czy rynny. Wybrana nastawa bedzie
utrzymana nawet, jezeli program standardowy jest zmieniony.

ZAKRES

Zakres: -20...-5°C (-4..+23 °F)

Domyslny :-10 °C

Ta wartos¢ pokazuje najnizsza temperature pracy urzadzenia. Najwyzsza ustalona temperatura pracy wynosi
+6 °C.
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TEMPERATURA

Zakres 0 - +6°C (+32..+42.8 °F)

Domyslna: +3 °C

Nastawe temperatury ustawia sie¢ w tym menu. Jezeli czujnik wilgotnosci jest podtaczony , ogrzewanie bedzie
zafgczone gdy temperatura opadnie ponizej nastawionej a wilgotnos¢ osiggnie wartos¢ powyzej nastawionej
Jezeli nie uzywa sie czujnika wilgotnosci ogrzewanie bedzie zatagczone gdy temperatura opadnie ponizej na-
stawionej.

WILGOC

Zakres 1- 8, WYLACZ

Domyslna: 3

Nastawe poziomu wilgotnosci ustawia sie w tym menu. Poziom 1 oznacza warunki prawie suche, poziom 8
oznacza warunki bardzo mokre, ustawienie OFF oznacza rezygnacje z detekcji wilgoci.

TEMPERATURA BAZOWA

Zakres: -15...-1 °C, WYLACZ (+5..+32.2°F)

Domyslna: WYLACZ

W nastawie GROUND, temperatura podtoza moze by¢ wytaczona lub nastawiona na okreslong wartos¢. Jezeli
zmierzona temperatura opadnie ponizej wartosci nastawionej, to ogrzewanie zostaje zataczone niezaleznie
od poziomu wilgotnosci.

OPOZNIENIE

Zakres: 10 MIN...24 GODZ., WYLACZ

Domyslnie: 20MIN

Dla temperatur ponizej 0°C, dtugos¢ czasu dogrzewania mozna ustawi¢ od 10min do 2h. Ogrzewanie pozo-
stanie zatagczone przez nastawiony czas nawet gdy poziom wilgotnosci tego nie wymaga.Funkcja ta moze by¢
wylaczona.

PRACA

Zakres: WEACZ, WYLACZ

Domyslna : WYLACZ

Nastawa PERMANENT umozliwia reczne zataczenie ogrzewania niezaleznie od warunkéw temperatury i wil-
gotnosci. Ogrzewanie pozostanie zatgczone nawet podczas alarmu.

GRZALKA CZUJNIKA

Zakres: AUTOMAT., WLACZ

Domyslnie: WLACZ

W trybie AUTOMAT. grzatka czujnika jest wytagczana w trakcie dziatania systemu grzewczego. Jest to specjalne
rozwiazanie dla systeméw dachowych, gdzie przewody grzewcze sie przecinaja, nie moga sie jednak dotykac,
lub znajduja sie obok czujnika na rynnach dachowych. Po ustawieniu wartosci WLACZ grzatka czujnika jest
wiaczona na state, rowniez podczas dziatania systemu grzejnego.

PROGRAM STANDARDOWY

Zakres: WEACZ, WYLACZ

Domyslnie : WEACZ

Ta funkcja resetuje nastawy z wyjatkiem APLIKACJA, JEZYKA, POMIARU TEMP. LICZNIK. Zadane zmiany
musza by¢ dokonane w menu. Mozliwy jest alternatywnie wybdr tylko trybu WLACZ, poniewaz zmiana usta-
wien domyslnych, automatycznie ustawi tryb OFF.

JEZYK

Opcje: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI, ITALIANO
DomysIny: DEUTSCH

Ta funkcja ustawia jezyk menu. Wybrany jezyk pozostaje nawet po zresetowaniu nastaw standartowych.

JEDN.TEMP °C/°F

Opcje: °C, °F

Domyslnie: °C

Skala temperaturowa moze by¢ w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Wybrana skala zostaje zachowana na-
wet po zresetowaniu ustawien standardowych.
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LICZNIK

Zakres 00000HOOM - 65535H59M

Licznik wskazuje czas (minuty i godziny) pracy ogrzewania. Licznik mozna wyzerowac¢ wybierajac RESET przy-
ciskiem VALUE a nastepnie klawiszem ENTER.

3.4 Komunikaty alarmowe

W przypadku alarmu, wyswietlacz zacznie migac i zamyka sie przekaznik alarmowy (zaciski 5 i 6 ). Stowo
ALARM wyswietla sie w gérnej linii wyswietlacza, a jego przyczyna w linii dolnej. Alarm wyswietla sie na prze-
mian z danymi pomiarowymi w przerwach, co 3 sek. Przekaznik ogrzewania otwiera sie ( zaciski 8 i 9) wyta-
czajac ogrzewanie. Informacja o alarmie pojawia sie jeszcze przez 5 sek. po usunieciu awarii. W czasie trwania

alarmu mozliwe jest zmienianie opcji menu.

Alarm Przyczyna Kolory przewodéw | Zaciski

ZWARCIE Zwarcie w obwodzie grzania podgrzewanego czujnika zielony/brazowy 12/14

GRZALKA ECOA901 lub ECOA903

PRZERWA Przerwa w obwodzie grzania podgrzewanego czujnika zielony/brazowy 12/14

GRZALKA ECOA901 lub ECOA903

ZWARCIETEMP. | Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury ECOA902 lub | zétty/brazowy lub | 18/19
ECOA904 niebieski/brazowy

PRZERWA TEMP | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury ECOA902 lub | zétty/brazowy lub | 18/19
ECOA904 niebieski/brazowy

ZWARCIE POW. | Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury powietrza brazowy/niebieski | 20/21
ECOA904

PRZERWA POW. | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury powietrza brazowy/niebieski | 20/21
ECOA904 lub brak rezystora 82 kQ

ZWARCIEWILG. | Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury podgrzewa- | zétty/brazowy 13/14
nego czujnika wilgoci ECOA901 lub ECOA903

PRZERWA WILG. | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury podgrzewa- | zotty/brazowy 13/14
nego czujnika wilgoci ECOA901 lub ECOA903

4., Dziatanie systemu ochrony przeciwoblodzeniowej

Rezystor grzejny w czujnikach ECOA901 i ECOA903, utrzymuje temperature powierzchni czujnika na poziomie
ok. +4 °C. Powoduje to topnienie $niegu i lodu i jest wykrywane jako wilgo¢. Gdy temperatura mierzona przez
czujniki ECOA902 i ECOA904 spada ponizej wartosci nastawionej w menu TEMPERATURA, i poziom wilgoci
jest wyzszy od nastawionego, ogrzewanie jest zataczane poprzez przekaznik ( zaciski 8 i 9 ). Ogrzewanie po-
zostaje zaftgczone dopoki poziom temperatury Inie wzrosnie, ub wilgotnos nie spadnie ponizej nastawionej
wartosci.

Przy wiaczonej funkcji dogrzewania, system pracuje przez nastawiony czas, nawet jezeli temperatura wzrosta a
poziom wilgoci jest nizszy od nastawionej. Funkcji tej mozna uzy¢ gdy np. na obrzezach ogrzewanego obszaru
zalega $nieg. Dogrzewania nalezy uzywac gdy temperatura jest nizsza niz 0 °C.

Najnizsza temperatura pracy moze byc¢ ustawiona w zakresie -20...-5 °C w menu ZAKRES. Fabrycznie ustawio-
na najwyzsza temp. otoczenia wynosi +6 °C. Poza tym zakresem temperatur, ogrzewanie moze by¢ zataczone
tylko poprzez wybranie ogrzewania ciggtego w menu.

W nastawie GRUNT, mozna ustawi¢ temperature podioza, ponizej ktérej nie powinna ona spasc. W takim przy-
padku system zostanie zataczony bez wzgledu na poziom wilgoci.Najnizsza temperatura pracy urzadzenia na-
stawiona w menu ZAKRES jest wartoscig nadrzedna nad temperatura podtoza.

Sterownik ECO900 dostarczany jest w komplecie z rezystorem 82 kQ, podtaczonym pod zaciski 20 i 21. Zamiast
rezystora mozna w to miejsce podiaczy¢ dodatkowo czujnik ECOA904. W takim przypadku temperatura po-
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wietrza jest rowniez wyswietlana razem z temperaturg podfoza/rynny oraz wilgotnoscia. Jezeli temp. powie-
trza spada gwattownie, ogrzewanie zataczy sie na jedna godzine, gdy temperatura spadnie ponizej +7 °C. Po
tym czasie ogrzewanie wyfaczy sie reagujac na nastawy w sterowniku.

5. Instalacja czujnikéw

5.1 Czujniki do instalacji gruntowej ECOA901 i ECOA902

Na rys. 8 pokazane sa min. odlegtosci jakie nalezy zachowac w trakcie montazu. Podgrzewany czujnik sniegu i
lodu ECOA901 (5 zytowy kabel faczeniowy) zainstalowa¢ min 200 mm od granicy obszaru ogrzewanego. Czuj-
nik temperatury i wilgotnosci ECOA902 (4 zytowy kabel taczeniowy) zainstalowac w obrebie obszaru ogrze-
wanegdo jako, ze ten czujnik rejestruje temperature i wilgotno$¢ na tym obszarze. Kabel grzewczy powinien
przechodzi¢ nie blizej niz 25mm od czujnika ECOA902.

Czujniki powinny by¢ wystawione na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych (Snieg, deszcz, ...).
Jednak nie powinno to by¢ miejsce, gdzie gruba warstwa $niegu np. odrzucona przez ptug moze je przykry¢.
Ponadto zanieczyszczenia na powierzchni czujnika wprowadzajg zaktécenia w pracy. Czujniki gruntowe po-
winny pozostawac w pozycji poziomej nawet na pochylych zjazdach (rys 9).

Metalowa podstawa czujnika powinna by¢ zainstalowana w podtozu a drewniany klocek dostarczany w kpl
powinien by¢ zamocowany na niej. Metalowa rurka do przeprowadzenia kabla powinna dochodzi¢ do drew-
nianego klocka. Koniec rurki powinien by¢ zabezpieczony przed zalaniem materiatem pokryciowym np. beto-
nem. Po wykonaniu nawierzchni, klocek drewniany nalezy usunac i czujnik przykreci¢ do metalowej podstawy
wkretem M6x35. Ewentualne szczeliny powinny by¢ wypetnione silikonem lub podobnym materiatem. Do-
puszczalna temperatura masy wypetniajacej powinna wynosic¢ 80°C.

Przewéd czujnika moze by¢ wydtuzony do 50m za pomoca przewodu 1.5 mm?. Rekomendowany jest przewéd
z numerowanymi zytami. Moze to by¢ przydatne w przysztosci podczas szukania przyczyn ewentualnej awarii.
W celu zminimalizowania zakt6cen, zaleca sie prowadzi¢ przewody sterujace w innych wigzkach niz przewody
pradowe.

Rys. 10 pokazuje instalacje czujnika gruntowego w przekroju

Metalowa podstawa czujnika

Wkret M6x35mm

Czujnik gruntowy ECOA901 lub ECOA902
Masa wypetniajaca

Metalowa rurka do prowadzenia przewoddéw
Wodoszczelna puszka faczeniowa
Nawierzchnia

5.2 Czujnik do instalacji w rynnach ECOA903

Ogrzewany czujnik obecnosci $niegu lub lodu ECOA903 jest instalowany pomiedzy kablami grzewczymi w
rynnie i zamocowany na wsporniku lub na klej ( nie wchodza w sktad zestawu). Czujnik nie powinien dotyka¢
kabla grzewczego i by¢ ustawiony wzdtuz rynny w kierunku sptywu wody. Rurki czujnika wilgotnosci powinny
by¢ skierowane w gére. Zaleca sie¢ umiejscowienie czujnika w najnizej potozonym punkcie rynny, w poblizu
rury spustowej.

NOoOubhwNn =

Przewéd czujnika moze by¢ wydtuzony do 50m za pomoca przewodu 1.5 mm?> Rekomendowany jest kabel z
numerowanymi zytami. Moze to by¢ przydatne w przysztosci podczas szukania przyczyn ewentualnej awarii.

Rys 11 pokazuje instalacje czujnika $niegu i lodu ECOA903 oraz czujnika temp. powietrza ECOA904

Czujnik temperatury powietrza ECOA904
Uchwyt czujnika ECOA904

Rynna

Uchwyt czujnika ECOA904

Czujnik lodu i $niegu ECOA903
Przewody grzewcze

Kierunek sptywu wody

NoubhwNn-=
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5.3 Instalacja czujnika temperatury powietrza ECOA904

Czujnik temperatury powietrza powinien by¢ zainstalowany uchwytem kablowym ( nie wchodzi w kpl. dosta-
wy) do brzegu rynny lub do elewacji. Czujnik nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie pro-
mieni stonecznych. Nie nalezy go réwniez instalowa¢ w miejscach narazonych na kumulowanie sie ciepta: nad
oknami, przy oprawach oswietleniowych czy kominach.

Przewéd czujnika moze by¢ wydtuzony do 50m za pomoca przewodu 1.5 mm? Rekomendowany jest kabel z
numerowanymi zytami. Moze to by¢ przydatne w przysztosci podczas szukania przyczyn ewentualnych awarii.

6. Dane techniczne

6.1 Sterownik ECO900 (rys.3)

Napiecie zasilania 230V AC=*109%,50/60Hz

Moc <15VA
Temperatura pracy -20...+50°C
Temperatura sktadowania -20...+70°C

Przekaznik roboczy 250V AC, 16 Acosp =1;4 A cose =0,6

250V AC,2A cosp=1;0,8Acosp=0,6

Przekaznik alarmu

Stopien ochrony P20

Wyswietlacz LCD 2 linie, 16 cyfr
UWAGA. Ponizej 0 °C wiasciwy odczyt moze by¢ utrudniony, jakkolwiek

nie ma to wplywu na prace systemu.

6.2 Podgrzewany czujnik sniegu i lodu ECOA901 do instalacji w gruncie (rys.4)

Ten czujnik posiada grzatke roztapiajaca 16d gromadzacy sie na gérnej ptytce. Dodatkowo wyposazony jest w
rezystancyjny pomiar temperatury NTC oraz w dwa metalowe pierscienie rejestrujace wilgotnosc.

Napiecie zasilania 8V

Moc n.7W
Temp.powierzchni czujnika ok. +4 °C

Przewod faczeniowy 5x0,5mm; 15 m PVC
Temperatura otoczenia -30...+80°C

Kolor izolacji Zotty

Skalowanie pomiaru temp NTC (zyty zétta i brazowa):
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 84,5 61,3 47 35 27 20,8 16 12,7 10 8

Element grzejny (zyty brazowa i zielona): okoto 9 Q
Czujnik wilgotnosci ( zyty biata i szara): e Q przy suchej nawierzchni
6.3 Czujnik temperatury i wilgoci ECOA902 do instalacji w gruncie (rys. 5)

Ten czujnik wyposazony jest w rezystancyjny pomiar temperatury NTC oraz w dwa metalowe pierscienie reje-
strujgce wilgotnos¢. Nie jest podgrzewany elektrycznie.

Przewod taczeniowy

4x0,5mm; 15 m PVC

Temperatura otoczenia

-30...+80°C

Kolor izolacji

Niebieski
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Skalowanie pomiaru temperatury NTC (zyly zéttai brazowa):
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 11,4 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 24 2 1,6

Czujnik wilgotnosci ( zyty biata i szara) :e Q w suchych warunkach

6.4 Czujnik $niegu i lodu z rezystorem grzejnym do montazu w rynnach ECOA903 (rys.6)

Ten czujnik posiada grzatke roztapiajaca 16d. Dodatkowo wyposazony jest w rezystancyjny pomiar temperatu-
ry NTC oraz w dwie metalowe rurki rejestrujgce wilgotnos¢

Napiecie zasilania 8V

Moc 3w

Temp. powierzchni czujnika ok. +4 °C

Przewod faczeniowy 5x0,25 mm; 4 m PVC

Temperatura otoczenia -30...480°C

Skalowanie pomiaru temperatury NTC (zyly zétta i brazowa):
°C -16 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +40
kQ 87,2 61,3 48,8 35 25,5 20,8 15,4 12,7 9,5 8 51

Element grzejny (zyty brazowa i zielona): okoto. 20 Q
Czujnik wilgotnosci (zyty biata i szara): oo O w suchych warunkach

6.5 Czujnik temperatury powietrza ECOA904

Czujnik sktada sie z przewodu zakorczonego izolowanym rezystorem NTC

Przewody faczeniowe 2x0,5mm;4mPVC

Temperatura otoczenia -30...+80°C

Skalowanie pomiaru temperatury NTC (zyty niebieska i brazowa):

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
kQ 11,4 89 7 5,6 4,5 3,6 29 2,4 2 1,6
7.Serwis

Zaleca sie, aby czujniki zainstalowane w gruncie lub w rynnach byty regularnie czyszczone. Zabrudzenie po-
wierzchni czujnika moze spowodowac wadliwe funkcjonowanie systemu. Sterownik powinien by¢ poddawa-
ny regularnym przeglagdom, aby przy pojawieniu sie alarmu mozna byto usuna¢ awarie w jak najkrétszym cza-
sie. Przy zachowaniu wskazéwek zawartych w instrukgji, system bedzie pracowat poprawnie.

8. Gwarancja

Okres gwarangcji dla Ensto ECO900 wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie wiecej niz 3 lata od daty produkgji.
Warunki gwarancji dostepne sg na stronie www.ensto.com.

9. Ochrona srodowiska

ﬁ Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych i elektronicznych, w tym akcesoriéw, razem z odpadami do-
mowymi.

Kartonowe opakowanie produktu nadaje sie do ponownego przetworzenia.
Po zakonczeniu eksploatacji systemu przeciwoblodzeniowego, wszystkie zuzyte przewody grzejne i kompo-
nenty instalacyjne nalezy zutylizowa¢ zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczacymi recyklingu.
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YcTpoiicTBO ynpaBnieHus rpeowmumm kabenamm ECO900
MHCTPYKLMA NO MOHTaXy 1 SKCnyaTaumm

1. O6wume cBegeHuA

YcTpoiicTeo ynpasneHus rpeowmmn kabenammu ECO900 npegHazHaueHo Ans yrpasneHys cuctemMamm 3almTbl
HapY>KHbIX TEPPUTOPUIA, MAHAYCOB, KPbiL 1 BOGOCTOKOB OT 06/1eAeHeHNs 1 3aMep3aHis. YCTPOWCTBO NpeaHa-
3HAYeHO ANA YCTaHOBKM B pacnpefenuTeibHoM wure. YCTPoMNCTBO cooTBeTCTBYeT cTaHaapTy EN 60730.

K yCTpOVICTBy moryTt ObITb NOAKNIOYEHDI Pa3nnyHble AaT4ynKy, B 3aBUCMMOCTN OT KOH(I)I/IpraLU/IVI KOHKPEeTHON
cncTembl.

Komnnekt obopyaoBaHuaA A1 3alMUTbl HAPY»KHbIX TEPPUTOPUIA OT 0bnefeHeHNA 1 3amep3aHiA BKIOYaeT B
cebs (puc. 1):

. ECO900 ycTpoiicTBO ynpasneHna rpelowmmy kabenamu (puc. 3)

. ECOA901 oborpeBaembiii JaTuMK OCafKoB Af1A Hapy»KHbIX Tepputopuii (puc. 4)

. ECOA902 faTuvK Temnepatypbl 1 OCafAKoB /1A Hapy»KHbIX Tepputopuii (puc. 5)

KomnnekT o60pyaoBaHmMsA AnA 3almTbl BOLOCTOUYHBIX CUCTEM OT 3aMep3aHus (puc. 2):

. ECO900 ycTpoiicTBO ynpasneHua rpelowmmy kabenamu (puc. 3)

. ECOA903 oborpeBaembiil JaTUVK OCafKoB, MOHTPYEMbIi B BOROCO0PHOM »Kenobe (puc. 6)

. ECOA904 paTtumk TemnepaTypbl Ans U3MepPEHNsA TeMMNepaTypbl BO34yxa, MOHTUPYEMbI B BOLOCOGOPHOM
xenobe (puc. 7)

YCTpoNCTBO ynpasnieHna rpelolymm kKabenamm Komnnektyetca conpotusneHmnem 82 kKOm. Bmecto Hero mox-
HO YCTaHOBWTb faTumK TemnepaTypbl Bo3ayxa ECOA904 (puc. 1 1 2).

[nsa obecnevyeHns pa6OTbI CUCTEMbI B COOTBETCTBUM C Ha3HAYEHVEM OHa [10/IKHa OblTb BBEAEHA B AeNCTBME
AO BblNafeHnA CHera n HacTynaeHnAa Mopo30B. PeKomeH,qyeTcn He OTK/oYaTb CNCTEMY B TeYEHNE BCETO OTO-
NMNTENbHOIO Ce30Ha.

2. IHCTPYKLMK No TexHuKe 6e30nacHoCTu

@ KBanudunumpoBaHHbIii CeuuanvcT-3neKTpuK

. MoHTaHble PaboTbl 4OMKHbI BbIMOAHATLCA TObKO CMELMaNCTOM 31EeKTPUKOM, UMELWM Heo6Xo-
anmyto Ksanudukauuio.

. CnepyiitTe [aHHOI UHCTPYKUMK, NpeaBapuTesnibHO y6eanBILINCD, YTO ee yKa3aHusA COOTBETCTBYIOT
[eNCTBYIOWMM CTPOMTENIbHBIM HOPMaM, NPaBUIaM 1 OFPaHUYEHNAM MO MOHTaXy NEKTPOYCTHOBOK
1 NpaBunam no TexHnke 6e3onacHocTu.

. NHdbopmaums, copgepalueiics B HacTosLel MHCTPYKLUY, HA B KaKoi Mepe He ocBo6oXaaeT ycTa-
HOBLYMKA UM NONb30BaTenNs oT 06s3aHHOCTU cobnoaaTb TPe6oBaHMA BCeX NPUMEHMMbIX HOPMaTu-
BOB U CTaHAAPTOB 6e30MacHoCTM.

. CoxpaHuTe 3Ty UHCTPYKLMIO ANA AasibHeliwero 6e30nacHOro Ncnonb3oBaHns n 06CnyKusaHus Tep-
MoperynsaTopa.

A MPEYMPEXAEHUE

OnacHOCTb NopaeHus 31eKTprnyeckum Tokom! Prick BosropaHus!

. Mepepn BbINONHEHVEM NOGBIX PAaGOT MO YCTaHOBKE UK 06CNYKMBaHMIO TEPMOPEryNATOpa U CBA3aH-
HbIX C HIM KOMMOHEHTOB OTK/IIOUMTE 3NIeKTponuTaHue.

. He BKnioyaiiTe aneKTponuTaHne A0 NOJHOrO OKOHYaHUA MOHTaXHbIX paboT.

. HenpaBunbHbI MOHTaXX TePMOpPErynsaTopa MOXXeT HaHeCTV BpeA BallemMy AOPOBbIO U yliepb nmy-
LecTBy.

. He nonb3yiiTecb HecNpaBHbIM TEPMOPETYNIATOPOM.
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3. 3KcnnyaTauua yCTporicTBa ynpasieHus rperowmmMmn Kabenamu ECO900

3.1 OpraHbl ynpasneHusa

[Ina npocMoTpa 1 N3MEeHEHNA NapamMeTPOB YCTPOICTBA YNPaBNEHNA NCMOMNb3YTCA TPY KHOMKM:

MENU (MEHIO) [NA nepexopa OT OJHOMO MyHKTa MEHIO K pyromy.

VALUE (3HAYEHUE) | pnsa npocmMoTpa BO3MOXHbIX 3HAaYEHWI MapaMeTpoB B KaXKAOM U3 MYHKTOB MEHIO0.

ENTER (BBOA) N5 NOATBEPXKAEHNA 1 BBOAA OTOOPAXKEHHOIO Ha AWCMJIee 3HAYeHNA NnapameTpa.

[Ancnnei BO3BpaLLaeTcA B UCXO[HOE COCTOAHME Yepes 20 CeKyHA nocsie nocneaHero Haxkatma 06O 13 KHO-
noK.

3.2 OCHOBHOW peXnm NHANKauumn

B 0CHOBHOM pexume MHAMKaLMKW Ha AVCrnee 0TOOPaKaloTCA N3MepeHHble YCTPOMCTBOM 3HaueHWA napame-
TpoB. Cnepytowme napameTpbl YepeayoTca ¢ UHTepsanom B 3 cekyHabl: SEMJIA/KPDBILLA, BO3AYX, BJIAXK-
HOCTb v OBOrPEB.

TekcT Ha gucnnee MosAcHeHne Mpepenbl nan BapruaHTbl 3HAYE€HNIA
GROUND/ROOF TemnepaTypa NOBEPXHOCTN HaPYy>KHOW 45 178°C

(3EMJTA/KPbILLA) TeppUTOPUM NN BOJOCOOPHOTO »Kenoba

AIR (BO34YX) Temnepatypa Bo3gyxa * -45...+78 °C

MOISTURE (BIAXK-

HOCTb) MHTEHCMBHOCTb OCaKoB 1...8, BbIK/)

HEATING (OBOIPEB) | Pexunm oborpesa BKIJ1., BbIKJT

*TemnepaTypa Bo3fyxa OTOOpa)kaeTcs TONbKO B TOM CJlyyae, KOrja AaTunK U3MepeHnsa HapyKHOI TeMmepa-
Typbl ECOA904 nogkntoyeH K knemmam 20 v 21. Ecnm 3TOT faTUMK He NCNOMb3yeTcs, K YKa3aHHbIM Knemmam
Heob6XOAMMO MOAKMIUNTL conpoTrBieHne 82 KOM, BXoAsALlee B KOMMEKT NocTaBku. B npotusHom cnyvae
YCTPOWCTBO BbIAACT CUrHaN HEMCNPABHOCTY.

3.3 MeHi0

B pexxume «MEHIO» B BepxHel CTpoKe Ancnnes oTobpaxaeTcA MeHIO, @ B HXKHEN — YCTaHOBJIEHHOE 3Haye-
Hue. Mepexop B cnepytollee MeHIo ocyllecTBnaeTca HaxaTtvem KHonkv MENU (MEHIO). inqa Bbibopa Hy»HOro
MeHIo cnepyeT ofuH pa3 HaxaTb Konky VALUE (3HAYEHUE). 3Ta e KHOMKa CNyXUT Afid NPOCMOTpa BO3-
MOXHbIX BapMaHTOB 3HaueHun. [locne NpoKpyTKM MaKCMManbHOroO 3Ha4YeHnA napameTpa Ha Aucrniee BHOBb
NOABUTCA €ro MMHUMasnbHoe 3HauyeHune. [Ina coxpaHeHna 3HayeHna napametpa Haxmmte ENTER (BBOZA). B
BEPXHEel CTPOKe UCTIIee COXPaHUTCA N306paXkeHUe TEKYLLErO MEHIO, B JIEBOI CTOPOHE HIKHEN CTPOKM byaeT
oTobpaXkaTbCA YCTaHOBIEHHOE 3HaueHue, a B npaBoii - coBo «ACTIVE» «BbIBPAHO». Yepes 20 cekyHp no-
cne nocnefHero HaXkaTnA KHOMKM YyCTPOMCTBO BEPHETCA B HOPMaJlbHbIN PEXMM.

APPLICATION (PEXXNM)

BapwuaHTbl: GROUND (3EMJ1A), ROOF (KPbILLIA)

3HaueHwue no ymonyanwuio: 3EMJIA

3HayeHMe ycTaHaBMBaeTCA B 3aBMCMMOCTM OT TOrO, MCMOMb3yeTCA NN cucTemMa ANA HapyXHOW Tepputopumn
VN BOJOCTOKOB. [1pyn BO3BpaTe K 3Ha4eHUAM MO YMONUYaHuio BbI6PaHHbI BapUaHT COXpaHAeTCA.

RANGE (AUANA3O0H)

O6nacTb 3HaueHuit: -20...-5 °C  (-4..+23 °F)

3HaueHue no ymonyanuio: -10 °C

B 5TOM MeHI0 BBOAWTCA HVXKHUIA Npefen AranasoHa pabounx Temnepatyp cuctembl. BepxHuii npegen 3aduk-
cMpoBaH Ha +6 °C.

RAK41/15.3.2022 45/56



TEMPERATURE (TEMMNEPATYPA)

O6nactb 3HaueHunin: 0...+6 °C  (32..42,8 °F)

3HaueHwue no ymonyanumio: +3 °C

B 3Tom meHio BBOAWTCA xenaemasa TemnepaTtypa oborpeBaemoii Tepputopun. Ecnn ncnonbsyetca fatumk
0CafKoB, 06OrPeB BKIOUNTCA, KOTAa TemnepaTtypa OyaeT HUXKe, a BaXKHOCTb Bbille YCTaHOBJIEHHbIX 3Haue-
HYIA. Ecnn paTumk ocafikoB He MCnosb3yeTcs, 060rpeB BKIIOUMTCA, Korfa TeMrepatypa CTaHeT HuKe 3afaHHOM.

MOISTURE (BNIAXKHOCTb)

O6nacTb 3HaueHui: 1...8, OFF (BbIKJ1.)

3HayeHune no ymonyaHuio: 3

B 3TOM MeHI0 Npon3BOAUTCA BBOJ 33JaHHOTO 3HAUYEHNA BIAXKHOCTU WNIN OTKJloUeHre GpyHKLMM aBToMaThye-
CKOro onpefeneHnsa BNaKHOCTW. 3HaueHne 1 03HauaeT «MoYTK CyX0», a 3HAUYEHNE 8 — «OUYEHb BNIAXKHO.

BASE TEMP (BA30BAA TEMMEPATYPA)

O6nacTb 3HaueHui: -15...-1 °C, OFF (BblKJ1.) (5...32,2 °F)

3HaueHwue no ymonyanuto: OFF (BbIKJ1.)

B pexxume GROUND (3EMJIf]) 6a3oByto TemnepaTtypy MOXHO OTK/IIOUUTb U NMPUCBOWTDL el onpeaeneHHoe
3HaueHve. Ecnn Temnepatypa CTaHeT Hike 6a30BOI, 060rpeB BKOUUTCA HE3aBVCKIMO OT YPOBHS BNIaXKHOCTU.
B pexxvime ROOF (KPbILLIA) 3Ta dyHKLUA He ncnonb3yeTcs.

POST PURGE (AOMONIHUTENbHbIA NPOTPEB)

O6nacTb 3HayeHuin: 10 MuH ... 24 yacos, OFF (BbIKJ1.)

3HayeHune no ymonyaHuio: 20 M1H.

B 3TOM MeHI0 MOXHO YCTaHOBUTb PEXNM JOMONHUTENbHOMO NPOrpeBa NPOAOMKUTENbHOCTbIO OT 10 MUHYT O
24 yacos. [laHHbI pexum obecrneurBaeT paboTy oborpesa B TeUeHe 3aJaHHOrO JOMOIHUTENIbHOTO BpeMeH!
nocne AOCTVXKEHNA 3aJaHHOTO 3HaYeHNA TemnepaTypbl U/unm BRaxHocTn. OYHKLMIO JOMOAHUTENBHOIO NPo-
rpeBa MOXHO OTK/OUNTD.

OPERATION (MOCTOAHHbIV OO PEB)

BapwuanTbi: AUTOMATIC (BbIKJ1.), PERMANENT (BKJ1.)

3HaueHwue no ymonyanuto: AUTOMATIC (BbIKJ1.)

O60rpeB MOXXHO BKIIOUUTb MPUHYANUTENBHO, HE3aBUCMMO OT TEMMNepPaTypbl U YPOBHSA BNaXHOCTU. [TOCTOAHHDIN
060rpeB He OTK/IIUNTCA faxe NPy cpabaTbiBaHWM aBapUIAHON CUTHAIM3aLUN.

OATYUK HATPEBATEJb

BapwuarTbl: AUTOMATIC (BbIKJ1.), ON (BKJ1.)

3HauyeHue no ymonuaxuio: ON (BKJ1.)

B aBTOMaTMUECKOM peXnme HarpeBaTesib AaTyuKa OTKIOYAETCA MPU BKIOYEHUU CUCTEMbI OTOMMIEHUSA, 3TO
creuvanbHoO ANs Kpbil, FAe HarpeBaTesibHble Kabenu nepecekaloTcs, HO He AOMKHbI COMPUKACATbCS, UK Ha-
XOAATCA PALOM C AaTuMKoM xenoba. B pexkume ON HarpeBaTesib AaTumKa OCTAETCA BKOUYEHHbIM MPW BKIIKO-
YeHUU cnctembl oborpesa.

STANDARD PROGRAM (CTAHOAPTHAA NMPOrPAMMA)

BapwuaHTbi: ON (BKJ1.), OFF (BbIKJ1.)

3HaueHwue no ymonyanuto: ON (BKJ1.)

[aHHaa dyHKUMA NO3BONSAET BOCCTAHOBUTb 3HAUYEHMWs MO YMOJSTYAHUIO BCEX MAPaMETPOB, 3a UCKIUYEHeM
meHtio APPLICATION (PEXKUM), LANGUAGE (A3blK), TEMP. UNIT (LLKAJIA) n COUNTER (CHETHYUK). Vi3ame-
HEeHMe NnapameTpoB B 3TUX MEHIO BO3MOXHO TOJIbKO NMyTeM BXOAa B COOTBETCTBYHOLLEE MeHI0. EQUHCTBEHHBIN
BO3MOXHbIi1 BbI6op — 3T0 ON «BKJ1.», Tak KaK Npu 1060M N3MEHEHNM 3HAYEHWI MO YMOTYaHNIO OHY BbIKIIO-
vatotcst OFF (BbIKI).

LANGUAGE (A3bIK)

BapwanTbl: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI,
ITALIANO

3HaueHwue no ymonyanwuio: DEUTSCH (HEMELLKIW)

BbI60p A3blKa MeH!I0. BbiGpaHHbIN A3bIK COXpaHAETCA JaXke NPV BOCCTAHOBMIEHUY 3HAUYEHWIN MO YMONUYaHUIO.
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TEMP. UNIT °C/°F
BapwuaHTbli: °C, °F

3HaueHue no ymonyauio: °C
B kauecTBe LWKanbl TemnepaTypbl MOXHO BbibpaTth rpapychl Lienbcusa (°C) unu Qapenreiita (°F). BeibpaHHoe
3HaYeHVe COXPaHAETCA Aaxke NMPU BOCCTAHOBJIEHNMN 3HAYEHUIA MO YMONYaHMIO.

COUNTER (CYETUYUK)

[wnana3oH: 00000HOOM...65535H59M

CyeTurK 4acoB HapabOTKY, BbIMOMHAOWMIA B Yacax U MUHYTax OTCUET BPEMEHN, B TeYeHUe KOToporo 6bin
BK/oueH oborpes. CYeTUMK He OOHYNAETCA faXke NPY BOCCTAHOBAEHMIN 3HAYEHWIA MO YMONYaHuio. [4na o6Hy-
neHmnA cyetumka BblopaTtb KHonkoi VALUE (3HAYEHME) sapuaHT RESET (BO3BPAT) 1 Haxkatb ENTER (BBOJI).

3.4 COOBLLEHWA O HEMCMPABHOCTIU

B cnyuyae HemcnpaBHOCTU TEKCT Ha AWCMIee MArAeT C YaCTOTON OAUH pa3 B ceKyHAy. Pene HencnpaBHOCTY 3a-
MbIKaeT CBOW KOHTaKTbl (knemmbl 5 1 6). B BepxHeii ctpoke TekcT <ALARM» «<ABAPUA», B H/XKHEN — NpuynHa
HeucnpasHocT. CoobLLEHNE O HEUCNPABHOCTY YepeayeTcs C N3MEPEHHbIMU 3HAUYEHUAMM TakUM 06pasom,
UTO KaXX[oe 13 HX 0TobpakaeTcsa B TeueHne 3 cekyHf. Penie o6orpeBa pa3mblKaeT CBOU KOHTaKTbl (Knemmbl 8
1 9), OTKIoUan 060rpeB, eC/IV HE YCTAHOB/EH PEXUM NOCTOAHHOTO o6orpea. CoobLyeHre 0 HeNCNPaBHOCTY
6yneT oTobpakaTbCa eLe B TeyeHre Npuba. 5 cekyHp nocsie ycTpaHeHnsa HercnpaBHOCTY. MapameTpbl B pas-
JINYHBIX MEHIO JOCTYMHbI ANl UBMEHEHWs B TeUeHre JeNCTBUA HeNCNPaBHOCTY.

(LUKAJIA °C/°F)

HEUCNPABHOCTb MosAcHeHne LiBeT xunbi Knemmbli

SHORT HEATER KopoTKoe 3amblkaHne HarpesaTenbHO- 3eneHbl / KOPUYHEBDIN 12/14
ro anemeHTa oborpeBaemoro fatumka
ECOA901 unn ECOA903.

BROKEN HEATER O6pbIB HarpeBaTeNbHOro 3/1eMeHTa 3eJ1eHbll / KOPUUYHEBBIN 12/14
ob6orpeBaemoro gatunka ECOA901 nnun
ECOA903.

SHORT TEMP KopoTKoe 3amMblkaHWe faTyumka TeMnepa- | Xentblil / KOPpUYHeBbIN 18/19
Typbl ECOA902 nnn ECOA904. U CHWN / KOPVYHEBBIN

BROKEN TEMP O6pbIB faTurka Temnepatypbl ECOA902 | »KenTbiil / KOPUUYHEBBIN 18/19
nnn ECOA904. NSIN CUHWI / KOPUYHEBbBIN

SHORT AIRTEMP KopoTkoe 3ambikaHue faTurka Temnepa- | KOPUYHEBbIN / CUHWIA 20/21
Typbl Bo3ayxa ECOA904.

BROKEN AIR TEMP O6pbIB faTuMKa TemMnepaTypbl Bo3fyxa KOPUWYHEBbIN / CUHWI 20/21
ECOA904 nnu oTcyTCTBME CONPOTMBIE-
HUA R 82 KOMm

SHORT MOISTURE KopoTKoe 3aMblkaHne faTyunka TeMnepa- | XenTbln / KOPUYHeBbIN 13/14
Typbl o6orpeBaemoro aatumka ECOA901
nnm gatumka ocagkos ECOA903.

BROKEN MOISTURE | O6pbiB gaTuvmka Temrepatypbl oborpe- XKEeNTbll / KOPUYHEBbIN 13/14
Baemoro gatunka ECOA901 nnu gatumka
ocagkos ECOA903.

4. Pabota cuctembl 3awunTbl OT 3aMep3aHnA

HarpeBatenbHblin anemeHT gatunkos ocagko ECOA901 n ECOA903 noaaep»mMBaeT Ha NOBEPXHOCTU AaTum-
Ka NMOCTOAHHYI0 TemnepaTypy okono +4 °C. OH pacTannvBaeT CHer U nefl, KOTopble PErncTPUpPYIOTCA B BuAe
Hanuuna Bnarn. O6orpes BKJOYaeTCA, KOraa nsmepeHHan fatuvkamu ECOA902 unu ECOA904 Temnepatypa
ONYyCTUTCA HUXe 3HaueHuA, 3agaHHoro B MeHio TEMPERATURE (TEMIMEPATYPA), a ypoBeHb BMaXHOCTY CTa-
HeT Bbllle YCTaHOB/IEHHOro npeAena. Mpu 3Tom pene, NofKovaloLee 1 OTKMOYaloLee Harpysky (oborpes),
3aMbIKaeT CBOW KOHTaKTbI (Knemmbl 8 1 9). Oborpes 6yaeT ocTaBaTbCA BKIOUEHHBIM, MOKa He 6yAeT AOCTUIHYTa
3aflaHHaA TemnepaTypa Unm BRaXXHOCTb He MOHM3MTCA [0 3ajaHHOTO YPOBHSA.
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B ycTpoiictBe npepycmoTpeHa GyHKLUMA AOMONHATENIbHOTO MPOrpeBa, TO eCTb BPeMs, B TEUEHNE KOTOPOro
oborpes byaeT ocTaBaTbCA BK/IIOUEHHBIM MOC/IE MOMEHTa JOCTUXKEHNA 3afjaHHbIX YCJIOBMIA. DTy GYHKLMIO NO-
Ne3HO 3aAeliCTBOBaTb, €C/IN, HaNpPUMep, MpK OTKIIoYeH 060rpeBa Nno Kpasam oborpeBaeMon nioLazaKm eLle
ocTaetca cHer. OyHKLUA JOMONHUTENIbHOTO NporpeBa paboTaeT Npu TemnepaTtypax Hke 0 °.

HyvxHWi Nnpepen TemnepaTypbl MOXHO YCTaHOBUTb B npefenax -20...-5 °C B meHio RANGE (AUAMA3OH).
BepxHuii npepen 3adpukcmpoBaH Ha +6 °C. 3a npefenamu 3Toro AvanasoHa 060rpeB MOXKeT ObiTb BKJIIOUEH
NULWb NPVIHYANTENbHO. DTO MO3BOSAET N36exaTb HanpacHO TPaTbl SHEPrN B CllyyasXx, Korga, HECMOTPA Ha
MOPO3, CHer Unu nej oTCyTCTBYIOT.

B pexxume GROUND (3EMJIAl) MmoxHO BbibpaTh 6a30Byto TemnepaTypy, KoTopas OyaeT ABNATbLCA abCONMOTHBIM
HVPKHVM NpeAenom TemnepaTypbl oborpeBaemoro o6bekTa. Ecnv Temnepatypa okaxeTca Hike 6a3oBoit, 060-
rpeB BK/IOUMTCA HE3aBMCKMO OT YPOBHA BiaXXHOCTU. CnefyeT OTMETUTb, UTO HVXHUIA Npefen TemnepaTypbi,
BblbpaHHbI B MeHio RANGE (AWAMA3O0H), nmeeT 6onee BbICOKMIA NpriopuTeT, Yem 6a3oBas Temnepatypa.
Ecnn BbibpaHHOe 3HaueHne 6a30BOI TeMmepaTypbl OYAET HIKEe HUXKHETO NMpPefena, OHa OKaXeTcA HeaoCTH-
KUMa.

Yctpoiictso ynpaeneHua ECO900 komnnekTyeTca conpotussieHnem 82 KOM, NOAKITIOUYEHHbIM K Kiemmam 20 u
21. BMeCTo Hero MoXHo yCTaHOBUTb AaTunK Temnepatypbl Bo3ayxa ECOA904. Toraa B OCHOBHOM OKHe aucnnes
6yaeT oTobpaxaTbCA He TONbKO TeMnepaTypa 1 BIaXHOCTb FPyHTa, HO U TemnepaTypa Bo3ayxa. [pu peskom
MOHVKeHUN TemnepaTypbl 060rpes OyfeT BKIIOUYEH Ha OAVH Yac Npu Temnepatypax Huxe +7 °C. Mocne storo
060rpeB OTKJIIOUUTCA UM OCTAHETCA BKITOUYEHHBIM, B 3aBUCUMOCTU OT 3afiaHHbIX 3HaYeHUIA TemnepaTypbl Uin
Barv. 1o No3BonAeT obecrneumBaTh ynpexjaiollee pearmpoBaHme B CJlyyasax BbICOKOV BEPOATHOCTY BbiMna-
[leHVA 0CafKoB.

5.YcTaHOBKa AaTYMKOB

5.1 faTtumkun gna Hapy»KHou TeppuTtopum ECOA901 n ECOA902

Ha puc. 8 nokasaHbl MUHMMasbHbIE PACCTOAHWA YCTaHOBKM AaTumkoB. OborpeBaemblli AaTUMK OCafKoOB
ECOA901 (5-npoBofHbIii) yCTaHaBNMBAETCA Ha PacCTOsAHNM He MeHee 200 MM OT rpaHuLbl oborpeBaemon Tep-
puTopun 3a ee npegenamu. latunk Temnepatypbl n ocagkoB ECOA902 (4-npoBOAHDIN) yCTaHaBNMBAETCA Ha
ob6orpeBaemMoi TeppPUTOPMM Ha PAaCcCTOAHUN He MeHee 25 MM OT rpelolynx Kabenei. OH MO3BONIAET KOHTPON-
poBaTb TemnepaTypy 1 BNaXHOCTb rPyHTa B 30He oborpesa.

[laTurKmM yCTaHaBAMBAIOTCA TaK, UTOObI ObITb HEMOCPEACTBEHHO NOABEPKEHHBIMY aTMOCHEPHBIM BO3LENCTBU-
AM (CHer, [OX b, Tanas Boga). Henb3na ycTaHaBNMBaTb JaTUMK B TaKUX MeCTax, rae OH MOXeT ObITb, Hanpumep,
3aBaJieH CHerom OT CHeroybopoYHOW TeXHMKU. Mycop v rpa3b 3aTPyAHAT PaboTy AaTuMKOB. [JaTumkn Ha-
PY>KHOI TepPUTOPKM JOSKHbI PacroNiaraTbCsl TOPU3OHTAIbHO, AaXe eC/i OHY YCTaHABMBAIOTCA Ha CKIIOHE
(punc. 9).

Ha sTane o6ycTpoiicTBa TEPPUTOPUN B FPYHT 3aK/afblBaeTCs BXOAALLAs B KOMIJIEKT AaTumKa 3aKsagHas nia-
CTUHA, a NMOBEPX Hee — MpuAaBaemas K AaTuvKy AepeBsiHHas 3arylka. K Hel nogBoanTCs mMeTanmyeckas
Tpy6Ka AnsA coefmHUTeNbHOroO Kabens. Topew TPy6KY 3alimwWaloT OT NornajaHns B Hee BEeLecTBa JOPOXKHOIo
NOKpbITUA (acdanbT, 6ETOH 1 T. 1N.).

Mocne ycTpoicTBa JOPOXKHOIO NMOKPLITUA AEPEBAHHYIO 3arNyLIKy yAANAIOT, @ K 3aKnagHoN nnacTmHe BUHTOM
M6 x 35 MM NpuKpennsioT gaTuuk. LLienn Bokpyr gaTtumka 3agenbiBaioT CUANKOHOM, GETOHHBIM PaCcTBOPOM Ui
LPYrvM aHanornyHbIM HanonHuTenem. MakcMmanbHo gonyctumas Temnepatypa HanonHutena 80 °C. Jonycka-
eTcA yANMHEHNe CoeAVHUTENbHOrO NPoBoAa A0 50 M npoBofom ceyeHrem 1,5 Mm2 Mpu yanMHeHun coegrHn-
TeJIbHOro MPOBOAA PEKOMEHAYETCSA UCMONb30BaTb HYMEPOBAHHbIV Kabesb: 3TO MOMOXET JIOKann30BaTh BO3-
MOXHYIO HEeUCNPABHOCTb. [leTeKTOpbl PaboTaloT OT HU3KOTO HAMPSAXXEHUA, MO3TOMY XKenaTeslbHO MOHTMPOBATb
MX MPOBOJA Ha [JOCTAaTOYHOM yAasieHnM OT CUNOBbIX Kabenei rpetowero wnenda.

Ha puc. 10 n3obpaxeH ycTaHOBJIEHHbIV B FPYHT AaTUMK B MOMNepeyHoOM paspese:

3aknagHana nnacTuHa

KpenexHbii BUHT M6 x 35 Mmm

[atumk ocagkoB Ana Hapy»kHbix Tepputopuin ECOA901 nnn ECOA902
HanonHutenb

PN =
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5 MeTannuyeckas TpybKa Asis 3aluTbl COEANHNTENIbHOTO NPOBOAA
6 TepmeTnyHaA KOMMyTaLVIOHHaA KOPobKa
7 ToKpbiTne ob6orpeBaemon nioLwagKm

5.2 laTumK, MOHTUpPYeEMbII B Bofoc6opHom kenobe (ECOA903)

Ob6orpeBaembiin gatunk ocagkoB ECOA903 MOHTUpPyeTCA B BOROCOOPHOM Xenobe mexzy rpetowmmm Kabena-
MU U KPEMUTCA KabeNbHbIMUN KNUNCcamy Uun Kneem (He BXOAWUT B KOMMEKT MOCTaBKM). [laTunk 0CcaikoB MOH-
TUPYETCA B HaMpaB/ieHUN CTOKa BoAbl (pUC. 11) 1 He AOMKEH COMPUKacaTbCA C rpetowmmn Kabenamu. latumk
peKkoMeHAyeTCA ycTaHaBMBaTb B CaMOW H3KOI YacT BOAOCOOPHOTO »enoba, PAROM C BOROCTOUHON TPY6OI.
Bopa nonapaet Ha gaTumk 6narogapa HanpasAOLWMM NIACTUHKAM, KOTOPble MOXHO Bblpe3aTb No pasmepy
BOAOCTOYHOrO »enoba.

[lonyckaeTcsa yanmHeHne coeanmHNTENbHOMO NPoBoAa A0 50 M NpoBofgoM ceueHriem 1,5 Mw>. Mpu yanuHeHum
COeAMHUTENIbHOTO MPOBOAA PEKOMEHAYETCA 1CMOMb30BaTb HYMEPOBAHHbIN Kabesb: 3TO MOMOXET JIOKaNn30-
BaTb BO3MOXHYIO HEUCMPABHOCTb.

Ha puc. 11 nokasaHa ycTaHOBKa AeTeKkTopa cHera n ibaa ECOA903 n gatunka temnepatypbl Bo3gyxa ECOA904:

[Hatunk Temnepatypbl Bo3gyxa ECOA904
KpenexHaa getanb gatumka ECOA904
Bopoc6opHbIii xenob

KpenexHaa getanb gatunka ECOA903
Ob6orpeBaemblii faTumnk ocagkos ECOA903
lpetowme kabenn

HanpasneHue TeyeHna Boabl

NOUuh WN =

5.3 YctaHOBKa fjlaTumka TemnepaTtypbl Bo3gyxa (ECOA904)

[atuvk Temnepatypbl Bo3gyxa ECOA904 kpenutcs KabenbHOWM KIUMCO (He BXOAUT B KOMMMEKT) 3a npepe-
namu BoaocbopHOro xenoba Unm paAoM C HUM, HanprMep, Ha cTeHe. YbeanTech, Y4To AaTuMK 3aliuiieH oT
NPAMOro COMIHeYHOro cBeTa. He ycTaHaBnMBaiTe AaTuMK B 30HaX KyMyNALWW Tenna — Haf OKHaMu, PAROM C
VNCTOYHMKAMU OCBELLEHNA U AbIMOXOLOM.

[lonyckaeTtca yanvHeHne coefuHNTENIbHOro Nposoda Ao 50 M NpPoBoaoM ceyeHrem 1,5 MM Mpu yanuHeHnn
COeMHNTENbHOMO NPOBOAA PeKOMEHAYeTCA NCMONb30BaTbh HYMEPOBaHHbIV Kabesb: 3TO MOMOXeT JTOKann3o-
BaTb BO3MOXHYIO HENCNPABHOCTb.

6. TeXHNUYECKME XapaKTepUCTUKM

YCTPOWCTBO YNPABNEHUA IPEIOLLMMU KABENIAMU ECO900 (PUC. 3)

Pabouee HanpseHune 230 B nepem. =10 %, 50 /60 I'y

MoTpebnsaemasn MOLHOCTb <15BA

Pa6bouas Temnepatypa -20...+50°C

Pa6ouas Temnepatypa -20...+70°C

Pene Harpyskun 250 B nepem., 16 A cosp =1;4 A cosp =0,6

ABapuiiHoe pene 250 B nepem., 2 Acosp =1;0,8 A cosp =0,6

Knacc 3awmweHHocTn 1P20

Ouncnneii XXKU [IByXCTPOYHbIN 16-pa3pagHbIn
MprmeuaHye. Mpu oTprLaTenbHbIX TeMnepaTtypax 6esynpeyHasn paboTa
Jucnnes He rapaHTupyeTcs. Tem He MeHee, 3TO He BAnAeT Ha paboTy
CcaMoii CUCTeMbl.
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6.1 O60orpeBaeMblil AaTUMK OCAJKOB AJIS HAPYKHbIX Tepputopuit ECOA901 (puc. 4)

B paTuvke npefycMOTpeH HarpeBaTesbHbI SNIEMEHT ANA pacTariMBaHUA CHera U fibfa C NoBEPXHOCTU AaT-
yuka, pesuctop NTC Ana nsmepeHus TemnepaTypbl Ha MOBEPXHOCTM AaTurka U [JEeTEKTOP BNaXXHOCTH Ha 6ase
[IBYX METaNINYecKnx Konew,.

Pabouee HanpsxeHne 8B

MoTpebnaeman MOLWHOCTb 7Bt

Temnepatypa Ha NOBEPXHOCTMN okono 4°C
CoeanHUTENbHDbIN Kabenb 5% 0,5Mm? 15 m MXB
Pa6bouas Temnepatypa -30...+80°C

LiBeT nsonauun KENTbIN

TemnepaTypHas xapakTepuctuka pesnctopa NTC (kenTtas n KopuyHeBas »uibl):

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
R(kOm) | 84,5 61,3 47 35 27 20,8 16 12,7 10 8
HarpeBaTenbHbIN 31eMeHT (KOprYHeBas 1 3eneHas Xubl): okoJio 9 Om
[aTurk BnaxxHocTy (6enas v cepas >Kunbl): oo OM Npu CyXOi MOBEPXHOCTMN

6.2 [laTunk TemnepaTypbl 1 0CAAKOB ANA HapyXHbix TeppuTopuin ECOA902 (puc. 5)

B patumnke npeaycMoTpeH pesncTop NTC ana n3mepeHunAa TemnepaTtypbl Ha NOBEPXHOCTU AaTUMKa N AETEKTOP
BNa)KHOCTN Ha 6aze ABYX MeTannnyeckmnx Koneu. [atunk He nogorpesaeTcA.

CoeanHUTENbHDbIN Kabenb 4% 0,5Mm? 15 M MXB
Pa6ouas Temnepatypa -30...+80°C
LiBeT nsonauun CUHUIN

TemnepaTypHas xapakTepuctuka pesnctopa NTC (kenTtas n KopuyHeBas »uibl):
°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
R (kOm) 11,4 8,9 7 5,6 4,5 3,6 2,9 2,4 2 1,6

[NlaTumnk BnaxkHocTv (6enas v cepas )ubl): e OM NpK Cyxoii MOBEPXHOCTU

6.3 JaTunk ocapkoB ECOA903, MOHTMpPYeMbIli B BOJOC60pHOM xenobe (puc. 6)

B patumke ocapkos npeaycMoTpeH pesncTop NTC ana namepeHnsa TeMnepaTypbl Ha NOBEPXHOCTU AaT4yMKa,
HarpeBaTesbHbIN 3NeMeHT ANA pacTaninBaHWA CHera 1 fibJa C NOBEPXHOCTU AaTuMKa 1 AeTeKTOp BNaXXHOCTH
Ha 6ase ABYX MeTalmnyecknx Kkonew,.

Pa6ouee HanpsxeHune 8B

MoTpebnaemasn MOLWHOCTb 3BT

Temnepatypa Ha NOBEPXHOCTMN okono 4°C
CoeAnHUTENbHDbIN Kabenb 5x 0,25 Mm%, 4 m MXB
LiBeT nsonauun -30...+80°C

TemnepaTypHas xapakTepuctuka pesnctopa NTC (kenTtas n KopuyHeBas »uibl):

°C -16 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +40
R (kOm) | 87,2 61,3 48,8 35 25,5 20,8 154 12,7 9,5 8 51
HarpeBaTenibHbIN 31eMeHT (KOp1YHeBas 1 3eneHas Xubl): okorsio 20 Om
[atunk BnaxHocTv (6enas 1 cepas >Kunbl): co OM Npu CyXOi MOBEPXHOCTMN
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6.4 laTunk Temnepatypbl Bo3ayxa ECOA904 (puc. 7)

[latunk npepcTaBnseT coboit Kabenb, K KOTOPOMY NoAKtoUYeHo conpoTuanieHne NTC.

CoeanHUTENbHDbIN Kabenb 2 % 0,5 Mm%, 4 mMXB

Pa6bouas Temnepatypa -30...+80°C

TemnepaTypHasa xapakTepucTrKka pesuctopa NTC (kenTtas n KopruHeBas »unbl):

°C -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30
R(kOm) | 11,4 8,9 7 5,6 4,5 3,6 29 24 2 1,6

7. TexHnueckoe o6cnyxuBaHmne

Heobxoammo obecrneunBaTtb YNCTOTY MOBEPXHOCTEN AATUNKOB OCA[IKOB ANA HaPYKHbIX TEPPUTOPUIA 1 BOAO-
c6OpHbIX xenobos. CrefyeT MOMHUTb, YTO MyCOp 1 rPA3b 3aTPYAHAIT paboTy AaTUMKOB.

PekomeHayeTca perynsapHo nposepATb paboTy yCTPOWCTBa yNpaBieHNa rpetouMmn Kabenamm B Liensax CBOeB-
pPemMeHHOro 06HapyXeHVA BO3MOXHbIX HENCNpPaBHOCTEN 1 HEMEAIEHHOTO MPUHATAA Mep MO KX YCTPaHEHNIO.

YKa3zaHHble Bbllle Mepbl MO3BONAT 06ecneunTb 6e3ynpeuHyto paboTy crcTembl FpetoLwmx Kabenen.

8.lapaHTuA

FapaHTUiAHbIN CPOK Ha TepmoperynaTopbl Ensto cepymn ECO coctaBnsAeT 2 roaa ¢ MOMEHTa NPUOBpeTeHMsA, HO
He 6onee 3 NieT OT [aTbl NPOW3BOACTBA. YC/IOBYA rapaHTM CMOTPUTE Ha Www.ensto.com.

9. OxpaHa oKpyatoLiein cpebl
E He Bbl6paCblBaVITe INeKTpunyeckmne n 3J1eKTPOHHble YCTpoﬁCTBa, BK/ll04aA UX akceccyapbl, BMecTe
C 6bITOBbIMY oTxogamue.

KapToHHas ynakoBKa U3fenvis npurogHa Ans BTOPUYHON nepepaboTku.

Korga crictema Tennoro nona oTciy»wuna CBOM CPOK, HEOGXOAMMO Hagfexallmm o6pa3om yTunnsnpoBaTb
Kabenu, kabenenpoBogbl U 3NEKTPOHHbIE KOMMOHEHTbI B COOTBETCTBUN C AENCTBYIOLMMI NPaBUIaMU yTUAN-
3aumn.

10. CBepeHusA o cepTuduKkaymn

ToBap CepTI/I(I)I/ILI,VIpOBaH N COOTBETCTBYET Tpe6OBaHVIﬂM HOPMAaTUBHbIX OKYMEHTOB.

11. UnHpopmauuma o nponssoauTene n umnoprepe

®upma-nsrotoBuTeNb: Umnoprep:

Ensto Building Systems Finland Oy 000 «3HcTo BrnguHr Cucteme»
(9HcTO bunanur Cuctemc Ouunaxg On) Poccua, 198205 CaHkT-lNeTepbypr
Ensio Miettisen katu 2 (Yn. 9Hcno MeTTuceH, 2) TannuHckoe wocce (Crapo-TaHoBo),
P.O.BOX 77 (A/a 77) nom 206, nutep A, opuc 2128

06101 Porvoo (06101 MopBoo) Ten. (812) 32593 40

Finland (OunnaHpns) dakc (812) 32593 41

Ten. +358 204 76 21
www.ensto.ru
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